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1 Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Асиновского городского поселения Асиновского района Томской области на 2018-2029 годы

	Основание для разработки Программы
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 2 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

· Федеральный закон от 23 октября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· Федеральный закон от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

· Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

· Постановление Правительства  Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 

· Приказ Госстроя РФ от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»;

· Приказ Минрегионразвития РФ от 06.05.2011 № 204  «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Асиновского городского поселения 

	Соисполнители Программы
	 -

	Цели Программы
	Разработка единого комплекса мероприятий, 

Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, 

Обеспечение надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, 

Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры на территории Асиновского городского поселения на долгосрочный период до 2029 года включительно

	Задачи Программы
	· определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

· обеспечение жителей и предприятий городского поселения надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, газоснабжения, электроснабжения и водоотведения, а также услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов (ТКО);

· внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг;

· разработка плана мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры;

· инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

· перспективное планирование развития систем;

· обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

· совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

	Целевые показатели Программы
	Электроснабжение

в 2017 г. составил 134,80 млн. кВт*ч; 

в 2025 году составит  124,9  млн. кВт*ч;

в 2029 году составит  125,46 млн. кВт*ч. 

Теплоснабжение

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии:

в 2017 г. составило 0,032 шт. / Гкал/ч

в 2025-2029 гг. составит 0,000 шт. / Гкал/ч
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии:

в 2017 г. составил 194,23 кг.у.т/Гкал

в 2025-2029 гг. составит 155,5 кг.у.т/Гкал
Газоснабжение

Объем потребления газа всеми категориями потребителей:

в 2017 г. составил 52809,4 млн. куб. м/год; 

в 2025 году составит  54662,4  млн. куб. м/год; 

в 2029 году составит  54662,4 млн. куб. м/год; 

Водоснабжение

Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей:

в 2017 г. составил 971,40 тыс. м.куб.; 

в 2025 году составит  1203,5 тыс. м.куб.;

в 2029 году составит  1219,3 тыс. м.куб.;

Снижение  потерь воды к 2029 году до 255,6 тыс.м/год;

Водоотведение

Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей:

в 2017 г. составил 804,2 тыс. м.куб.; 

в 2025 году составит  996,32 тыс. м.куб.;

в 2029 году составит  1009,4 тыс. м.куб.;

Доля затрат на коммунальные услуги: 

· 2018г  –21,8 %; 

· 2020г – 20,6  %; 

· 2025г – 21,2 %

· 2029г  – 21,2 %;

Сведения  о перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения, городского округа представлены в п.3.1.3 настоящей Программы; сведения о надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов представлены в п.3.2.6 настоящей Программы; сведения о качестве коммунальных ресурсов представлены в п.3.2.

	Срок и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы – 2018-2029 гг.;

	Объемы требуемых капитальных вложений
	Всего на период реализации Программы, из них (тыс.руб.)
2 494 611,8
федеральный бюджет

422 229,8
областной бюджет

1 490 321,4
бюджет МО/бюджет района

218 222,7
внебюджетные источники 

240 337,0


	Ожидаемые результаты реализации
	Развитие электрических  сетей

· обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией инфраструктуры; 

· обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

 Развитие теплоснабжения

· повышение надежности и качества теплоснабжения;

· улучшение экологической обстановки в зоне действия источников тепловой энергии.
Развитие водоснабжения  и водоотведения

· повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

· повышение экологической безопасности;

· соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки установленным нормативам СанПиН;

· снижение уровня потерь воды;
Развитие системы газоснабжения

· повышение надежности и качества газоснабжения;

Развитие системы вывоза и утилизации ТКО

· улучшение санитарного состояния территорий;

· стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории;

· улучшение экологического состояния;
· обеспечение надлежащего сбора и утилизации коммунальных отходов.


2  Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

2.1 Характеристика системы водоснабжения
Оборудование систем водоснабжения находится в по договору хозяйственного ведения в МУП АГП «Асиновский водоканал».

В эксплуатации МУП АГП «Асиновский водоканал» находятся 20 скважин, 4 из которых не эксплуатируются.

Водоснабжение Асиновского городского поселения на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется за счет ресурсов подземных вод. Основным предприятием, обеспечивающим потребителей городского поселения услугами холодного водоснабжения, является МУП АГП «Асиновский водоканал».
Обеспеченность услугами централизованного холодного водоснабжения городского поселения составляет 73,4 %.

Протяженность водопроводных сетей ~ 116,27 км. Износ сетей составляет более 57%.

Водозаборные сооружения
Орловский водозабор является основным водозаборным сооружением Асиновского городского поселения. В эксплуатацию введён в 1985 году. Количество скважин на водозаборе - 20 шт, характеристика которых представлена в таблице 2.

Фактическая производительность Орловского водозабора составляет 474,7 м3/час (в работе – 166,7 м3/час, в резерве – 308 м3/час).

Подземная вода от скважин подаётся в камеру перед фильтрами на станции обезжелезивания.

Обезжелезивание и механическая очистка воды производится в толще загрузки фильтров. В фильтровальном зале расположены 6 скорых фильтров. Полезная площадь фильтрации одного фильтра -12,2 м2. В качестве фильтрующей загрузки используется альбитофир. Промывка фильтров осуществляется 1 раз в сутки. Из бака промывочной воды вода поступает на фильтра и разово сливает все 200 м³. 

Пройдя фильтрующую загрузку, вода освобождается от железа и механических примесей, затем обеззараживается химическим гипохлоритом натрия и направляется в 2 резервуара чистой воды. Из резервуаров чистой воды насосами станции второго подъёма вода по двум ниткам водовода диаметром 400 мм, подаётся в город.

К системе централизованного водоснабжения подключены МКД и частный сектор. Частный сектор в основном использует воду с водоразборных колонок, которых по Асиновскому городскому поселению установлено 120 шт. Эксплуатационный износ колонок максимальный, поэтому по мере необходимости колонки ремонтируются либо заменяются. 

Таблица 1 Численность населения, охваченного централизованными системами.

	Наименование 

инфраструктуры
	Человек

	Водоснабжение
	17950

	Водоотведение
	12159


Горячее водоснабжение

На территории Асиновского городского поселения отсутствует централизованная система горячего водоснабжения закрытого типа.

Организация горячего водоснабжения потребителей осуществляется по открытой схеме через установленные на теплоисточниках водоподогреватели. На некоторых котельных для систем ГВС используются отдельные котлы, ГВС выполняется по открытой схеме.

К централизованной системе горячего водоснабжения подключены около 60 % объектов г. Асино

Таблица 2 Технические характеристики водозаборных скважин находящихся в эксплуатации ООО «Асиновский водоканал»
	№ скв п/п
	Паспорт (№)
	Дебит паспорт , м3/ч
	Фактическая производительность, м3/ч
	Глубина скважины от поверхности земли, м
	Тип насосного оборудования

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	3/99/13а
	45,0
	18
	58,0
	ЭЦВ 6-16-50

	2
	5пр.  (1/99/12э  (ранее №12)
	42,0
	33
	60,0
	SP 46-7

	3
	1 пр.
	31,0
	27
	50,5
	SP 46-5

	4
	ТМ-182-1э (ранее №1)
	24,0
	28
	51,0
	SP 30-5

	5
	ТМ-755/14э
	50,0
	0
	286,0
	выведена из работы

	6
	11-268/2э (ранее №2)
	18,9
	0
	51,0
	выведена из работы

	7
	6 пр.     (11-389/3а (ранее №3)
	34,4
	10
	55,0
	SP 17-5

	8
	7пр.   (51/89/7а  (ранее №7)
	40,0
	47
	55,0
	SP 46-5

	9
	ТМ-756/15э     (ранее №15)
	50,0
	45
	286,0
	SP 46-5

	10
	11-291/4э (ранее №4)
	35,0
	28
	51,0
	SP 46-5

	11
	11-280/5э
	60,0
	42
	51,0
	SP 46-7

	12
	11-338/6э (ранее №6)
	30,0
	0
	46,0
	выведена из работы

	13
	4пр
	39,4
	27
	48,0
	SP 30-4

	14
	121/11э
	30,0
	0
	401,1
	выведена из работы 

	15
	21/92/8э 
	27,0
	45
	48,0
	 SP 46-5 

	16
	2 пр.
	47,0
	48
	50,0
	SP 46-5

	17
	30/92/9э (ранее №9)
	27,0
	8
	39,0
	SP 17-5

	18
	3 пр.
	44,0
	33
	51,0
	SP 46-6

	19
	ТМ-811/16э
	50,0
	22
	286,0
	ЭЦВ 8-25-55

	20
	4/93/10э
	40,0
	24
	51,0
	SP 30-4

	ИТОГО:
	774,7
	485
	 
	 


Станция очистки питьевой воды 
Станция была построена в 1985г. по типовому проекту ТП 901-3-116, «Станция обезжелезивания воды подземных источников с содержанием железа до 10 мг/л производительностью 12,5 тыс. м3/сут», разработанному ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва, привязанному к условиям площадки г. Асино, Н.О. Гипрокоммунводоканал г. Новосибирск. 

Здание станции обезжелезивания состоит из двух основных частей, связанных между собой: 

- в первой части здания размерами в осях 30 х 18 м., общей высотой 9,6 м расположены: зал фильтров, трансформаторная подстанция, помещениями обслуживающего персонала. 

- во второй части здания с размерами в осях 12 х 18 м, общей высотой 6,0 м. расположена насосная станция II подъема. 

Конструктивной схемой здания станции являются одноэтажные сборные несущие железобетонные каркасы с пролетом 12 и 18 м. Фундамент здания свайный. Наружные стены выполнены из керамзитобетонных панелей с кирпичными вставками. Внутренние стены и перегородки кирпичные. Перекрытия и площадки из железобетонных многопустотных плит. Покрытие из железобетонных ребристых плит по железобетонным балкам. Полы первого этажа бетонные по грунту. Окна деревянные. Крыша совмещенная с рулонной кровлей. 

Открытые скорые фильтры выполнены в виде двух блоков (по 3 фильтра). Каждый блок фильтров представляет собой железобетонный резервуар с размерами в осях 12х4,6, строительной высотой 5,4м. 

Трубопроводы обвязки фильтров и запорно-регулирующая арматура находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены. 

Резервуары чистой воды (2 шт). построены по типовому проекту ТП 4-18-851, разработанному проектным институтом СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ, с усовершенствованием конструкций резервуаров проектным институтом СОЮЗВО-ДОКАНАЛПРОЕКТ в 1978г., привязанный к условиям площадки г. Асино, Н.О. Гипрокоммунводоканал г. Новосибирск. 

Резервуары выполнены в виде заглубленного прямоугольного сборного железобетонного резервуара в обваловке с размерами в осях 18 х 24 м, строительной высотой около 5,5 м. Объем каждого резервуара 2000 м3. 

Резервуары требуют капитального ремонта в связи с длительным сроком эксплуатации.

Хлораторная выполнена по типовому проекту ТП 901-3-17-69. Здание хлораторной представляет собой кирпичное здание с размерами в осях 12х6м общей высотой около 6,0 м. 

Водонапорная кирпичная башня построена по типовому проекту ТП 901-5-24/70. Объем резервуара 200 м3. Общая высота башни 21,14м. 

Здание проходной – кирпичное здание с размерами в осях 7,49 х 6,0 м, общей высотой 3,64 м. 

По существующему проекту, станция обезжелезивания воды предназначена для удаления из воды железа методом фильтрования на скорых фильтрах с упрощенной системой аэрации. 

По существующей технологической схеме вода от водозабора подается насосами первого подъема в камеру перед фильтрами с изливом с высоты 0,6 м над уровнем воды. За счет высоты излива вода обогащается кислородом, необходимым для протекания процесса обезжелезивания, который происходит в толще загрузки фильтров. 

Пройдя фильтрующую загрузку, вода освобождается от железа, затем направляется в резервуары чистой воды (РЧВ), откуда забирается насосами станции II подъема, обеззараживается посредством дозирования гипохлорита натрия и направляется потребителю. В настоящее время для обеззараживания применяется готовый раствор гипохлорита натрия посредством насоса дозатора. 

Режим работы станции равномерный, круглосуточный. 

По существующей технологической схеме приняты открытые скорые фильтры с боковым карманом, размером в плане 4,0х3,6 м (в осях). 

Равномерность распределения воды между фильтрами достигается применением водосливных воронок, выведенных на 0,6 м над уровнем воды в фильтрах 

Промывка фильтров осуществляется за счет подачи воды из башни для хранения воды высотой ствола 12,0 м, с баком емкостью– 200 м3. Подача воды в башню осуществляется насосами. 

В настоящее время нет возможности промывать каждый фильтр в отдельности в связи с выходом из строя запорно-регулирующей арматуры. Промывная вода подается сразу на все фильтры в количестве 200 м3. Это не соответствует проектным параметрам промывки, при которой количество воды, подаваемой на каждый фильтр должно составлять 75 м3 (т.е. 450 м3 на 6 фильтров). При такой схеме нет возможности контролировать количество воды, подаваемой на каждый из фильтров и соответственно гарантировать качество промывки. 

На станции отсутствуют сооружения для приема и обработки промывных вод. Поэтому вода после промывки фильтров сбрасывается по безнапорному коллектору и водовыпуску в р. Итатка.

Таблица 3 Характеристика водоочистных сооружений

	Объекты ЖКХ
	Единица измерения
	Всего по МО

	Водопроводные очистные сооружения
	шт/ м3/сут
	1 / 5534


Производительность насосных станций представлена в таблице ниже.

Таблица 4 Характеристики насосных станций

	№ (адрес)
	тип станции                        (1, 2, 3, 4  подъем)
	Проектная производительность, 
	Фактическая производительность, м3/сут.
	Количество, тип марка насосного оборудования

	Водозабор
	1 подъем
	18592,8 м3/сут. 
	11640 м3/сут.
	ЭЦВ 6-16-50 - 1шт. 

	
	
	
	
	ЭЦВ 8-25-55 -1 шт.

	
	
	
	
	SP 46-5 -6 шт.

	
	
	
	
	SP 30-5 -1 шт.

	
	
	
	
	SP 46-7 -2 шт.

	
	
	
	
	SP 30-4 -2 шт.

	
	
	
	
	SP 46-6 -1 шт.

	
	
	
	
	SP 17-5 -2 шт.

	Водозабор
	2 подъем
	22080 м/ч
	22080 м/ч
	Grundfos HS 200-150-483-4шт

	
	
	
	
	ДН 320 – 1 шт.

	


Общая протяжённость сетей холодного водоснабжения составляет 109,84 км, из них 54,89 – стальные трубы, 16,37 – чугунные трубы, 38,58 – пластмассовые.
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Рисунок 1 Соотношение материала водопроводов

Исходя из таблицы ниже, необходимо заменить 62,49 км (57,4%) сетей – это сети с истекшим сроком эксплуатации. 

Таблица 5 Сводная ведомость водопроводных сетей

	Водопроводные сети (диаметр, мм)
	Протяженность сетей, км
	Необходимо заменить, км

	ВСЕГО:
	109,84
	62,49

	в т. ч. стальных труб
	54,89
	52,88

	15-50
	3,56
	2,23

	70-100
	24,16
	24,16

	150-200
	11,16
	11,16

	250-400
	16,00
	15,33

	в т. ч. чугунных труб
	16,37
	9,61

	15-50
	1,46
	1,46

	70-100
	8,96
	6,26

	150-200
	4,00
	1,89

	250-400
	1,95
	 

	в т. ч. пластиковых труб
	38,58
	0,00

	15-50
	3,94
	 

	70-100
	23,8
	 

	150-200
	6,26
	 

	250-400
	4,58
	 


Согласно данным ООО «Асиновский водоканал», объем поднятой воды в 2016 году составил 1367,086  тыс. м3.  Из них было затрачено:

Таблица 6 Баланс передаваемого ресурса в 2014-2016 годах

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2014 (с июня по декабрь)
	2015
	2016
	2017

	1
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	784,3
	1309,73
	1367,086
	1346

	2
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	67,42
	115,44
	115,44
	115,4

	3
	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	122,489
	214,371
	278,347
	305,8

	4
	Полезный отпуск
	тыс.м3/год
	594,391
	979,949
	973,299
	924,8

	4.1 
	Население
	тыс.м3/год
	301,275
	484,938
	496,102
	467,7

	4.2 
	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	35,882
	49,738
	51,66
	49

	4.3 
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	257,234
	445,273
	425,537
	408,1

	5 
	Объёмы реализации воды, в том числе:
	тыс.м3/год
	 
	 
	 
	

	 5.1
	Питьевая вода
	
	594,391
	979,919
	973,299
	924,8

	 5.2
	Техническая вода
	
	 -
	 -
	 -
	-

	 5.3
	Горячая вода (по закрытой схеме)
	
	 -
	 -
	 -
	-
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Рисунок 2 Баланс воды при ее передаче в 2016 году.

Как видно из рисунка 3, полезный отпуск составляет 71% от общего количества принятой воды. Техническая вода в Асиновском городском поселении отсутствует.

На территории Асиновского городского поселения существует одна технологическая зона холодного водоснабжения – город Асино. Горячая вода (по закрытой схеме) и техническая вода на территории городского поселения отсутствует. 

Таблица 7 Территориальный баланс подачи воды

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2014 (с июня по декабрь)
	2015
	2016
	2017

	1
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	784,3
	1309,73
	1367,086
	1346

	2
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	67,42
	115,44
	115,44
	115,4

	3
	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	122,489
	214,371
	278,347
	305,8

	4
	Полезный отпуск
	тыс.м3/год
	594,391
	979,919
	973,299
	924,8


Таблица 8 Максимальное водопотребление  в сутки

	Наименование затрат
	Единица измерения
	2016
	2017

	Годовое потребление (полезный отпуск)
	тыс. м3
	973,30
	924,8

	Среднесуточное потребление
	м.куб/сут
	2666,57
	2533,7

	В сутки максимального водопотребления
	м.куб/сут
	3199,89
	3040,44


Согласно таблице выше среднесуточное потребление горячей воды составляет 2666,6 м.куб./сут – 2016 год и 2533,7 – 2017 год.

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества на территории  Асиновского городского поселения выглядит следующим образом:

Таблица 9 Баланс водопотребления по группам потребителей за 2014-2017 года

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2014 (с июня по декабрь)
	2015
	2016
	2017

	1
	Полезный отпуск
	тыс.м3/год
	594,391
	979,919
	973,299
	924,8

	 1.1
	Население
	тыс.м3/год
	301,275
	484,938
	496,102
	467,7

	 1.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	35,882
	49,738
	51,66
	49

	1.3 
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	257,234
	445,273
	425,537
	408,1
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Рисунок 3 Структура водопотребления по группам потребителей  в 2016 году

Исходя из данных рисунка  видно, что население и прочие потребители расходуют практически одинаковые объемы воды – 51% и 44% соответственно от полезного отпуска. Всего 5% приходится на бюджетофинансируемых потребителей. В структуру прочих потребителей входят юридические лица, не относящиеся к бюджетной сфере.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса
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OTOOPAHHEIX TI0 PE3yIbTaTaM TPOH3BOACTBEHHOTO
KOHTPOJIA Ka4eCTBa IIMTHeBOit BOIBI

Jomng mpo6 MHTheBOit BOIB B PacIIpeeHTeNbHOM
BOZOTIPOBOAHOF CETH, HE COOTBETCTBYIOIIHX

2 | yeTaHOBIEHHBIM TPeGOBAHHAM, B OOIIEM 0OBeMe ITPOd, % 0,00
OTOOPAHHEIX TIO PE3YIMbTaTaM ITPOH3BOACTBEHHOTO
KOHTPOTIA Ka4eCTBa ITMTHEeBOi BOIBI
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Tloxasarem HaieKHOCTH U GecIepeGoitHOCTH BOIOCHAGKEHNS

KomrecTso 3ahMKCHPOBAHHBIX IIEPEPHIBOB B ITOfaUe
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TIOBPEKIEHHIT M HHBIX TEXHOIOTHUECKHX HapyIIeH H

en. B

po e 0,00

TToka3zaTenH sHepreTHuecKoit 3¢ GeKTHBHOCTH HCIIONb30BAHHA PECYPCOB

Jloma moTeph BOABI B LIEHTPATH30BAHHBIX CHCTEMAX
1 | BomocHaGxeHHA IPH TPAHCIIOPTHPOBKE B OOIIEM % 3,23
oGbeMe BOJIBL, MOMAHHOH B BOXOMPOBOIHYO CETh

'V aenmbHEIH pacXof SNeKTPOIHEPTHH, OTpebIdeMoit B

KkBr.u/
2 | TeXHONOTHYECKOM IIPOLecce A ITIOATOTOBKH BOABI Ha kYo 0,83
eIMHHMITY 00beMa BOJIBL, OTITYyCKaeMoit B ceTh )
VaembHEIH pacXof SNeKTPOSHEPTHH, OTpeOIgeMoit B P
3 | TeXHONOTHYECKOM IIPOIECCe TPAHCIIOPTHPOBKH BOIBI K y6 M 0,38

Ha eMHHITY 00beMa TPaHCIIOPTHPYeMOit BOIBI

VI. O14eT 00 HCIOJTHEHHH NPOH3BOCT BEHHOI MPOrpaMMbI

Ot1er 06 HCTIONMHEHHH IIPOH3BOICTBEHHOH MPOrPaMMBL, OCYIIECTBIIAEMBIH ITyTeM COIIOCTaBIEHU
(haKTHYECKIX 3HAueHMH PAcXONOB Ha PEalM3allMIO TIPOM3BONCTBEHHOH MPOTPAMMEBI B TE€UEHHE
CpOKa ee IeHCTBHA ¢ IUTAHOBEIMH, He IPHBOJWTCA B CBASH ¢ OTCYTCTBHEM YTBEDAICHHBIX
TIokasaTeneit opranmsaiyy Ha 2018 rox.
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TIPHMEHAIOIME  YTPOIIEHHYIO  CHCTEMY  HANOTOOONOXEHMSI,  He  IIPH3HAIOTCA
HAIIOrOTITATeNbINHKAMH HATTOTa Ha JOGABIEHHYIO CTOHMOCTS.





2.2 Характеристика системы водоотведения

На территории Асиновского городского поселения действует одна эксплуатационная  зона централизованной системы водоотведения:

1. Зона деятельности МУП АГП «Асиновкий водоканал»
В Асиновском городском поселении существует полная раздельная система канализации.

Протяженность канализационных сетей составляет — 80,55 км.
Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС) — 5 шт. (рисунок 9, п. 11.6).

Сточные воды поступают на очистные сооружения по двум потокам:

- первый поток сточных вод поступает в канализационно-насосную станцию «Гора» и подается в приемную камеру на песколовки; из песколовок сточные воды направляются в горизонтальные отстойники;

- второй поток поступает в приемную камеру, далее в песколовки и в горизонтальные отстойники.

 Перед горизонтальными отстойниками оба потока объединяются. Сточные воды после горизонтальных отстойников поступают на биологическую очистку в аэротенки. Далее стоки идут на вторичные радиальные отстойники, затем через контактные отстойники поступают в приемную камеру очищенных стоков, из которой насосами подаются в озеро Кривое и далее самотеком поступают в реку Чулым. Подача воздуха в аэротенки осуществляется из воздуходувно-насосной станции. Здесь же установлены насосы очищенных стоков и рециркуляционные насосы. 

Канализационные очистные сооружения
Проектная мощность очистных сооружений составляет 11 тыс. 980 м3/сут. Фактический объем сточных вод, проходящих через очистные сооружения, изменяется от 6000 до 6500 м3/сут. Основной объем сточных вод приходится на население — 78%.
Очистные сооружения предназначены для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих из г. Асино. Сточные воды поступают на очистные по двум потокам.
Таблица 10 Характеристика канализационных очистных сооружений

	Муниципальное образование
	Населенный пункт
	Год ввода в эксплуатацию
	Проектная производительность, м3/сут.
	Фактическая производительность, м3/сут.

	Асиновское городское поселение
	г. Асино
	1972
	11980
	6500


Таблица 11 Характеристика оборудования

	Наименование
	ед. изм
	кол-во

	Оборудование
	
	

	Приемная камера
	шт.
	3

	Решетки
	шт.
	3

	Сооружения по обработке осадка
	шт.
	2

	Песколовки
	шт.
	4

	Аэротенки
	шт.
	6

	Биофильтры
	шт.
	0

	Отстойники
	шт.
	10

	Другие
	шт.
	


На данный момент, в аварийном состояние находятся и требуют реконструкции:

· Аэротенки – смесители  - 4 шт.

· Отстойники – 8 шт.

Таблица 12 Основное оборудование канализационных насосных станций  и очистных сооружений

	Наименование показателя
	Количество одновременно в работе
	Марка оборудования (насоса)
	Производительность оборудования (насоса), куб.м./час
	Продолжительность работы в году, час
	Мощность оборудования (насоса), кВт
	Отопление

	
	
	
	
	
	
	ТЭН

	
	
	
	
	
	
	кол-во, шт
	Суммарная мощность, кВт

	Станции очистки сточных вод
	
	
	
	
	
	
	

	Насосное оборудование
	
	
	
	
	
	
	

	грабельная:      насос №1
	1
	СМ150-125-315
	145
	8 760
	18,5
	
	

	насос №2
	1
	СМ150-125-315
	145
	2 592
	30
	
	

	насос №3
	1
	СМ150-125-315
	145
	2 544
	30
	
	

	насосная станция в (корпусе)
	
	
	
	
	
	
	

	турбовоздуходувка №3,4,6,7
	1
	ТВ-175-1,6
	10020
	4 848
	250
	
	

	турбовоздуходувка №8
	1
	ТВ- 80-1,6
	6000
	3 912
	160
	
	

	насос промывки песколовок №1
	1
	СМ 100-65-200
	125
	1 914
	37
	
	

	насос чистые стоки №2
	1
	СМ 150-125-315-4
	145
	8 724
	30
	
	

	№3
	1
	СМ 150-125-315-4
	145
	2 188
	37
	
	

	№4
	1
	СД 450/22а
	360
	2 110
	55
	
	

	№5
	1
	СМ 200-150-400-б-6
	200
	3 902
	30
	
	

	насос возврата ила  №6
	1
	СД 450/22а
	360
	4 294
	55
	
	

	№7
	1
	СМ 200-150-400-б-6
	200
	4 318
	18,5
	
	

	насос сырого осадка на ил. карты№8
	1
	СМ 150-125-315-4А
	180
	4 720
	45
	
	

	№9
	
	СМ 150-125-315-4А
	180
	4 720
	40
	
	

	насос дренажный №10
	1
	ДН – 1100Н
	50
	3 581
	1,1
	
	

	насос №1,3,4
	2
	НЖН -200А
	200
	8 760
	3
	
	

	насос скважин №1
	1
	ЭЦВ 4-45
	6,5
	8 760
	1,1
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование очистных сооружений
	
	
	
	
	
	
	

	электрокотел №1
	2
	эл. тэна
	х
	3624
	3,75
	4
	15

	электрокотел №2
	2
	эл. тэна
	х
	3624
	3
	2
	6

	электрокотел (бойлер на ГВС) №4
	1
	эл. тэна
	х
	3207
	5,6
	1
	5,6

	освещение
	5
	ДРЛ
	х
	8760
	0,25
	5
	1,25

	освещение
	86
	лампы накаливания
	х
	8760
	0,15
	86
	12,9

	Оборудование канализационных насосных станций
	
	
	
	
	
	
	

	КНС «Гагарина» насос №1
	1
	Grundfos
	120
	5496
	10,5
	
	

	(резерв) насос №2
	0
	Grundfos
	80
	0
	4,8
	
	

	КНС «Гора» насос №1
	1
	СД - 250/22,5
	250
	5434
	37
	
	

	насос №2
	1
	6 НФ/450
	450
	1374
	55
	
	

	(резерв) насос №3
	0
	СД - 250/22,5
	250
	0
	37
	
	

	дренажный насос №4
	1
	ДН – 1100Н
	10
	3826
	1,1
	
	

	КНС «СПТУ-24» насос №1
	1
	СМ 150-125-315-4
	200
	5448
	37
	
	

	                               насос №2
	1
	СД 250/22,5
	160
	1374
	37
	
	

	                        (резерв) насос №3
	0
	СД 160/45
	160
	0
	37
	
	

	                          дренажный насос №4
	1
	НПД – 0,75 - 35
	10
	3826
	0,75
	
	

	КНС «Лесозавод» насос №1
	1
	СД 200/16
	200
	5496
	18
	
	

	(резерв) насос №2
	0
	СД 200/16
	200
	0
	22
	
	

	дренажный насос №3
	1
	НПД – 0,75 - 35
	10
	3826
	0,75
	
	

	КНС «Войкова» насос №1
	1
	Grundfos
	300
	5496
	18
	
	

	(резервный) насос №2
	0
	Grundfos
	300
	0
	18
	
	

	КНС 9 Мая насос №1
	1
	Grundfos
	10
	5496
	1,6
	
	

	(резерв) насос №2
	0
	Grundfos
	10
	0
	1,6
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	

	КНС «Гагарина» отопление
	1
	ТЕНы
	х
	3624
	3
	2
	6

	КНС «Гора» отопление
	1
	ТЕНы
	х
	3624
	1
	1,5
	1,5

	КНС «СПТУ-24»  тельфер
	1
	Р-1т
	х
	3624
	1,2
	1
	1,2

	КНС «СПТУ-24» отопление
	1
	ТЕНы
	х
	3624
	3
	2
	6

	КНС «Лесозавод» отопление
	1
	ТЕНы
	х
	3624
	3
	2
	6

	КНС «Войкова»  отопление
	2
	ТЕНы
	х
	3624
	2
	2
	4

	КНС «9 Мая» отопление
	1
	ТЕНы
	х
	3624
	2
	2
	4

	 
	
	
	
	
	
	
	

	КНС «Гагарина» освещение
	1
	ДРЛ
	х
	3486
	0,25
	1
	0,25

	КНС «Гагарина» освещение
	1
	лампы накаливания
	х
	8760
	0,15
	1
	0,15

	КНС «Гагарина» освещение
	3
	лампы накаливания
	х
	3486
	0,15
	3
	0,45

	КНС «Гора» освещение
	1
	ДРЛ
	х
	3486
	0,25
	1
	0,25

	КНС «Гора» освещение
	1
	светодиодный прожектор
	х
	8760
	0,3
	1
	0,3

	КНС «Гора» освещение
	5
	лампы накаливания
	х
	3486
	0,15
	5
	0,75

	КНС «СПТУ-24» освещение
	1
	светодиодный прожектор
	х
	8760
	0,3
	1
	0,3

	КНС «СПТУ-24» освещение
	6
	лампы накаливания
	х
	3486
	0,15
	6
	0,9

	КНС «Лесозавод» освещение
	1
	лампы накаливания
	х
	8760
	0,15
	1
	0,15

	КНС «Лесозавод» освещение
	4
	лампы накаливания
	х
	3486
	0,15
	4
	0,6

	КНС «Войкова» освещение
	1
	лампы накаливания
	х
	8760
	0,15
	1
	0,15

	КНС «9 Мая» отопление
	1
	лампы накаливания
	х
	8760
	0,15
	1
	0,15

	КНС «Войкова» вытяжка
	1
	вентилятор
	х
	8760
	0,35
	1
	0,35


Данные по протяжённости и состоянию канализационных сетей представлены ниже.

Таблица 13 Характеристики сетей водоотведения

	Канализационные сети (диаметр, мм)
	Протяженность сетей, м.п.

	
	НАПОРНЫЕ
	САМОТЕЧНЫЕ

	
	факт
	ветхие сети
	факт
	ветхие сети

	в т.ч. чугунных труб
	0,00
	0,00
	33,38
	15,27

	100-150
	0,00
	 
	26,22
	14,70

	200-250
	0,00
	 
	7,16
	0,58

	300
	0,00
	 
	0,00
	 

	400 и более
	0,00
	 
	0,00
	 

	в т.ч. асбестоцементных труб
	0,00
	0,00
	7,30
	469,00

	100-150
	0,00
	 
	0,00
	 

	200-250
	0,00
	 
	3,96
	3,68

	300
	0,00
	 
	1,01
	1,01

	400 и более
	0,00
	 
	2,33
	 

	в т.ч. пластиковых труб
	9,21
	0,00
	0,00
	0,00

	100-150
	7,08
	 
	0,00
	 

	200-250
	0,22
	 
	0,00
	 

	300
	1,92
	 
	0,00
	 

	400 и более
	0,00
	 
	0,00
	 

	в т.ч. стальных труб
	19,27
	16,20
	8,75
	8,75

	100-150
	2,61
	2,60
	3,43
	3,43

	200-250
	11,24
	11,20
	0,98
	0,98

	300
	0,00
	 
	0,00
	1,89

	400 и более
	5,42
	2,30
	4,34
	2,45

	в т.ч. керамических труб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	100-150
	 
	 
	 
	 

	200-250
	 
	 
	 
	 

	300
	 
	 
	 
	 

	400 и более
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО:
	28,49
	16,18
	49,44
	28,714

	ИТОГО факт:
	80,55
	
	
	

	ИТОГО ремонт:
	44,894
	
	
	


Их таблицы видно, что 44,89 км сетей (57,6%) – ветхие сети, которые подлежат замене.

В целях снижения выбросов неочищенных сточных вод в окружающую среду необходимо произвести замену старых изношенных участков сети.

Согласно предоставленным данным, была проанализирована и сведена информация об объёмах отведённых стоков от групп потребителей. Полученные результаты представлены ниже:

Таблица 14 Общий баланс водоотведения по группам потребителей в 2014-2016 годах

	Наименование
	Един. изм.
	2014 (с июня по декабрь)
	2015
	2016
	2017

	Общее количество стоков,  в том числе:
	тыс. м3/год
	416,208
	752,336
	805,758
	1049,7

	Население
	тыс. м3/год
	308,91
	524,122
	525,132
	505

	Бюджетные организации
	тыс. м3/год
	65,985
	102,877
	104,118
	100,8

	Прочие абоненты
	тыс. м3/год
	41,313
	125,337
	176,508
	443,9

	Объем максимально сбрасываемых стоков  в сутки
	м3/сут.
	7178
	7200
	10000
	6648

	Объем очищаемых стоков
	тыс. м3/год
	416,208
	752,336
	805,758
	1049,7
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Рисунок 4 Доли отведённых стоков от групп потребителей за 2016 г.

Как видно из диаграммы, основной объём (65% за 2016г.) отведения стоков осуществляется от населения. Изменение годовых значений отведённых стоков от групп потребителей напрямую зависит от показателей потребления воды для этих потребителей.

Информация для ретроспективного анализа поступления сточных вод в систему предоставлена за предыдущие три года:   

Таблица 15 Балансы по объемам принятых сточных вод

	Наименование
	Един. изм.
	2014 (с июня по декабрь)
	2015
	2016

	Общее количество стоков,  в том числе:
	тыс. м3/год
	416,208
	752,336
	805,758

	Население
	тыс. м3/год
	308,91
	524,122
	525,132

	Бюджетные организации
	тыс. м3/год
	65,985
	102,877
	104,118

	Прочие абоненты
	тыс. м3/год
	41,313
	125,337
	176,508

	Объем максимально сбрасываемых стоков  в сутки
	м3/сут.
	7178
	7200
	10000

	Объем очищаемых стоков
	тыс. м3/год
	416,208
	752,336
	805,758


За 2015-2016 года рост объемов сточных вод происходит в основном за счет  прочих потребителей.

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса
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Hawamsnuk memapramenta M. ] Baruna
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2.3. Характеристика системы теплоснабжения

Теплоснабжение в г. Асино осуществляется от централизованных источников – котельных – и индивидуальных источников тепла. Основными теплоснабжающими организациями являются: МУП АГП «Энергия - Т1», МУП АГП «Энергия - Т2», МУП АГП «Энергия - Т3».
Система теплоснабжения г. Асино характеризуется высокой степенью централизации. Обеспеченность населения услугами централизованного отопления составляет около 70 %, при этом охват централизованным теплоснабжением многоквартирных жилых домов составляет 100 %. К централизованной системе горячего водоснабжения подключены около 60 % объектов г. Асино. Перечень источников тепловой энергии г. Асино приведен в таблице ниже
Таблица 16 Источники тепловой энергии г. Асино

	Наименование котельной
	Адрес расположения
	Вид собственности
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Белочка
	г. Асино, ул. Линейная 1а/1
	Муниципальная
	0,860

	ВЭС
	г. Асино, пер. Электрический 3/14
	Муниципальная
	8,600

	Гагарина
	г. Асино, ул. Гагарина 10/1
	Муниципальная / Частная
	17,200

	Дружба
	г.Асино, пер. Северный 19
	Муниципальная
	20,640

	ДРСУ
	г. Асино, Ленина 89г
	Муниципальная
	2,100

	Лесозавод
	г. Асино, ул. Лесозаводская 33
	Муниципальная
	2,580

	МПМК
	г. Асино, ул. Сельская 40 б
	Муниципальная
	6,120

	Нефтебаза
	г. Асино, ул. Мичурина 23/1
	Муниципальная
	0,344

	ПМК-16 База
	г. Асино, ул. Ленина 129 к
	Частная
	0,860

	П. Морозова
	г. Асино, ул. п.Морозова 13
	Муниципальная
	13,760

	ПУ-24
	г. Асино, ул. Гончарова 46/9
	Муниципальная
	6,88

	РТП
	г. Асино, ул. И. Буева 61/2
	Муниципальная
	3,440

	ХДСУ
	г. Асино, ул. Л. Толстого 69/1
	Частная
	0,344

	АЦРБ
	г. Асино, ул. Гончарова 170/11
	Муниципальная
	3,400

	Бассейн
	г. Асино, ул. 9 мая 58/2
	Муниципальная
	1,032

	Котельная «ЦКР»
	г. Асино, ул. 9 мая, 36/1
	Муниципальная
	0,320

	Котельная «ДЮСШ №2»
	г. Асино, ул. Мичурина, 20
	Муниципальная
	0,030

	«Причулымская ООШ –филиал МАОУ Гимназия № 2»
	п. Причулымский,

ул. Свободы, 2
	Муниципальная
	0,170


В общем числе котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч каждая, их доля составляет 55,6 %. Установленная мощность котельных находится в диапазоне от 0,03 до 20,64 Гкал/час. 
Основным топливом источников является каменный уголь марки ДР, дрова и дизельное топливо.
Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные, при наличии ГВС – четырехтрубные. Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении на утвержденный период 2019 г. составляет 124151 м (в однотрубном исчислении, в двухтрубном исполнении, при наличии ГВС – в четырехтрубном исполнении). Тепловые сети преимущественно имеют подземную канальную прокладку. Часть трубопроводов проложена подземно без каналов и надземно на опорах. 
В городе можно выделить две основные зоны действия коммунальных систем:
1) Северная (Центральная) – зона многоэтажной застройки (в зоне расположены котельные: Дружба, ДРСУ, МПМК, РТП, ВЭС, ПУ-24);
2) Южная (мкр. «Гора» и «ТРЗ») – зона среднеэтажной застройки (в зоне расположены котельные: п. Морозова, Гагарина);
Существуют также локальные зоны среднеэтажной застройки – (зоны котельных АЦРБ, Лесозавод, Нефтебаза, ПМК-16 База, ХДСУ).
Объектами систем теплоснабжения являются многоквартирный жилищный фонд, незначительная часть индивидуального жилищного фонда, расположенного в зонах действия источников, объекты бюджетной сферы и сферы обслуживания.  
Организация горячего водоснабжения потребителей осуществляется по закрытой схеме через установленные на теплоисточниках водоподогреватели. На котельных МПМК, ДРСУ, АЦРБ для систем ГВС используются отдельные котлы, ГВС выполняется по открытой схеме.
Подключение систем отопления к тепловой сети – зависимое. Регулирование отпуска теплоты – качественное по отопительной нагрузке. Утверждённый температурный график – 75/58 ºС, для котельных «ЦКР», «Причулымская ООШ – филиал МАОУ Гимназия № 2» утверждённый температурный график – 70/50 ºС. Температурный график отпуска ГВС на всех котельных составляет 65/55.
К основному оборудованию отопительных котельных относятся котлы. В качестве топлива на котельных г. Асино используется уголь, дрова и дизельное топливо, установленная тепловая мощность котельных находится в диапазоне от 0,030 до 20,640 Гкал/час. Характеристики основного оборудования источников тепловой энергии г. Асино приведены в таблице ниже.
Таблица 17 Структура основного оборудования котельных г. Асино

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Марка оборудования
	Количество, ед.
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Котельная «Дружба»
	КВВ-3 ТШП
	6
	20,64
	2010

	2
	Котельная «Белочка»
	КВЖт-0,5
	2
	0,86
	2008

	3
	Котельная «ХДСУ»
	КВЖ-0,2
	2
	0,344
	2007

	4
	Котельная «Гагарина»
	КВВ-3 ТШП
	5
	17,20
	2008

	5
	Котельная «Нефтебаза»
	КВЖт-0,2
	2
	0,344
	2009

	6
	Котельная «ВЭС»
	КВВ-2тшп
	5
	8,60
	2008

	7
	Котельная «ПМК 16»
	КВЖт-0,5
	2
	0,86
	2008

	8
	Котельная «ДРСУ»
	КВ-ТС
	3
	2,10
	1997

	
	
	НР-18
	2
	
	1998

	9
	Котельная «П.Морозова»
	КВВ-3тшп
	4
	13,76
	2009

	10
	Котельная «Лесозавод»
	КВВ-1
	3
	2,58
	2008

	11
	Котельная «МПМК»
	КВр-1,0
	1
	6,12
	2006

	
	
	КВм-2,15 КБ
	1
	
	2016

	
	
	КВР-1,16
	1
	
	2007

	
	
	КВВ-1,6тшп
	1
	
	2010

	
	
	НР-18
	2
	
	2006, 2003

	12
	Котельная «РТП»
	КВВ-2тшп
	2
	3,44
	2010

	13
	Котельная «ПУ-24»
	КВВ-3тшп
	2
	6,88
	2009

	14
	Котельная «АЦРБ
	КВС-0,55
	3
	3,40
	2000, 2001, 2002

	
	
	КВр-0,8
	2
	
	2010

	15
	Котельная «Бассейн»
	КВЖт-0,6
	2
	1,032
	2013

	16
	Котельная «ЦКР»
	Buderus SK 655
	2
	0,32
	2016

	17
	Котельная «ДЮСШ №2»
	ТБК-30
	1
	0,03
	1998

	18
	Котельная «Причулымская ООШ –филиал МАОУ Гимназия № 2»
	КВЖ
	2
	0,17
	2009


Таблица 18 Перечень насосного оборудования котельных г. Асино

	Наименование
	Назначение
	Марка
	Характеристики
	Количество, в работе (резерв), шт

	
	
	
	Производительность, м3/ч
	Напор, м
	Мощность, кВт
	

	Котельная «Дружба»

	Насос
	Цирк. Котельного контура
	NB 65-125/127
	107.7
	14.7
	5.5
	6

	Насос
	сетевой
	Д320-50
	315
	50
	75
	2(1)

	Насос
	сетевой ГВС
	К100-65-200
	100
	50
	30
	1(1)

	Насос
	подпиточный
	СR45-3
	45
	77.1
	11
	1(1)

	Насос
	подпиточный
	CR5-8
	5,8
	53,5
	1,1
	1(0)

	Котельная «Белочка»

	Насос
	кот. контура
	ТР65-120/2
	25.3
	8.3
	1.5
	2(0)

	Насос
	сетевой
	К80-65-160
	50
	32
	7.5
	1(1)

	Насос
	подпиточный
	JP5
	3
	22
	0.775
	1(1)

	Котельная «ХДСУ»

	Насос
	внутренний контур
	Grundfos UPS 40-180
	23
	18
	1.5
	2

	Насос
	внешний контур отопления
	Grundfos UPS 50-180
	35
	18
	2.2
	2

	Насос
	внешний контур ГВС
	Grundfos UPS 25-125
	
	12.5
	1.2
	2

	Насос
	подпиточный
	CH 2-40
	
	
	0.57
	2

	Насос
	сетевой
	CP40/2300T "DAB"
	14,4
	16
	1,55
	1(0)

	Котельная «Гагарина»

	Насос
	сетевой отопление
	К100-65-200
	100
	50
	30
	1

	Насос
	сетевой отопление
	NB 100-200/192A
	301.7
	40.2
	45
	1(1)

	Насос
	котловой контур
	NB 65-125/137
	114.3
	18
	7.5
	5

	Насос
	сетевой ГВС
	IL80/170-15/2
	80
	40
	15
	2

	Насос
	подпиточный
	CR 5-9
	5.8
	47.7
	1.5
	2

	Насос
	подпиточный
	CR 10-05
	10
	40,7
	2,2
	1

	Котельная «Нефтебаза»

	Насос
	кот. контура
	ТР40-180/2
	10.7
	10.6
	0.55
	1(1)

	Насос
	сетевой
	ТР50-290/2
	27.4
	24.1
	3
	1(1)

	Насос
	подпиточный
	JP5
	3
	22
	0.775
	1(1)

	Котельная «ВЭС»

	Насос
	сетевой
	К150-125-315
	200
	32
	30
	2(0)

	Насос
	сетевой (ГВС)
	К 45/30
	45
	30
	7.5
	0(1)

	Насос
	подпиточный
	
	20
	40
	4
	1(0)

	Насос
	циркуляционный
	TP 80-170/4
	70
	14
	5.5
	5

	Насос
	сетевой
	К290/30
	290
	30
	37
	0(1)

	Насос
	сетевой
	1Д315-50
	315
	50
	55
	0(1)

	Насос
	циркуляционный
	Wilo IL65/120-4/2
	80
	40
	15
	1(0)

	Насос
	сетевой (ГВС)
	К100-65-200а
	90
	40
	18.5
	0(1)

	Насос
	сетевой (ГВС)
	IL 80/170-15/2
	80
	40
	15
	1(0)

	Котельная «ПМК-16 База»

	Насос
	кот. контура
	ТР65-180/2
	28.9
	10.9
	1.5
	1(1)

	Насос
	сетевой
	ТР80-270/4
	78.5
	22.4
	5.5
	1(1)

	Насос
	подпиточный
	JP5
	3
	22
	0.75
	1(1)

	Насос
	циркуляционный ГВС
	ТР32-320/2
	16.1
	25.6
	2.2
	1(1)

	Котельная «ДРСУ»

	Насос
	сетевой
	К-100-65-200
	100
	50
	18.5
	1(2)

	Насос
	сетевой ГВС
	К 20/30
	20
	30
	7,5
	1(0)

	Насос
	циркуляционный
	К-80-65-160
	50
	50
	7,5
	1(0)

	Насос
	сетевой
	К-45/30 
	45
	30
	7.5
	0(1)

	Котельная «П.Морозова»

	Насос
	сетевой
	4Д315-50б
	300
	42
	45
	3

	Насос
	котловой контур
	NB 65-125/127
	103
	15.2
	7.5
	5

	Насос
	подпиточный
	CR 5-8
	3.47
	47.2
	1.1
	3

	Насос
	сетевой
	К100-80-160
	100
	32
	18,5
	0 (1)

	Насос
	сетевой
	TP 200-470/4
	400
	40
	75
	1 (0)

	Котельная «Лесозавод»

	Насос
	котловой
	TP 125-160/4
	103
	14
	7.5
	2(0)

	Насос
	К80-50-200
	сетевой
	50
	50
	22
	1(0)

	Насос
	К20/30
	подпиточный
	20
	30
	4
	1(0)

	Насос
	СМ100/2000Т
	сетевой
	-
	-
	7,95
	1 (0)

	Насос
	UPS 65-120F
	котловой
	50
	18
	1,2
	1(0)

	Насос
	UPS 80-120F
	котловой
	70
	12
	1,5
	2 (0)

	Котельная «МПМК»

	Насос
	CP-G 100/3850
	отопление
	185
	30
	22
	1

	Насос
	СP80/3650Т "DAB"
	котловой контур
	100
	29
	15
	1

	Насос
	CP-G 65/4100
	ГВС
	50
	35
	7,5
	1

	Насос
	К100-65-200
	отопление
	100
	50
	30
	1

	Насос
	СР 80/4100Т "DAB"
	отопление
	 
	 
	30
	1

	Насос
	PTD100-40/2
	котловой контур
	180
	30
	18,5
	1

	Насос
	NB 40-160/172
	ГВС
	 
	 
	7,5
	1

	Насос
	CR5-4
	Подпиточный
	5,8
	19,4
	0,55
	1

	Котельная «РТП»

	Насос
	котловой
	TP 125-160/4
	138
	13.3
	7.5
	2(0)

	Насос
	сетевой
	CP100/5500T
	250
	49
	30
	0(1)

	Насос
	подпиточный
	CR 10-5
	8
	47
	2.2
	1(1)

	Насос
	ГВС
	TP 40-360/2
	22
	32
	4
	1(1)

	Насос
	сетевой
	NB65-160/173
	
	
	15
	1(0)

	Котельная «ПУ-24»

	Насос
	котловой
	TP 100-200/4
	103
	14
	7.5
	2(0)

	Насос
	сетевой
	ETL 200-200-315
	330
	30
	30
	1(0)

	Насос
	подпиточный
	TP 32-320/2
	14.7
	27
	4
	1(1)

	Насос
	ГВС
	TP 100-200/2
	72
	18
	5.5
	1(1)

	Насос
	сетевой
	К290/30
	290
	30
	37
	0(1)

	Насос
	сетевой
	CP100/5500T
	250
	49
	30
	0(1)

	Насос
	Сетевой ГВС
	IL80/170-15/2
	80
	40
	15
	1

	Котельная «АЦРБ»

	Насос
	отопление
	Grundfos ТР 80-400/2
	114.8
	34.7
	17
	1(1)

	Насос
	ГВС
	Grundfos СR 32-2
	30
	39.5
	4
	1

	Насос
	подпиточный
	Насос ЭЦВ-6
	10
	110
	5.5
	резерв

	Насос
	отопление
	К-290/30
	290
	30
	37
	резерв

	Насос
	отопление
	К-290/30
	290
	30
	29
	резерв

	Насос
	ГВС
	К-45/30
	45
	30
	7.5
	резерв

	Котельная «Бассейн»

	Насос
	кот. контура
	ТР80-140/2
	36.5
	9.2
	2.2
	1(1)

	Насос
	сетевой отопление
	ТР80-120/2
	31
	11.2
	1.5
	1(1)

	Насос
	подпиточный
	ТР50-360/2
	9
	35.7
	4
	1(1)

	Насос
	сетевой ГВС
	ТР50-180/2
	9.2
	12.7
	0.75
	1(1)

	Котельная «ЦКР»

	Насос
	кот. контура
	Wilo TOP-S D 50/15
	61
	16
	1,57
	1(1)

	Насос
	сетевой отопление
	Wilo TOP-Z 40/75
	16
	6
	0,32
	1

	Насос
	подпиточный
	Auto ABB -35
	0,035
	10
	0,43
	1

	Котельная «ДЮСШ №2»

	Насос
	циркуляционный
	Grundfos
	3,5
	-
	45
	1(1)

	Котельная «Причулым-ская ООШ –филиал МАОУ Гимназия № 2»

	Насос
	сетевой
	Grundfos 
	-
	-
	1
	1

	Насос
	сетевой 
	WILO P1W
	-
	-
	0,8W
	2

	Насос
	подпиточный
	CH GP-5
	-
	-
	1,2
	2

	Насос
	циркуляционный
	-
	-
	-
	-
	-


Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице ниже.

Таблица 19 Параметры установленной тепловой мощности котельных г. Асино

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Марка оборудования
	Количество, ед.
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Вид топлива
	КПД

Котлов, %

	1
	Котельная «Белочка»
	КВЖт-0,5
	2
	0,86
	Уголь
	81,00

	2
	Котельная «Дружба»
	КВВ-3 ТШП
	1
	20,64
	Уголь
	77,83

	
	
	КВВ-3 ТШП
	1
	
	
	57,24

	
	
	КВВ-3 ТШП
	1
	
	
	79,63

	
	
	КВВ-3 ТШП
	1
	
	
	76,07

	
	
	КВВ-3 ТШП
	1
	
	
	76,71

	
	
	КВВ-3 ТШП
	1
	
	
	77,14

	3
	Котельная «Лесозавод»
	КВВ-1,0
	1
	2,58
	Уголь
	74,57

	
	
	КВВ-1,0
	1
	
	
	73,16

	
	
	КВВ-1,0
	1
	
	
	78,76

	4
	Котельная «МПМК»
	КВр-1,0
	1
	6,12
	Уголь
	85,00

	
	
	КВБм-1,16-95шп
	1
	
	
	80,00

	
	
	КВВ-1,6тшп
	1
	
	
	83,00

	
	
	КВМ-2,15КБ
	1
	
	
	79,4

	
	
	НР-18
	2
	
	
	67,00

	5
	Котельная «ХДСУ»
	КВЖ-0,2
	2
	0,34
	Уголь
	81,00

	6
	Котельная «Гагарина»
	КВВ-3,0 ТШП
	1
	17,2
	Уголь
	77,04

	
	
	КВВ-3,0 ТШП
	1
	
	
	75,00

	
	
	КВВ-3,0 ТШП
	1
	
	
	78,54

	
	
	КВВ-3,0 ТШП
	1
	
	
	77,44

	
	
	КВВ-3,0 ТШП
	1
	
	
	74,32

	7
	Котельная «ДРСУ»
	КВ-ТС-1
	1
	2,10
	Уголь
	67,00

	
	
	КВ-ТС-2
	1
	
	
	67,00

	
	
	КВ-ТС-3
	1
	
	
	67,00

	
	
	НР-18
	1
	
	
	67,00

	
	
	НР-18
	1
	
	
	67,00

	8
	Котельная «Нефтебаза»
	КВЖт-0,2
	2
	0,34
	Уголь
	81,00

	9
	Котельная «П. Морозова»
	КВВ-3,0ТШП
	1
	13,76
	Уголь
	80,21

	
	
	КВВ-3,0ТШП
	1
	
	
	77,2

	
	
	КВВ-3,0ТШП
	1
	
	
	78,27

	
	
	КВВ-3,0ТШП
	1
	
	
	77,82

	10
	Котельная «АЦРБ»
	КВС
	1
	3,40
	Уголь
	67,00

	
	
	КВС
	1
	
	
	67,00

	
	
	КВС
	1
	
	
	67,00

	
	
	КВр-0,8
	1
	
	
	82,4

	
	
	КВр-0,8
	1
	
	
	82,4

	11
	Котельная «ВЭС»
	КВВ-2,0тшп
	1
	8,6
	Уголь
	73,79

	
	
	КВВ-2,0тшп
	1
	
	
	75,60

	
	
	КВВ-2,0тшп
	1
	
	
	76,34

	
	
	КВВ-2,0тшп
	1
	
	
	77,96

	
	
	КВВ-2,0тшп
	1
	
	
	79,14

	12
	Котельная «ПМК-16 База»
	КВЖт-0,5
	2
	0,86
	Уголь
	81,00

	13
	Котельная «ПУ-24»
	КВВ-3ТШП
	1
	6,88
	Уголь
	78,93

	
	
	КВВ-3ТШП
	1
	
	
	77,05

	14
	Котельная «РТП»
	КВВ-2ТШП
	1
	3,44
	Уголь
	78,31

	
	
	КВВ-2ТШП
	1
	
	
	71,86

	15
	Котельная «Бассейн»
	КВЖт-0,6
	1
	1,032
	Уголь
	71,84

	
	
	КВЖт-0,6
	1
	
	
	70,29

	16
	Котельная «ЦКР»
	Buderus SK 655
	2
	0,32
	Дизельное топливо
	93,00

	17
	Котельная «ДЮСШ №2»
	ТБК-30
	1
	0,03
	Уголь, дрова
	-

	18
	Котельная «Причулымская ООШ –филиал МАОУ Гимназия № 2»
	КВЖ
	2
	0,17
	Уголь
	80,00


Суммарная установленная тепловая мощность котельных Асиновского городского поселения составляет 88,67 Гкал/ч.

Ограничения тепловой мощности источников тепловой энергии г. Асино присутствуют, причиной ограничения является недостаточность необходимого количества воздуха, идущего на горение, которое объясняется существенным износом установленного дутьевого оборудования.

Параметры располагаемой тепловой мощности котельных г. Асино представлены в таблице ниже.

Таблица 20 Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч

	1
	Котельная «Белочка»
	0,86
	0,00
	0,86

	2
	Котельная «Дружба»
	20,64
	10,34
	10,3

	3
	Котельная «Лесозавод»
	2,58
	0,56
	2,02

	4
	Котельная «МПМК»
	6,12
	0,00
	6,12

	5
	Котельная «ХДСУ»
	0,34
	0,00
	0,34

	6
	Котельная «Гагарина»
	17,2
	8,86
	8,34

	7
	Котельная «ДРСУ»
	2,10
	0,00
	2,10

	8
	Котельная «Нефтебаза»
	0,34
	0,00
	0,34

	9
	Котельная «П. Морозова»
	13,76
	7,41
	6,35

	10
	Котельная «АЦРБ»
	3,40
	0,00
	3,40

	11
	Котельная «ВЭС»
	8,6
	3,07
	5,53

	12
	Котельная «ПМК-16 База»
	0,86
	0,00
	0,86

	13
	Котельная «ПУ-24»
	6,88
	4,05
	2,83

	14
	Котельная «РТП»
	3,44
	0,99
	2,45

	15
	Котельная «Бассейн»
	1,032
	0,232
	0,80

	16
	Котельная «ЦКР»
	0,32
	0,00
	0,32

	17
	Котельная «ДЮСШ №2»
	0,03
	0,00
	0,03

	18
	Котельная «Причулымская ООШ – филиал МАОУ Гимназия № 2»
	0,17
	0,00
	0,17


Таблица 21 Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто
	№ п/п
	Источник теплоснабжения
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Потребление на собственные нужды, Гкал/час
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч

	1
	Котельная «Белочка»
	0,86
	0,0020
	0,858

	2
	Котельная «Дружба»
	10,3
	0,0216
	10,278

	3
	Котельная «Лесозавод»
	2,02
	0,0055
	2,015

	4
	Котельная «МПМК»
	6,12
	0,0073
	6,113

	5
	Котельная «ХДСУ»
	0,34
	0,0017
	0,338

	6
	Котельная «Гагарина»
	8,34
	0,0126
	8,327

	7
	Котельная «ДРСУ»
	2,10
	0,0066
	2,093

	8
	Котельная «Нефтебаза»
	0,34
	0,0014
	0,339

	9
	Котельная «П. Морозова»
	6,35
	0,0106
	6,339

	10
	Котельная «АЦРБ»
	3,40
	0,0082
	3,392

	11
	Котельная «ВЭС»
	5,53
	0,0126
	5,517

	12
	Котельная «ПМК-16 База»
	0,86
	0,0023
	0,858

	13
	Котельная «ПУ-24»
	2,83
	0,0069
	2,823

	14
	Котельная «РТП»
	2,45
	0,0048
	2,445

	15
	Котельная«Бассейн»
	0,80
	0,0032
	0,797

	16
	Котельная «ЦКР»
	0,32
	0,0109
	0,309

	17
	Котельная «ДЮСШ №2»
	0,03
	0,0004
	0,030

	18
	Котельная «Причулымская ООШ – филиал МАОУ Гимназия № 2»
	0,17
	0,0034
	0,167


Расход тепла на собственные нужды котельной включает в себя расход на растопку котлов, расход на хозяйственно-бытовые нужды, а также прочие потери. Суммарная тепловая мощность котельных нетто за вычетом затрат энергии на собственные нужды составляет 53,04 Гкал/ч.

Расчетные тепловые нагрузки на 2019 г. и потребление тепловой энергии по видам потребителей, присоединенных к теплоисточникам Асиновского городского поселения, приведены в таблицах ниже. 

Таблица 22 Плановые технико-экономические показатели работы ЭСО г. Асино (2019 год – базовый период) 

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «Белочка»
	Котельная «Дружба»
	Котельная «Лесозавод»
	Котельная «МПМК»
	Котельная 
«ХДСУ»
	Котельная «Гагарина»
	Котельная «ДРСУ»
	Котельная «Нефтебаза»
	Котельная «П. Морозова»
	Котельная «АЦРБ»
	Котельная «ВЭС»
	Котельная «ПМК-16 База»
	Котельная «ПУ-24»
	Котельная «РТП»
	Котельная «Бассейн»
	Котельная «ЦКР»
	Котельная «ДЮСШ № 2»
	Котельная «СОШ №6»

	Выработка тепловой энергии котельной
	Гкал
	1 648,80
	26 789,57
	5 061,71
	5898,97
	478,55
	21 781,97
	3 125,53
	777,91
	18 020,68
	2 912,32
	19 690,96
	1 905,53
	10 950,50
	7 085,94
	1 010,74
	2 107,25
	83,79
	774,74

	Собственные нужды котельной
	Гкал
	11,646
	123,972
	31,521
	41,677
	9,95
	72,469
	37,954
	8,067
	61,065
	47,101
	72,091
	13,45
	39,850
	27,316
	18,342
	62,25
	2,51
	19,37

	Отпуск теплоэнергии с коллекторов котельной
	Гкал
	1 637,15
	26 665,60
	5 030,19
	5857,29
	468,59
	21 709,50
	3 087,57
	769,84
	17 959,62
	2 865,22
	19 618,87
	1 892,08
	10 910,65
	7 058,62
	992,40
	2 045,00
	81,28
	755,37

	Потери теплоэнергии в сети
	Гкал
	412,71
	4 531,65
	646,23
	1 510,24
	61,15
	4 277,49
	805,43
	101,71
	2 322,78
	489,71
	3 939,23
	265,59
	1 953,75
	1 462,22
	77,144
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери теплоэнергии в сети
	%
	24,31
	16,92
	12,77
	25,60
	12,78
	19,64
	25,77
	13,07
	12,89
	16,82
	20,01
	13,94
	17,84
	20,64
	7,63
	0,00
	0,00
	0,00

	Полезный отпуск теплоэнергии всего
	Гкал
	1 224,44
	22 133,95
	4 383,96
	4347,05
	407,44
	17 432,01
	2 282,14
	668,13
	15 636,84
	2 375,51
	15 679,64
	1 626,49
	8 956,90
	5 596,40
	915,26
	2 045,00
	81,28
	755,37

	Собственное потребление объектов
	Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,77
	0,00
	0,00
	641,08
	0,00
	2 045,00
	81,28
	755,37

	Сторонние потребители всего, в том числе:

	- бюджетные потребители
	Гкал
	690,15
	1 833,26
	229,14
	250,67
	0,00
	1 470,39
	0,00
	0,00
	1 855,28
	2 370,39
	2 820,46
	0,00
	864,32
	272,83
	915,26
	0,00
	0,00
	0,00

	- население
	Гкал
	315,99
	18 745,48
	4 154,82
	3 790,20
	407,44
	15 717,91
	1 290,55
	668,13
	11 892,03
	0,00
	10 317,03
	1 626,49
	7 651,57
	3 966,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	- прочие потребители
	Гкал
	218,30
	1 555,22
	0,00
	306,18
	0,00
	243,72
	991,59
	0,00
	1 889,53
	5,12
	2 508,38
	0,00
	441,01
	715,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход натурального топлива:

	Диз. топливо
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	42,1
	-
	-

	Уголь
	
	418,3
	6891,5
	1308,5
	1479,1
	122,7
	5665,3
	977,8
	197,3
	4618,9
	776,6
	5051,1
	482,4
	2807,5
	1874,6
	301,9
	-
	10,0
	88,0

	Дрова
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	48,0
	-


Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Асиновского городского поселения приведены в таблицах ниже.
Таблица 23 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Дружба»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «Дружба»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	20,64

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	10,34

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,3

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,022

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	10,278

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	8,87

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	7,691

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	1,185

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,790

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,628


Таблица 24 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Белочка»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «Белочка»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,8600

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,0000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8600

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0020

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,8580

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	0,53

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,53

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,0000

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,072

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,256


Таблица 25 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «ХДСУ»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «ХДСУ»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,340

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,340

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0017

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3383

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	0,183

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,1701

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,013

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,011

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,145


Таблица 26 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Гагарина»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «Гагарина»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	17,2

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	8,86

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,340

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0126


	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	8,3274

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	7,44

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	6,538

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,941

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,7457

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,142


Таблица27 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Нефтебаза»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «Нефтебаза»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,340

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,340

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00141

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,339

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	0,183

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,183

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,0177

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,138


Таблица 28 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «ВЭС»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «ВЭС»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	8,6

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,07

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,530

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0126

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,5174

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	6,488


	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	6,01

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,478

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,6868

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-1,685


Таблица 29 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «ПМК-16 База»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «ПМК-16 База»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,860

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,860

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0023

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,8577

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	0,57

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,535

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,040

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,0463

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,241


Таблица 30 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «ДРСУ»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «ДРСУ»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	2,100

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,100

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0066

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,0934

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	1,081

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	1,07

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,011

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,1404

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,872


Таблица 31 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «П.Морозова»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «П.Морозова»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	13,76

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	7,41

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,350

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0106

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	6,3394

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	6,49

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	6,49

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,4049

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0,556


Таблица 32 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Лесозавод»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «Лесозавод»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	2,58

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,56

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,02

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0055

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,015

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	1,6600

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	1,6600

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,1127

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,242


Таблица 33 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «МПМК»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «МПМК»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	6,120

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,120

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0073

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	6,113

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	2,27

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	2,055

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,210

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,2633

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	3,579


Таблица 34 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «РТП»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «РТП»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	3,44

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,99

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,450

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0048

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,445

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	2,199

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	2,084

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,116

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,255

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0,009


Таблица 35 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «ПУ-24»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «ПУ-24»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	6,88

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	4,05

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,830

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0069

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,8231

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	4,05

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	3,338

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,712

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,3406

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-1,568


Таблица 36 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «АЦРБ»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «АЦРБ»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	3,400

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,400

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0082

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,392

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	1,186

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,867

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,319

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,085

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	2,120


Таблица 37 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Бассейн»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «Бассейн»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	1,032

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,232

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,800

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0032

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,7968

	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	Гкал/ч
	0,857

	 - на нужды отопления и вентиляции
	Гкал/ч
	0,49

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,369

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,0134

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0,077


Таблица 38 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «ЦКР»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «ЦКР»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,320

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,320

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0109

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3091

	Полезная тепловая нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,366

	- на нужды отопления
	Гкал/ч
	0,297

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,069

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,0109

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0,057


Таблица 39 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «ДЮСШ №2»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	 Котельная «ДЮСШ №2»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,030

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,030

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0004

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,0296

	Полезная тепловая нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,034

	 - на нужды отопления
	Гкал/ч
	0,034

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,000

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	-0,004


Таблица 40 Балансы тепловых мощностей и нагрузок котельной «Причулымская ООШ – филиал МАОУ Гимназия № 2»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Котельная «Причулымская ООШ – филиал МАОУ Гимназия № 2»

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,170

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,170

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0034

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1666

	Полезная тепловая нагрузка, в т.ч.
	Гкал/ч
	0,066

	 - на нужды отопления
	Гкал/ч
	0,066

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000

	Потери тепловой энергии в ТС
	Гкал/ч
	0,0000

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,101
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SHEPrHIO, TOCTABILIEMYIO OTPeGHTE M KOTeIIHHbIX PACIIONOKEHHEIX I10 afipecaM: Iep.

Cesepuetii, 19, yn. Jlunefinas, 1 A/1, yn. JIssa Toncroro, 69/1, yi. Censckas, 405, yi.

Jlecosapozackas, 33 ACHHOBCKOrO FOPOACKOTO MOCENIeHI S ACHHOBCKOTO paifoHa, ¢
01.01.2020 mmo 31.12.2020

01.01.2020- 01.07.2020-
- i veHoBarme 30.06.2020 31.12.2020
i per oot BAnTapAda bon TemnmoHocutemb - | TeIIOHOCHTEND -
OpTaHH3aLMH
Boga Bona
Jlna motpebuTelneH, B ciydae orcyTeTBHA AHbdepeHIHamn
Mymmipmassoe TapuoB 1Mo cxeMe noaxmoueHns (HJIC He mpegycMoTpeH) *
YHHTapHOE =
peaTIpHATHE Oﬂ‘g’y‘g%}fgfm 2020 2024,03 3012,68
L. ACHHOBCKOTO -
TOPOZACKOT O TIOCENEHH Hacenenne (HJIC He npenycMoTpeH) *
«OHeprusa-T1» -
(MHH 7002020291) | OAHOCTABOUIEIL | 545 2924,93 3012,68
py6./TKan

* B cOOTBEeTCTBHH ¢ TyHKTaMH 2,3 cTarhi 346.11. Hamorosoro kozekca Pocertickol Meneparnm
(qacTh  BTOpaf) OpPraHM3allMH, HHAMBHIYAIbHBIE IPENIPHHHUMATENH, IPHMEHAIOLINE
YIPOIIEHHYIO ~ CHCTEMY HAOTOOGIIOKEHHA, He TIPH3HAOTCS HAIOT OIIATeNbIMKAMH HAIOTa Ha
J0GaBIEHHYEO CTOMMOCTS.
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ITPHIKA3

20.11.2019 Ne 1-195/9(434)
ropox Tomek

O rapudax TerocHabxarormeli opraHu3arin
MyHUIHIATBHOE YHUTAPHOE IIPEAIPHUITHE ACHHOBCKOTO TOPOACKOTO IOCeIeHHs
«Sueprus-T3» (MHH 7002020340)

B coomercrerm ¢ ®emepampHbiM 3akoHoM oT 27.07.2010 Ne 190-©3 «O
TellnocHabKeHM», IocTaHoBIeHneM IlpaBurenmbctBa Pocemifckoit Pemeparmu oT
22.10.2012 Ne 1075 «O meHoo6pasoparmy B cepe TeIUtocHabKeHNT», I1oIoxeHneM o
Jenapramente TapudHOro perymipoaHMd Tomckoif  OGNACTH,  yTBEPHICHHBIM
nocranosnerneM ['ybepHaropa Tomckoif obmacta or 31.10.2012 Ne 145, u pemermem
IIpasnenns Jernapramenta Tapudroro perynuposarms Tomckoii obractu ot 20.11.2019
Ne 22/1

TIPHIKASBIBAIO:

1. VY cTaHOBUTH TermocHab)aromei OpraHM3aIliI MyHuumnansHoe
YHUTGpHOE MPEINPUITHE ACHHOBCKOIO TOPOICKOTO IIOceleHns  « DHeprus-T3»
(VIHH 7002020340) Tapudel Ha TEIUIOBYIO SHEPTHIO, IIOCTABIIEMYIO OTpeOHTENIM
KOTeTBHBIX, PACIIONOKeHHBIX 110 agpecam: yiI. Meana Byesa, 61/2, yn. I'ortaposa, 46/9,
mep. Onextpudeckuii, 3/14, ym. mmenn Jlemmma, 129K ACHHOBCKOrO TOPOCKOrO
TIoceNe I ACHHOBCKOTO palioHa, COrTacHO MPIIOKEHNIO K HACTOSIIEMY TIPUKasy.

2. Tapuder, ycTaHOBIIEHHbIe B IIyHKTe 1 HACTOAIIEro IpHKasa, NeHCTBYIOT ¢
01.01.2020 mo 31.12.2020.

Hauanermx nenapramenTta M. /1. Baruma
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Tomckoit obmactu
o1 20.11.2019 Ne 1-195/9(434)

Tapuder TennocHabxaromelt opraHuzarii MyHHITIIAIBHOE YHUTAPHOE IPSIIPUATHE
ACHHOBCKOTO TOPOICKOro mocemteHnd « Oxeprua-T3y (MHH 7002020340) Ha Teriosyio
SHEPrUIO, OCTABIAEMYIO IIOTPECHTENIM KOTEIBHBIX, PACIIONOKEHHBIX 110 afpecaM: YL

WBana Byesa, 61/2, yn. T'oruaposa, 46/9, nep. Dnexrpudeckuit, 3/14, yin. umenu Jlenuna,
129K AcHHOBCKOro ropofIcKoro ImoceneHns AcuHopcKoro patiora, ¢ 01.01.2020 mo

31.12.2020
01.01.2020- 01.07.2020-
N HanMeHOBaH e 30.06.2020 31.12.2020
o PerynupyeMoit Bux rapuda Ton
wn [ — TemnmnoHocuTemb - | TeNIOHOCHTEND -
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Jlna morpeGurenedi, B cly4dae 0TCYTCTBHA AHb GepeHImamm
MyHHIHTIaTbHOS TapuoB 1o cxemMe nopkmouerns (HJC He npegycMoTpeH) *
YHHTapHOE =
IpeaTpHATIE Oﬂz(;giﬁiﬁm 2020 2024,03 3012,68
1. ACHHOBCKOTO
TOPOJCKOTO IOCENMEHHA Hacenenne (H/[C He npenycMoTpeH) *
«OHeprua-T3» —
(MIHH 7002020340) | CAHOCTABOUHBIL | 555 2024,93 3012,68
py6./Tkan > i

* B cOOTBETCTBHH ¢ TyHKTaMH 2,3 craThil 346.11. HamoroBoro Kogekca Poccriickoit Mepeparmn
(qacTh  BTOpaf) OpPraHM3allMH, HHAMBHIYAIbHBIE IPEMNIPHHHUMATENH, PHMEHAIOLIHE
YIPOIIEHHYIO ~CHCTEMY HAIOTOOGIIOKEHHA, He TIPH3HAOTCS HAlIOT OIIATeNbIMKAMH HAIOTa Ha
JOGaBIEHHYEO CTONMOCTb.




Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельных г. Асино показана таблице 41.

Таблица 41 Динамика изменения тарифа на тепловую энергию

	Наименование энергоснабжающей
	Период
	Период

	
	01.01.18 - 30.06.18
	01.07.18 - 31.12.18
	01.01.19 - 30.06.19
	01.07.19 - 31.12.19

	МУП АГП «Энергия-Т1»
	2766,47
	2853,61
	2853,61
	2924,93

	МУП АГП «Энергия-Т2»
	2766,47
	2853,61
	2853,61
	2924,93

	МУП АГП «Энергия-Т3»
	2766,47
	2853,61
	2853,61
	2924,93

	МУП АГП «Энергия-Т3» для котельной АЦРБ
	4125,37
	4125,37
	4125,37
	4125,37


В таблице 41 показаны значения установленного тарифа на тепловую энергию для населения (без НДС) по состоянию на конец года.

Рост тарифа на тепловую энергию для абонентов котельных г. Асино (за исключением котельной «АЦРБ») за 2018-2019 гг. составил 5,72 %.

На основании Приказа ФСТ России от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения 
г. Асино утверждена Департаментом тарифного регулирования Томской области в следующем размере: 550 рублей в случае, если подключаемая нагрузка не превышает 
0,1 Гкал/ч.

Регулируемые цены, в виде одноставочных тарифов, устанавливаются для трех теплоснабжающих организаций г. Асино: МУП АГП «Энергия-Т1», МУП АГП «Энергия-Т2», МУП АГП «Энергия-Т3». Укрупненные статьи затрат, утвержденные Департаментом тарифного регулирования Томской области на 2019 год, приведены в таблице 42.

Таблица 42 Укрупненные статьи затрат для трех теплоснабжающих организаций 
г. Асино на 2019 год

тыс.руб., без НДС

	Наименование показателей
	2019 год

	
	МУП АГП «Энергия-Т1»
	МУП АГП «Энергия-Т2»
	МУП АГП «Энергия-Т3»

	Затраты на приобретение основного топлива
	33 452,70
	37 505,99
	33 438,85

	Затраты на резервное топливо (дизельное топливо)
	-
	-
	-

	Оплата труда
	29 130,06
	23 769,86
	24 560,54

	Численность персонала, человек
	72,93
	61,01
	63,19

	Отчисления на социальные нужды
	9 727,52
	8 012,50
	8 113,70

	Затраты на ремонты и техобслуживание
	2 150,87
	6 279,70
	7 284,28

	Затраты на холодную воду и теплоноситель
	368,69
	440,97
	426,27

	Затраты на электроэнергию
	10 202,11
	10 352,77
	10 189,23

	Прочие затраты
	7 748,96
	16 494,48
	6 988,77

	Всего эксплуатационные затраты
	92 780,91
	102 856,27
	91 001,64


2.3 Характеристика системы электроснабжения

Электроснабжение г. Асино осуществляет Производственное отделение «Восточные электрические сети» публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» (ПО ВЭС ПАО «ТРК»).

На территории города размещено 146 трансформаторных подстанций (ТП)

Передача электрической энергии в муниципальном образовании производится по распределительным сетям с уровнем напряжения 10 кВ и 0,4 кВ, уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения 100% потребителей. 

Таблица 43 Перечень энергообъектов г. Асино (Воздушные линии 10 кВ)

	№ п/п
	диспетчерское наименование
	тип оборудования

	1
	А-1
	ВЛ-10 кВ

	2
	А-3
	ВЛ-10 кВ

	3
	А-4
	ВЛ-10 кВ

	4
	А-16
	ВЛ-10 кВ

	5
	А-20
	ВЛ-10 кВ

	6
	А-21
	ВЛ-10 кВ

	7
	А-23
	ВЛ-10 кВ

	8
	А-24
	ВЛ-10 кВ

	9
	А-25
	ВЛ-10 кВ

	10
	А-27
	ВЛ-10 кВ

	11
	А-30
	ВЛ-10 кВ

	12
	А-31
	ВЛ-10 кВ

	13
	А-32
	ВЛ-10 кВ

	14
	А-38
	ВЛ-10 кВ

	15
	А-42
	ВЛ-10 кВ

	16
	А-47
	ВЛ-10 кВ

	17
	А-48
	ВЛ-10 кВ

	18
	В-40
	ВЛ-10 кВ

	19
	Г-3
	ВЛ-10 кВ

	20
	Г-5
	ВЛ-10 кВ

	21
	Г-8
	ВЛ-10 кВ


Таблица 44 Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ

	№ п/п
	диспетчерское наименование
	тип оборудования

	1
	ТП А-1-1
	ТП-10/0,4 кВ

	2
	ТП А-1-2
	ТП-10/0,4 кВ

	3
	ТП А-1-3
	ТП-10/0,4 кВ

	4
	ТП А-1-4
	ТП-10/0,4 кВ

	5
	ТП А-1-5
	ТП-10/0,4 кВ

	6
	ТП А-1-7
	ТП-10/0,4 кВ

	7
	ТП А-1-8
	ТП-10/0,4 кВ

	8
	ТП А-1-9
	ТП-10/0,4 кВ

	9
	ТП А-1-10
	ТП-10/0,4 кВ

	10
	ТП А-1-11
	ТП-10/0,4 кВ

	11
	ТП А-1-12
	ТП-10/0,4 кВ

	12
	ТП А-1-13
	ТП-10/0,4 кВ

	13
	ТП А-1-14
	ТП-10/0,4 кВ

	14
	ТП А-1-15
	ТП-10/0,4 кВ

	15
	ТП А-1-18
	ТП-10/0,4 кВ

	16
	ТП А-1-19
	ТП-10/0,4 кВ

	17
	ТП А-1-20
	ТП-10/0,4 кВ

	18
	ТП А-1-21
	ТП-10/0,4 кВ

	19
	ТП А-16-3
	ТП-10/0,4 кВ

	20
	ТП А-20-1
	ТП-10/0,4 кВ

	21
	ТП А-20-2
	ТП-10/0,4 кВ

	22
	ТП А-20-3
	ТП-10/0,4 кВ

	23
	ТП А-20-8
	ТП-10/0,4 кВ

	24
	ТП А-20-9
	ТП-10/0,4 кВ

	25
	ТП А-20-10
	ТП-10/0,4 кВ

	26
	ТП А-21-1
	ТП-10/0,4 кВ

	27
	ТП А-21-2
	ТП-10/0,4 кВ

	28
	ТП А-21-3
	ТП-10/0,4 кВ

	29
	ТП А-21-4
	ТП-10/0,4 кВ

	30
	ТП А-21-5
	ТП-10/0,4 кВ

	31
	ТП А-21-6
	ТП-10/0,4 кВ

	32
	ТП А-23-1
	ТП-10/0,4 кВ

	33
	ТП А-23-2
	ТП-10/0,4 кВ

	34
	ТП А-23-3
	ТП-10/0,4 кВ

	35
	ТП А-23-4
	ТП-10/0,4 кВ

	36
	ТП А-23-5
	ТП-10/0,4 кВ

	37
	ТП А-23-7
	ТП-10/0,4 кВ

	38
	ТП А-23-8
	ТП-10/0,4 кВ

	39
	ТП А-23-9
	ТП-10/0,4 кВ

	40
	ТП А-24-1
	ТП-10/0,4 кВ

	41
	ТП А-24-5
	ТП-10/0,4 кВ

	42
	ТП А-24-6
	ТП-10/0,4 кВ

	43
	ТП А-24-7
	ТП-10/0,4 кВ

	44
	ТП А-24-8
	ТП-10/0,4 кВ

	45
	ТП А-24-10
	ТП-10/0,4 кВ

	46
	ТП А-24-11
	ТП-10/0,4 кВ

	47
	ТП А-24-12
	ТП-10/0,4 кВ

	48
	ТП А-24-13
	ТП-10/0,4 кВ

	49
	ТП А-24-14
	ТП-10/0,4 кВ

	50
	ТП А-25-1
	ТП-10/0,4 кВ

	51
	ТП А-25-10
	ТП-10/0,4 кВ

	52
	ТП А-25-15
	ТП-10/0,4 кВ

	53
	ТП А-25-16
	ТП-10/0,4 кВ

	54
	ТП А-25-17
	ТП-10/0,4 кВ

	55
	ТП А-25-18
	ТП-10/0,4 кВ

	56
	ТП А-25-19
	ТП-10/0,4 кВ

	57
	ТП А-25-2
	ТП-10/0,4 кВ

	58
	ТП А-25-20
	ТП-10/0,4 кВ

	59
	ТП А-25-21
	ТП-10/0,4 кВ

	60
	ТП А-25-5
	ТП-10/0,4 кВ

	61
	ТП А-25-6
	ТП-10/0,4 кВ

	62
	ТП А-25-7
	ТП-10/0,4 кВ

	63
	ТП А-27-1
	ТП-10/0,4 кВ

	64
	ТП А-27-4
	ТП-10/0,4 кВ

	65
	ТП А-27-8
	ТП-10/0,4 кВ

	66
	ТП А-27-9
	ТП-10/0,4 кВ

	67
	ТП А-3-2
	ТП-10/0,4 кВ

	68
	ТП А-3-6
	ТП-10/0,4 кВ

	69
	ТП А-3-9
	ТП-10/0,4 кВ

	70
	ТП А-30-1
	ТП-10/0,4 кВ

	71
	ТП А-30-2
	ТП-10/0,4 кВ

	72
	ТП А-30-3
	ТП-10/0,4 кВ

	73
	ТП А-30-4
	ТП-10/0,4 кВ

	74
	ТП А-30-5
	ТП-10/0,4 кВ

	75
	ТП А-30-6
	ТП-10/0,4 кВ

	76
	ТП А-30-7
	ТП-10/0,4 кВ

	77
	ТП А-30-8
	ТП-10/0,4 кВ

	78
	ТП А-31-1
	ТП-10/0,4 кВ

	79
	ТП А-31-2
	ТП-10/0,4 кВ

	80
	ТП А-31-3
	ТП-10/0,4 кВ

	81
	ТП А-31-6
	ТП-10/0,4 кВ

	82
	ТП А-31-7
	ТП-10/0,4 кВ

	83
	ТП А-31-9
	ТП-10/0,4 кВ

	84
	ТП А-31-10
	ТП-10/0,4 кВ

	85
	ТП А-31-11
	ТП-10/0,4 кВ

	86
	ТП А-31-12
	ТП-10/0,4 кВ

	87
	ТП А-31-13
	ТП-10/0,4 кВ

	88
	ТП А-31-15
	ТП-10/0,4 кВ

	89
	ТП А-31-17
	ТП-10/0,4 кВ

	90
	ТП А-31-18
	ТП-10/0,4 кВ

	91
	ТП А-31-19
	ТП-10/0,4 кВ

	92
	ТП А-31-21
	ТП-10/0,4 кВ

	93
	ТП А-31-25
	ТП-10/0,4 кВ

	94
	ТП А-31-26
	ТП-10/0,4 кВ

	95
	ТП А-31-27
	ТП-10/0,4 кВ

	96
	ТП А-31-28
	ТП-10/0,4 кВ

	97
	ТП А-31-29
	ТП-10/0,4 кВ

	98
	ТП А-31-31
	ТП-10/0,4 кВ

	99
	ТП А-31-32
	ТП-10/0,4 кВ

	100
	ТП А-31-33
	ТП-10/0,4 кВ

	101
	ТП А-31-34
	ТП-10/0,4 кВ

	102
	ТП А-31-36
	ТП-10/0,4 кВ

	103
	ТП А-31-37
	ТП-10/0,4 кВ

	104
	ТП А-31-38
	ТП-10/0,4 кВ

	105
	ТП А-31-41
	ТП-10/0,4 кВ

	106
	ТП А-32-1
	ТП-10/0,4 кВ

	107
	ТП А-32-3
	ТП-10/0,4 кВ

	108
	ТП А-32-5
	ТП-10/0,4 кВ

	109
	ТП А-32-6
	ТП-10/0,4 кВ

	110
	ТП А-36-1
	ТП-10/0,4 кВ

	111
	ТП А-38-3
	ТП-10/0,4 кВ

	112
	ТП А-38-4
	ТП-10/0,4 кВ

	113
	ТП А-38-6
	ТП-10/0,4 кВ

	114
	ТП А-4-2
	ТП-10/0,4 кВ

	115
	ТП А-4-4
	ТП-10/0,4 кВ

	116
	ТП А-4-6
	ТП-10/0,4 кВ

	117
	ТП А-42-1
	ТП-10/0,4 кВ

	118
	ТП Г-3-2
	ТП-10/0,4 кВ

	119
	ТП Г-3-3
	ТП-10/0,4 кВ

	120
	ТП Г-3-9
	ТП-10/0,4 кВ

	121
	ТП Г-5-1
	ТП-10/0,4 кВ

	122
	ТП Г-5-2
	ТП-10/0,4 кВ

	123
	ТП Г-5-3
	ТП-10/0,4 кВ

	124
	ТП Г-5-6
	ТП-10/0,4 кВ

	125
	ТП Г-5-7
	ТП-10/0,4 кВ

	126
	ТП Г-5-12
	ТП-10/0,4 кВ

	127
	ТП Г-5-13
	ТП-10/0,4 кВ

	128
	ТП Г-5-14
	ТП-10/0,4 кВ

	129
	ТП Г-5-16
	ТП-10/0,4 кВ

	130
	ТП Г-5-18
	ТП-10/0,4 кВ

	131
	ТП Г-5-19
	ТП-10/0,4 кВ

	132
	ТП Г-5-20
	ТП-10/0,4 кВ

	133
	ТП Г-8-1
	ТП-10/0,4 кВ

	134
	ТП Г-8-2
	ТП-10/0,4 кВ

	135
	ТП Г-8-3
	ТП-10/0,4 кВ

	136
	ТП Г-8-4
	ТП-10/0,4 кВ

	137
	ТП Г-8-5
	ТП-10/0,4 кВ

	138
	ТП Г-8-6
	ТП-10/0,4 кВ

	139
	ТП Г-8-7
	ТП-10/0,4 кВ

	140
	ТП Г-8-8
	ТП-10/0,4 кВ

	141
	ТП Г-8-9
	ТП-10/0,4 кВ

	142
	ТП Г-8-10
	ТП-10/0,4 кВ

	143
	ТП Г-8-11
	ТП-10/0,4 кВ

	144
	ТП Г-8-12
	ТП-10/0,4 кВ

	145
	ТП Г-8-13
	ТП-10/0,4 кВ

	146
	ТП Г-8-14
	ТП-10/0,4 кВ


Таблица 45 Объемы потребления электрической энергии 

	 № п/п
	 Наименование показателей
	Единица измерения
	2017 год

отчёт
	2018 год

план

	1
	Поступление электроэнергии в сеть, всего
	млн. кВт. ч
	134,8
	149

	1.1
	из смежной сети
	млн. кВт. ч
	134,8
	149

	1.2
	от электростанций (собственных)
	млн. кВт. ч
	-
	-

	1.3
	от других поставщиков 
	млн. кВт. ч
	-
	-

	1.4
	поступление электроэнергии от других организаций
	млн. кВт. ч
	-
	-

	2
	Потери электроэнергии в сети
	млн. кВт. ч
	18,6
	18,1

	3
	Расход электроэнергии на
производственные и хозяйственные нужды
	млн. кВт. ч
	0,4
	0,4

	4
	Полезный отпуск из сети, в т.ч.:
	млн. кВт. ч
	109,7
	122

	4.1
	население
	млн. кВт. ч
	29,5
	31

	4.2
	прочие потребители
	млн. кВт. ч
	72
	82,5

	4.3
	бюджетофинансируемые
	млн. кВт. ч
	7,9
	8,5
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Рисунок 5 Соотношение  по типам потребителей

Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса
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ITPHIKA3

11.12.2019 Ne 6-585
ropox Tomek

O Tapudax Ha STEKTPHEECKYIO SHEPIHIO AN HACSISHN U IIPUPABHEHHEIX K HEMY
xaTeropuii morpebureneii Tomckoit obmactu Ha 2020 rox

B cootBerctBim ¢ PemepanbHbiM 3akoHoM oT 26.03.2003 Ne 35-03 «0O6
3JIEKTPOSHepreTrKe», IocTaHobleHueM [Ipasurenbctea Poccenifickoft ®emeparnm oT
29.12.2011 Ne 1178 «O meHOOOpa30BaHIN B OOIACTH PeryIMpPYeMEIX LeH (Tapudos) B
onexTposHepretukey, mpukazoM QAC Poccrm or 11.10.2019 Ne 1338/19 «O
TIpefiebHBIX MHUHUMATBHEIX U MaKCHMATbHEIX YPOBHSX TapuoB Ha SMEKTPUEECKYIO
SHEPruio (MOIIHOCTB), IOCTABIIAEM YO HaCeIeHNIO U IPHPABHEHHBIM K HeMy KaTerOpHsIM
norpebuteneif, mo cybbextam Poccriickoit Gepeparmu Ha 2020 rony, IlonoxerneMm o
Jemapramente TapudHOro perymupoBaHuns ToMckol  06NacTH,  yTBEPKICHHBIM
nocranosneHneM 1yGepHaropa Tomckoit obmactu ot 31.10.2012 Ne 145, u pemermem
IIpasnenus emapramenta Tapudsoro perympoparms ToMckol o61acTi o Bompocam
snexTposHepreTuxy ot 11.12.2019 Ne 27/3

TTPHIKASBIBATO:

1. VYeranoputs ¢ 1 sgmBaps 2020 roma mo 31 gexabps 2020 ropma IieHsI
(Tapudbl) Ha SNEKTPUHUECKYIO SHEPTHIO 7S HACENEHHMI ¥ IPHPABHEHHBIX K HeMY
xaTeropuii morpedureneii Tomckoil 06NACTH COrMACHO MPIITOKEHIIO 1.

2 Yeranoputs ¢ 1 smBaps 2020 roga mo 31 mexabps 2020 roma Ganascopble
MOKA3aTeNd  IUIAHOBOTO 06beMa IONe3HOro OTIycKa SIeKTPHHeCKOM — SHeprum,
HCIIONb3yeMble IIPH pacueTe e (TaprudoB) Ha SIEKTPHUISCKYIO SHEPTHIO L HACEIICHIS
¥ IpUpaBHEHHBIM K HeMy Kareropuif morpeGuremeif Tomckoif obnacTi coriacHo
TIPUIIOKEHHIO 2.

3. Yeranoputs ¢ 1 susaps 2020 roga no 31 mexabps 2020 roxa moHM Ao
KkoohbUIeHT TP YCTAHOBIEHWM IleH (TapudoB) Ha SIEKTPUUECKYIO SHEPrUio LT
HaceleHNI ¥ INPUPaBHEHHBIX K HeMy KaTeropuii morpeburemedi Tomckoif obmactu
COTTIACHO TIPUIOKEHIIO 3.

Hauanermx Jemapramenra M. /1. Baruma
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Llens! (TapHQB) Ha HIEKTPHIECKY IO SHEPIHIO
VIS HACETIEHI H IIPHPABHEHHLIM K HeMy KATeropHi 1oTp eGHreet
‘Tomckoft o6acTH
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[Hacenertie i MpHPaBHEHHnIE K HHM, 78 HCKNIOYSHHEM HACSACHHA H TIOTPEOHTENCH, yKazaHHbIX B IHKTax 2 H 3
(rapdt ymmigatorea ¢ yuerom HIC)

COMATens KOMMYHANGEBD: YOIV (TORIPHLGCTBA COBCTBSHHMKOR AGiGA, AHIHLHO-CTPOMTETLHBIE,
[AGmuLe WM MMC  CISLMAMGHPOBIMbIC MOTPESHTENMCKHO KOONGPATHEM MSQ  YTPABMOWHS
oprammaLpE), MPHOBPETAOWHE MCKTPHYSCKYIO FHCPIHIO (MOUHOT) A TPEACCTABNSHN KOMMYHAILED:
yonyr COBCTBEBNKGM M MOMNIOBITENAM KMULLX MOMGWHHE H CONCPARNI OSWEr0 HMyWecTEa
610rOKB AP THpEBI ACMOB; HATMOZATOIT (T YIIOTHOMOYGHHBE MM L), TPSAOCTARMAIOWHE (PIAEIEAM
[AGTb1C TIOMEUIEHR CTICLMANIM OBTEHOTO AHILHORO {CHAR, BKMOYIA ALLIC TOMEUISHIA B OBUIEATTID,
AGTb1 TIOMEIGHIA MaHCBP HHORO (OEIR, AHUBIE TIOMEIIGHIA & ACMDS CHCTEML COLHANLHOrO 0BG AHBIIA
iacencumn, Aumic movewcHn BOHAT AR BPEMEHHOT TIOCENCHIA BHYATCHHB: TECSISHLICR, AMITbIS
rcoeur i 0rma AR BPEMEHHORO MPOAMBIHIA LI, NPHIHAHLYS GEACHLIAM, 8 TAOKS AMTbLS ICMEUISHIA
a18 coLpmneHe FaUETHL OTASMLHBLS KATErOPHI [PAAAH, TPHOSPETAIOWIME DNEKTPHYSCKYED JHEPIHIO
(MOWIHOCTE) /AR TDGACCTARNGHIIA KCMMYHANKHBD: YEIYT TIQNLIORATEIAM TAKED: ACLTDS TOMEUISHIGA B OBneMEX
rotpetineran anoKTpHYCOKG JHEPIHH HACENGHHEM M CONGPAHIA MECT QBIETO TIONBIRTHHA B ACMEX,
KO TOpbIX HMEHOTCA ACLTbIC TIOMEUIGHE CTIELIMANTMPOBIHHOTO AHIOFO BOEA;

\oppcoce ¥ (UmEMCTIe ML, MPHOGPETAOUC MMEKIPHMSTVIO JHEPIHIO (MOWHOCTH) B Lenss
10T eineEs12 43 KOMMYHANLHO-BAITOBBLS HyAGJbl B HACEIGHEDS TYHACT H ARUTSDS 3CHIX IPH BOHHCKIDS 4CTR K
paccHmTiBatoUMEEA M0 AOFOBOPY IHEPTOTHATAGHHA TI0 MIOKIIEMAM QBUICTQ TPHCPA Y4ETa MNSKTPHAECK R
oricprins

CapaTipylome MOCTABUMKH,  JHEPrOCGMITORIS, JHPIOCHACAIOUME CPIAMITALMY, TPHOSPETAOIS
sneTpHYECKyIo JHEPTHIO (MOWHOCTH) B LensX AanbHeHUIeH TPOAMH HACSACHHIO H TIPHPABHEHHLIM K HeMy
camer oprae MOTpeerTenci, YK A BIM B ATHHOM Tysicre <1

11

OpHOCTaBOuHLLE TapHD [ py6icBry_ | 350 366

12

OpOCTaBOYEL T Tapsb, A bdop SHLFPOBAHEbI 10 ABYM 30HAM CYTOK

Tlptcaran 30Ha (THKOBIA ¥ CIOYTHKOBHA) Y6 KBTY 403 )

‘Hosrian 06 py6/xBTY 248 259

OpsiocTaBossIT Taprd, e bdepeHIpPOBaHELI 10 Tpevt soHaM cyToK

Thizxosan o py6 /BTy 440 4.60

Tlonyrmosan scia py6 BTy 350 3.66

‘Hosrian 2065 py6 /BTy 248 2.59
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[Haceneriie, MpoAwiBaoNee B [OPOACKENX HACEACHHb [yHKTAX B AOMAX, OBOPYAOBAHHBIX CTALFOHAPHBIME
oneTpOmATAH 1 (1K) 21€ICTPOTOITE L HAIM YCTAHORKEMS, H MPHPABHSHHAIC K HITW (TapHfst yKaTbIBIOToS.
© yuerom HAC):

oMo KoMMWyHANGEBD: YOIYT (TORIPHLGCTBI COBCTBSHHMKOB AGiMLA, AHIHLHO-CTPOHTETLHBE,

[AGmuse WW MMC  ISLMANGHPOBIMbC NOTPESHTENRCKH KOCNGPATHEM MSQ  yTpABMOWHS

oprammaLpy), MPHOBPETAOWHE MCKTPHYSCKYIO FHEPIHIO (MOUHOCTS) AA TPEACCTABNSHAA. KOMMYHAILEB:
yonyr COBCTBEBKAM M MOMNIOBITENIM KMUBLX MOMGWHH H CONSPARNI OSWErO HMyWecTEa

o10rOKB AP THpEBI ACMOB; HATMOZATOI (T YIIOTHOMOYGHHBE MMM L), NPSAOCTARMAIOUHE (PAAEIEAM
AGTb1C TIOMEUIEHIA CTIOLMANIM OBTEHOTO AHTHILHORO {CHAR, BKMOYAA ALLTIC TOMEUISHIA B OBUIEATTIDS,
ACTb1C TIOMEUIGHIIA MAHCBP CHHORO (OHER, AHUBIE TIOMEIIGHIA & ACMDS CHCTEML COLMANLHOrO 0BGy AHBIHIA
iacencun, Humic mowew e BOMAD AR BPEMEHHOT TIOSHIA BHYATHHB: TIPECEICHLICR, AMTbIS
rosteurein §0rma AR BPEMEHHORO MPOAMBINIIN LI, NPHIHAHHLDS GEACHLIAM, 8 TAOKS AMTbLS TICMEUISHIA
a18 coLpmnbHe FaumTHL OTAeMLHBDS KATErOPHIT [PAAAAH, TPHOSPETAIOMIME DMEKTPHYSCKYHD JHEPIHIO

(MOWIHOCTE) /1A TDGACCTARNGHIIA KCMMYHANKHBD: YEIYT TIONLIORATEIAM TAKED: AXLTDS TIOMEUISHIGA B OBmeMEX
rorpetineran anoKTpHYCOKG JHEPIHH HACNGHHEM M COIGPAMI MECT QBWSTO TIOTLIRTHA B ACMEX, B
KO TOpbIX HMEHOTCA ACLTbIC TIOMEUIGHEZ CTELIMANIMPOBIHHOTO AHIOTO BoEA;

\oppcace ¥ QUmMMGTIe ML, MPHOGPETAOUC MEKTPHMSTIVIO JHEPIHIO (MOWHOCTH) B Lenss

0T e6inerai 43 KOMMYHANLHO-BAITOBBIS HyAGIb1 B HACEMIGHELDS TYHACTA H ARUTSDS 3CH2X TPH BOHHHCKIDS 4CT K
paccHsTiBatouEEA M0 AOFOBOPY IHEPTOTHATAGHHA TI0 TIOKIIEMAM QBUICTD TPHCPA Y4ETa MNSKTPHAECKOR
oricprins

CapaTipyloue MOCTABUMKH, IHEPrOCEMITORIS, JHPIOCHACATIOUC CPAMITALMY, TPHOSPETAOIS

aneTpHYECKylo JHEPTHIO (MOUHOCTH) B X AanbHeHuIeH TPORMIH HACSACHHIO H TIPHPABHEHHLIM K HeMy
camer oprae HoTpeerTenci, YK Tars I B ATHHOM Tysicre <1

21

OpHOCTaBoYHLL TapH [ py6icBry_ | 245 2.56

ORHOC TaBOsEL T TapHb, A Dop SHLFPOBAHELIF 110 ABYM 50HAM CYTOK

Jlie6Han 30Ha (THK0BAA H MO MYTHKOBER) py6 /BTy 282 295

Hoyras soa py6 /By 174 181

23

OpsocTaBOsE I Taps, A bep SHLFPOBAHEMI 10 Tpev FoHaM CyTOK

Thixosan o py6xBTY 308 322

Tlonyrmosan sckia py6 BTy 245 2.56

‘Hossian 206 py6/xBTY 174 181

[Flacenerate, MPOAGBAIONIES B CRLGKID: HACEIHILLN TyHCTN, ¥ IPAPABHCHISLS K HAM (TapA Dbl yKmmIBaioTcn o
yeraw HIIC):

CrOmaTens KOMMYHANLEBD: YOIV (TORIPHLGCTBR COBCTBSHHMKOB AGiILA, AHIHLHO-CTPOHTETLHBE,
fGmupse WW MMe  CELMAMGHPOBIMbIC NOTPESHTENMCKH KOONGPATHEM MG yTpaBMOWHS
oprammaLiy), MPHOSPETAOUHE MCKTPHYSCKYIO FHCPIHIO (MOUHOT) ATA TPEACCTABNSHEN KOMMYHAILEB:
yonyr COBCTBEBKAM M TOMLIOBITENIM KMULLX MOMGWGHH H CONGPARNMI OSWErO HMyWecTEa
610rOKB AP THPEBI ACMOB; HATMOZATOI (T YIIOTHOMOYGHHBE MMM ), NPEAOCTARMAIOUHE (PIATIEAM
[AGTbIC IOMEUIEHA CTIOLMANMIMOBTEHOTO AHIHILHORO {CHAR, BKMOYAA ALLTIS TOMEUISHIA B OBUIEATTID,
AGLTbIC TIOMEIIGHIA MAHCBP HHORO (CHER, AHUBIE MIOMEIIGHIIA & ACMDS CHCTEML COLHANLHOFO 0BGy AHBIIA
acencn, Aumic oMW EH BOMAD 1A BPEMEHHOT TIOEHIA BHYATHHB: TIECSICHLICR, AU
rosteurein 0raa AR BPEMEHHORO MPOAMBAHIA LI, NPHIHAHLDS GEACHLIAM, 8 TAOKS AMTSLS TICMEUISHIA
a1n coupmnbHe TauETHL OTAEMLHBDS KATErOPHI [PAAAAH, TPHOGPETAIOWIME DMEKTPHYSCKYHD SHEPIHIO
(MOWHOCTE) /1A TDGACCTARNGHIIA KCMMYHANKHBD: YEIYT TIQLIORATEIAM TAKED: ACLTDS TOMEUISHIGA B OBmeMEX
rotpetinera anokTpHMCOKG JHEPIHH HACNGHHEM M CONGPAMIA MECT QSO TIONLIRTHA B ACMEX, B
KO TOpbIX HMEHOTCA ACLTbIC TIOMEUGHE CTELIMANHIMPOBIHHOTO AHIOFO BoEA;

\opapcace ¥ QUTMMGTGIe ML, MPHOGPETAOWHC MEKTPHMSTVIO JHEPIHIO (MOWHOCTH) B Lenss
10T eineEa13 3 KOMMYHANLHO-BAITOBBLS HYAGIbl B HACEMIGHEHDS THACTA H ARUTSDS 302X TPH BOHHHCKIDS 4CT K
paccHmITiBaIOUSEA M0 AOFOBOPY IHEPTOTHATAGHHA TI0 TIOKIIEMM QBUICTQ TPHGCPA Y4ET MNSKTPHAECK R
orieprins

CapaTipyloume MOCTABUMKH, IHEPrOCEMITORIS, IHPIOCHACAIOUME CPIAMITALMY, IPHOSPETAOLIS
sneTpHYeCKyIo JHEPTHIO (MOUHOUTH) B Liensx AanbHeHuIeH TPOAMIH HACEACHHIO H TIPHPABHEHHLIM K HeMy
camer oprae HoTpeGerTenci, YK TEars I B ATEHOM Tysicre <1

31

OpHOCTaBOYHbI TapH [ pybiBry | 245 I 2.56

32

OpoCTaBOsE LI Taprh, b dop SHLFPOBAHEbI 110 ABYM 30HAM CYTOK

) Y6 ABTY 282 295

‘Hosrian 3065 py6 /BTy 174 181

33

OpHOCTaBOYE I Tapr, A bep SHLFPOBAHEMIF 10 TpeV F0HaM CYTOK

Thixosan o py6/xBra 308 322

Tlonyrmosan sceia py6 BTy 2as 2.56

‘Hosrian 06 py6/xBTY 174 181
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41 | CanoBoReecKae HeKOMMEPHECKHS TOBADHILISCTRA H OFCP OZFHYSCKHE HEK CMMEP HCCKHE TOBApHUECTEa
Fapasmipyomne mocTaBunm,  HeproCGITORME,  JHEprOCHASAGIOURE OPIAMITALMI, MPHOSpETAOWIHE
[onecTprrdeckyto orepriIo (MOHOCTS) B Lensx AanbHeHUICH NP OAAAE TPHPABH SHEbIM K HACEIGHHH KATEC P
rompetiumendt, yxaassbi & arsiom myracre <1

411 | OpsocTasoubtit Tapud [ pybiBra | 245 | 256
412 | OprocTasourmtfi Taprih, 51 hepeHLIp OBAHEmIT TI0 ABYM 50N CyTaK
JleteB5an 30Ha (FKOBaR H IO TTAK0BAA) py6.kBTa 282 295
‘Hosrian 06 pyBkBTY 174 181
413 | OpeiocTaBosrmif Tapr, i hep eHLIpOBAHEL 10 Tpem 30ka cyTaK
Thiscosan 20k pyB.AKBTa 308 322
Tlonyracosan zora py6 BTy 245 256
‘Hosrian 0 pyBcBTY 174 181

42 [Opuamiccxie MM, MPHOSPETANOMEE DMGKTPHISCKYI0 OHOPIHO (MOWHOCTE) B Lembx MOTpebncis
OCYAASHEBING B TIOMEUIEHIIRS AT 10X COAGPAAHIA [IDH YCHOBHH HAIMI Pa3AILHONO Y4ETa JMEKTPHYECKON
orseprin: ana yxasmses roviewrerati
Fapasmipyomse mocTaBunms,  HeprOCGITORME,  JHEprOCHASAGIOURE OPIAMTALMI, MPHOSPETAOWIHE
onecTprrdeckyto oreprHI0 (MOHOCTS) B Lensx AanbHeHUICH NP OAAAGE TPHPABH SHEbIM K HACEIGHHH KATEX P
rompetiumendt, yxaassisin & arsiom myracre <1>.

4.21 | OpsocTaBoubtit Tapud [ py6icBry_ | 350 366

422 | OpHocTaBossmtf Taprh, 1 hepeHLIp OBAHEIT TI0 ABYM SOHAM cyTaK

Jieiea5an 50Ha (FKORaR H IO TEK0BaR) pyB/kBTY 303 321

‘Hosrian 0 pyBcBTa 248 259
423 | OpriocTasourmuf Taprb, i hepeHLIpOBaHELT 10 Tpew 30ram cyTaK

Thiscosan z0ka py6 BTy 440 4.60

Tlonyracosan zora pyBcBTY 350 3.66

‘Hosrian 06 py6 BTy 248 259

43 | Conepmaliietn 3a CHoT IPHXOAGH PeNHIHOSHbLE OPE EHHFAMDL
Fapasmipylomse mocTaBunm,  HeproCGbTORME,  JHEprOCHASAGIOUN® OPIAMITALMI, MPHOSpETAOUHE
onecTprdeckyto areprHIo (MOHOCTS) B Lensx AanbHeHUICH TP OAAAGE TPHPABH GHEBIM K HACEIGHHH KATEX P
rompetiment, yxaassisin & paraiom myracre <1>.

431 | OpsocTasoumtit Tapud [ py6iBry | 3.50 | 366

432 | OpHoCTaBourmt Taprih, Z51ppepeHLIp OBAHFRIT TI0 ABYM SOHAM CyTaK

Jletem5an 30Ha (KOBaR H IO TTAK0BAR) py6./kBTa 203 221

‘Hosrian 0 pyBkBTY 248 259
433 | OpeiocTaBosrmif Tapr, 1 Pep eHLIpOBAHELI 10 Tpem 30ka cyTaK

Thincosan z0ka Y6 ikBTa 340 260

Tlonyrmacosan zoa py6 BTy 350 3.66

‘Hosrian 06 pyB/kBTY 248 259

44 |OOhomiein (paoApaH, MPHOGPOTAOMIN JIGKTPHMSCKYI JHEPIMI0 (MOWFOCTE) AT HCNONG:0BEHR B
rpraaneaursss 1 xozaticTaessmex HOCTpoliKax (NorpeSa, capas).

[Hexcumepueckste 0henrmesnn rpakaas: (FapaAGio-CTDOMTRLHLE, (APEKHbIE KOOTIGDATHERY) H [PAAHS,
BaACIOUHE OTAENLHO CTORMIMM Fap@KavG, MPHOGPETalOMHE JGKTPHYECKYIO JHEPIHO (MOUHOCTE) B Liensx
rompetineram 1a KoMyHALHO-GolTOBbE HyAOM H He HCTIOMESYSMyH AT OCYMSCTBGHIA KCMMEpHECkl
nesrensioc

Fapasmipylomne mocTagunm,  oHeprocbiTOBMe,  JHEprOCHASAGIOUME OPrAMTALMI, MpHOSpETAOUE
onecTprrseckyto areprHIo (MOWHOCTS) B Liensx AanbHeH UG TP OAAAGE TPHPABH GHEbIM K HACE/IGHHH) KATEX P
rorpetirmend, yxaasssi & pasiom myracre <1>

441 | OnsocTasoustit Tapud [ py6icBry_ | 3.50 3.66

442 | OpriocTasousmif Taprih, 1 heperLIp OBaFEmI 110 ABYM 50HIM cyTaK

Jieica5an 50Ha (FK0RaR H IO TEAK0BAR) py6 BTy 403 421

‘Hosrian 06 pyBkBTY 248 259
443 | OmocTanousi Tapid, 11 dep oHLppORaEEI 110 TpeM S0HAM CyTaK

Thiscosan 20k pyB.ikBra 340 260

Tlonyracosan zora pyB/kBTY 350 3.66

‘Hosrian 06 pyB/kBTY 248 259

<1> TpH HATHYI KATSrOpHIt MIOTPESHTENGH, OTHOGAUIEXCA K HACONCHHIO HTH MPHPAGHEHEBIM K HEMY KATOrOPHAM

ToTpeGiTencH, y [apAHTHPYIOMIEr TIOCTABUIHKA, SHEPE OCBATOBOH, JHEprOCHAG A WIEH OPraFETaLHH, TPHOGpeTaOWID:
ANEKTPHYECKYIO IHEPTHIO (MOWTHOCTS) B LIENx AQnbHEHUIeH TPOADAH HACSNEHHIO H TPHPABHEHHBIM K HEMy KATEropHAM.

ToTpeBiTanci B BkeME BAKTHHGAKOrQ NIOTPEBAGHHR HACSNGHIIA 1 TPHPABHEEILLS K HEMY KATerpHSi TOTpeBHTENCH
OBheIS NEKTPIHEPIHH, MIPACKOAOBIHHOF HI METa OBUISFO TIOMKOBIHINL B LENDS TOTPEGACHAA KT KCMMYHAMbHO-

LITORSLE HyAGHl IPBXAT 1 HE HCTION3Y MOl A OCY UIECTRICHE KCMME4EKCi (PO SCCHOHAMHOR) ASKTEALHOCTH
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'Ba/laHCOBbIe TIOKA3ATE/H [IGHOBOTO 05bEMA TIOMESHOTO OTIIYCKa SJIEKTPHYeCkoH SHEPTHH, HCTIOMb3Y eMble TIPH Pactiere LgH
(TAPHGOE) Ha 2TEKTPHIECKY IO 9HEPTHIO /UL HACEIEHHT H IIDHPABHEHHBIX K HEMY KaTeropHi TIoTp eGHTertel TOMCKOH

obmacTi

wn

TPYIIS! (MOTPYTITSI) MoTpeSHTeeit

TInaoB: 3 05beM MOMEsHON OTIyeka
SMEKTPHUECKON SHEPIHIL, M, KBT. 4

©€01.01.2020T. 110
30.06.20207.

©01.07.2020 . 110
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[Hacenermie u pupasHeHHble & HHM, 58 MCKTIOWeHHeM HACENEHHA H
rtomeSimencit, yias abix o ryrerax 21 3

CTIOMHTE T KOMMYHANHHBIX YNy (TOBADHIECTBA cOBCTRRHHKOR ALTsA,
AGUTUHO-CTDOHTENb b e, ACUTALHSE HTH HEBIC CTIELMaLEHPOBaHHsIS

omeSiTemsekie  KoOTRpaTHBEl  MAGO  YIPAMANUIHE  OPTAHHSALIH),

rproBpeTaro e sexTPHTECKYO SHEPTHIO (MOIHOCTS) /UL TPENOCTABIIEHHS
COMMYHANSHBIX ety T coBCTBEHHMKM M IIOTH0BRTEIIM HATBIX [TOMEILICHIT
1 conepicartns OBIEro MMYIECTBA MHOTOKBEPTHPHBIX JIOMOB; HalMOTaTelT
(M TIOTHOMOYEHHEE HMH THLR), TPENOCTABAOIE TPTRIAHAM FHTbIe
rloMeller A CTICLHABHPOBIHHOTD FATHIGHOTD. OIS, BRTIONaR TSI
roMeletn B OBWEAHTIEX, AHTble TIOMCUIEHI MaHeBperForo. GoHaa,
[GiTic MOMCUEHAA B NOMAX CHCTEMb COLHANGHOTO OBCTYAMBEHIT

Hoconenmn, 7OULe MOMEWEHMT (GO WU BPEMEHHOTO IOCEIICHI

BSIHYRICHEBIX TIEPECaICHLIcS, AUl TIOMEILICHIT (OHa UL BEMEHHOro
[MpOHBAHI ML, TIDHSHAHHSIX G CHLIEMH, & TAIOKE AUUTIE TIOMEIIEHHA AT
COMATEHOM SAUHTE! OTASTHBIX KATETOPH [PEKNEH, TpHOSpeTaionMe
snexcTpHECKyIo SHEPIHIO (MOUHOCTS) 1A MPEMOCTABIEHHS KOMMYHAITHHBIX
[yeIyr MoMbIoBaTEN M TAKHK UIBIX TIOMEIMEHTE B OObEMAX TIOTpESTEHI
onexTpHiCeROM  SHEPIMH  HAceTeHMeM M CONGPAGHAA MeeT oBIero

MOM0basn B MOMEX, B KOTOPHIX HMEIOTCA U TIOMINCHHA

CrtenHaTHPOBAHTHOT Toro horT;

[OpHITICCKHe W (MHUCCKHS MGG, NPHOBPETAIOUHE  SMEKTPHISCKY0

SHepriio (MOUOCTS) B LMK TIOTPESICHIA Ha KOMMYHAMGHO-GHITOBBIE
[yl B HACENEHHBIX TYHICTAX M HGUTBIX 30HEX [DH BOMHCKHX YACTAX H
[paccwmsBaiNECA M0 AOTOBOPY SHEPTOCHA HEHI 110 OKAIAHLM OGIErD
ripiatopa yuera sexTpieckoit steprio

51.1876

483131

[Hacenerte, poseisaioiice B TOPONCKHX HacENeHHbIX MYHKTAaX B MOMEX,
OBOPYNOBEHHBIX  CTALMOHEDHBIMH  WIGKTPOIMTAMH M (M)

o 1eAT OO TOMTEIS HBIMH Y CTAHOBKAMH, H IPHPABHEHHEIE K HIM

HCTIOMHTEITT KOMMYHANHHBIX YNy (ToBRpHIECTSA cOBCTRRHMKOB FUsA,
AGUTUHO-CTDOHTENb b e, AUTAUHSE HTH HEBIC CTIELMaLEHPOBAHHsIE

romeSiTemekie  KoomepaTamsl  MAGO  YIPAMANIHE  OPTAHHSALIH),

rproBpeTaro e sexTPHTECKYO SHEPTHIO (MOIHOCTS) /UL TIPENOCTABIIEHHSA
COMMYHANSHBIX ety T coBCTREHHMKM H IIOTH0BRTEIIM HATHIX [TOMEILICHIT
1 conepicatns OBIero MMYIECTBa MHOTOKBEpTHPHBIX JIOMOB; HalMONGTalT
(M FTIOTHOMOYEHHEIE HMH L), TIDEIOCTABIAIONIE [PIAHAM FHTbIe
HOMellEH A CTICLHABHPOBIHHOTD FATHIGHOTD. GOHIA, BRTIONaR HATHIE
roMeletan B OSWEATX, 7HUble MOMCUIEHI MaHeBpertioro. GoHaa,
[GiTic MOMCUEHAZ B MOMAX CHCTEMBl COLVAMGHOTO OBCTYAMBEHIT

Hoconenmn, 7GUble MOMEWEHMT (GO WU BPEMEHHOTO IOCEICHI

BSIHYAICHEBIX TIEPECaICHLIcS, AUITbIE TIOMEIICHIT (oA UL BPEMEHHOro
[IpOAHBAHI ALY, TIDHSHAHHSIX G CHLIEMH, & TAIOKE AUUTIE IOMEIIEHHA AT
COMATLHOM SAUHTE! OTASTBHBIX KATETOPHI TP@KNEH, TpHOSpeTaiouHe
snexcTpHIECKyIo SHEPIHIO (MOUHOCTS) 1A MPEMOCTABNEHHS KOMMYHAITHHBIX
[yeyr MoMbI0BaTENM TAKHK UUBIX TIOMEIMEHTE B 0FbeMAX MIOTpESTEHI
onexTpHiCeROM  SHEPIH  HAceTeHMeM M CONEPAGHAZ MecT oBero

MOM:0ba B NOMEX, B KOTOPHIX HMEIOTCA ATE  TIOMeICHHA

CrleHaTHHPOBAHHOT Toro (horT;

[OPHITICCKHE W (MSHUCCKHS UGG, TPHOBPETAIOUME  SMEKTPHISCKY0

SHepriio (MOUOCTS) B LMK TIOTPESICHIA Ha KOMMYHAMHHO-GHITOBBIE
[yl B HACENEHHBIX MYHICTAX M HOUTBIX 30HEX TDH BOMHCKHX WACTAX H
[paccwmspaioNECa N0 AOTOBOPY SHEPTOCHA EHH T10 KA OGIIErD
rpiatopa yuera sexTpieckoit steprim

414.8558

403.1484
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[Hacenermie, MpomiBaollee B  CelbokMX  HaceMeHRbIX [YHKTaX H

rprpasiertnic K

CTIOMHTE T KOMMYHANHHBIX YNy (TOBRDHIECTBA COBCTRRHHKOB FULsA,
AGUTUHO-CTDOHTENb b e, AUTAUHSE HTH HEBIC CTIELMaLEHPOBAHHsIE
romeSiTemekie  KoomepaTamsl  MAGO  YIPAMANIHE  OPTAHHSALIH),

rproBpeTaro e sexTPHTECKYO SHEPTHIO (MOIHOCTS) /UL TIPENOCTABIIEHHSA
COMMYHANSHBIX ety T coBCTREHHMKM H IIOTH0BRTEIIM HATHIX [TOMEILICHIT
1 conepicatns OBIero MMYIECTBa MHOTOKBEpTHPHBIX JIOMOB; HalMONGTalT
(M FTIOTHOMOYEHHEIE HMH L), TIDEIOCTABIAIONIE [PIAHAM FHTbIe
HOMellEH A CTICLHABHPOBIHHOTD FATHIGHOTD. GOHIA, BRTIONaR HATHIE
roMeletan B OSWEATX, 7HUble MOMCUIEHI MaHeBpertioro. GoHaa,
[GiTic MOMCUEHAZ B MOMAX CHCTEMBl COLVAMGHOTO OBCTYAMBEHIT

Hoconenmn, 7GUble MOMEWEHMT (GO WU BPEMEHHOTO IOCEICHI

BSIHYAICHEBIX TIEPECaICHLIcS, AUITbIE TIOMEIICHIT (oA UL BPEMEHHOro
[IpOAHBAHI ALY, TIDHSHAHHSIX G CHLIEMH, & TAIOKE AUUTIE IOMEIIEHHA AT
COMATLHOM SAUHTE! OTASTBHBIX KATETOPHI TP@KNEH, TpHOSpeTaiouHe
snexcTpHIECKyIo SHEPIHIO (MOUHOCTS) 1A MPEMOCTABNEHHS KOMMYHAITHHBIX
[yeyr MoMbI0BaTENM TAKHK UUBIX TIOMEIMEHTE B 0FbeMAX MIOTpESTEHI
onexTpHiCeROM  SHEPIH  HAceTeHMeM M CONEPAGHAZ MecT oBero

MOM:0ba B NOMEX, B KOTOPHIX HMEIOTCA ATE  TIOMeICHHA

CrleHaTHHPOBAHHOT Toro (horT;

[OPHITICCKHE W (MSHUCCKHS UGG, TPHOBPETAIOUME  SMEKTPHISCKY0

SHepriio (MOUOCTS) B LMK TIOTPESICHIA Ha KOMMYHAMHHO-GHITOBBIE
[yl B HACENEHHBIX MYHICTAX M HOUTBIX 30HEX TDH BOMHCKHX WACTAX H
[paccwmspaioNECa N0 AOTOBOPY SHEPTOCHA EHH T10 KA OGIIErD
rpiatopa yuera sexTpieckoit steprim

2227337

205.0188

TTorpetrmres, mpHpastierisle < Hacenerio

29.4361

33.4652

CanoBoNteckiie HexOMMepHecie TOBaDHILECTEA H OTOpONHMYECHE
Hexcommep eciae TopapHecTsa.

15.0093

17.2940

42

[FOphmIecie TLta, NPHOGPETAI ILE SMEKTPHISCKYI0 SHEPTHIO (MOIHOCTE)
B LT NOTPEBEHI OCYAREHHEIMH B TIOMEIGHIAK JUUE HX CONEDAAHMA T
[YCMOBMM HAMGIGA DESENHHOTO YHETA WICKTDMECKON SHEPIAE WA
|yKasarHbIc moMemesnIs

21457

21931

43

Conepaliiecs sa cHeT TPHXO/aH ETATHOSHbE OpTaHHSATTL

1.2358

0.9770

24

Tapaimipyiollie MOCTaDIHKH,  SHEPrOCOSITORbIE, SHEproCHEGKAIONHE

OpraTSELL, MPHOSPETAIONME SMEKTPHIECKYIo SHEPIHIO (MOUTHOCTS) B

Letix RanbHeflicH TPONAKH HacaleHHio H TPHDRBHEHHGIM K HEMY

caeropiam noTpeSHrenci 5 OSbeMax  (EKTHWECKOTO MOTPESNEHA

Hacenenin 1 IPHABHEHTHIX K HeMy KATeropiif TIOTpeSHTencit  0Bbemax
nescTpoSHEpH, HspacKONOBAHHON Ha MecTa OBMIErD MOMHOBGHIS B LETAX
10T eiTer Tt Ha KOMMYHAMEHO-GHITOBbIE HYAI! IP@ANGH H He HOTOMBAYeMOit
17 ocy e TBMe I KoMMEP€cKoi (TPObeCCHORRNEHON) NEATRSHOCTH.

17128

14811

45

OBt  [PORAa, TPHOBPETAOUMK SNEKTPHISCKYR SHEPTHIO
(MOIBI0CTS) JUTE HCTIONBS0BEHIAA B IDHHENIEAAIEK MM XOSTACTRSHHIX
mocTpoiixex: (norpeta, capan)

Hexovmepueciale  oBbeNVHENIA  DIRTEH  (TPEKHO-CTPOHTENBHBIE,
ap@EEIC KOOTIEDATHBH) M TPHRNEHE, MTANEIOIME OTISTHIO CTORLGBAL
rapwKaNT, IPHOGETAIOIME STERTPHUECKYIO SHEPTHIO (MOIBIOCTS) B LETAX
moTpeSinernn Ha KOMMYHASHO-GITOBbE HYATS! M He HCTIONBYEMYI0 AT

ooy lecTaer T KOMMED eCKoi ARATETHHOCTH.

93325

115200
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TloroK akomptt KOS VLBIEST MpH YCTaHOBTERTH 1{est (TapithOR) Ha HMEKTPHEECKY KD SHE] IHIO [VTA HOCETEHHA H D HPABHEHEHIX K
HacenesTIRo KaTeroprt oTpeSHTENe TocKo 06macTH

Tlpsmaesternisrit rosTDKaONEE
KO3DGHLHEHT IpH YCTAHOBNGHHH LigH
(rapro) wa smekTpEEECKyI0

Toxasarens, oeprHo (MOREHOCTE)

€01.01.2020r. | ¢01.07.2020 . o
m30.062020r. | 31122020

T |Fhcenwme, mpoxcmaomes B COpOAGAT: HACeIGIY MYRKTIX B AGuar,
OB0PYACBAHEDS CTALHOHADHBIMI SIEKT) OTUHTAV H (HIH) JTEKTp OOTOMTE TGS
[yerasoncas, 1 mprpasHenne K Hna

cronmem:  kovnysaneEB: YOI (TOBapHIMECTED COBCTAEHIIKOR HeTES,
[MoUmipo CpOMTeT S, MHTMIGEE MM MBI CHCLHATHPOBIHBIE
o eSimenscicie koorepaTHEs: TG0 YT ABTMOHE Op CALALE), MPHOG) eTatWE
onexpiseciyio oHepTHIo (MOIHOCTE) AT9 TP EAOCTABTEHH KOVMYHATREBX YOIy
coSCTREIIKAM 1 TOMESOBATETAM KUY TIOMEMEHiTi H CORSKAHA OBEro
ineyniecTs MHOTOKBANTHPHLIX AOVOE; HAMMORATETI! (T YTIOTHOMOSEEEBIE HAMH
), rpeRocTaBTAONEIE MpANTAHAM KU MOMEM(EHHA CIRLMATHGHp OBAHHOT
roummporo dosm, EoNOTIN HGUBIe MOMCmEIR B OGIEAIINX, HIHE
rovememn waespersioro (onma, AIUBIe TOMGHEHEA B AOMAX  CHCTEM:
COLHATEHOT OBCTyAMEBAHR HaCeEH, HIUThIE TOMEI(esHa (O U BDEMEHHHOrD
rocenersm  suyaiemn: mepecencies, Ame momememn dosga AT
EpEMEHOTO IPOAGERL L, IPIGHAMEGX GOKEHLAMH, 3 TaoKe KL
rovememn gua commmwiol  amEmA  OTememX  KaTeropui  rpaKEAH,
rproSpeTaonpte MeKTPHTECKYI0 SHEPMO (MOWHOCTE) ATR  TEAOCTABTEHIA
[KOMMyHOTGBI: YOI MIONESORATENNM TAKIDS MUY TOMCOEHiTE B OGhenax
rompeSnerm omexTpiecol JHED HaCeTeHHEN H CONEPKEIN MECT QOUEra
nomsoszma B fovaX, B KOTOpMX HMEIOTCR KB  TIOMemeHiR
crtewpamsip ceazora Xatmoro doga;

lopsetate 1 finHeCKie T, MPHOGPETAONE MEKTPHIECKYIO SHEPIHIO
(MOUBI0CTE) B L{e7AX 10T EBTIEHHA H KOMMYHATESO-HITORBIE HYKIEL B HACETEHIGX
riysccrax: 1 KGR 30HAX TDH BOMHCIGD: SACTAX H PaCCTHTHBAIONFIECS TI0 ACTORCPY
ottep rocHaGxernin 10 MoKazaEHIA OBILEr MPHGCPa YHETa MEKTPHAECK QT JHep [HLL
Fapasmpyiongse nocTasgza1, oseprocGsITORBIe, Hep FOCHAGKAIOUIE OPTAHITALET,
rproSperaonpre omexTpHteCKyio SHENMHIO (MOLFOCTE) B Lenwx JameHefimel
ponwki rmcenemio M TpMpIBHEBIM K Hewy KaTeropHAM moTpeSimenct,
[yasarsing 8 garmom rysacre <1

070 070

7 |Facencime, M OKHBAIONEE B CENECKID: HACE NEHHSD: HYFACTa. H I HPARHEHEEIE K A
crommen: kovMyHAneEBIY YOI (TOBapHINECTED COBCTBEHIIKOR GBS,
[Jompo cpOMTeTb S, MHTMIGEE MM MBI CHCLHATIHPOBIHSIE
o eSimenscicie kooneparHEs: Mo YIpaBTMONHE Op raLTALEH), MHOG) eTaNE
onexpiseciyio oHepTHIo (MOIHOCTE) AT9 TP EAOCTABTEHH KOVMYHATGHGX YOIy
coSCTREIIKAM 1 TOTESOBATETAM KBS TIOMEEHiT 1 CORSKAHA OBIEro
[ineymiecTs MHOTOKBANTHDHLIX AOVOR; HAMMORATETI! (T YTIOTHOMOSEHEBIE I
1), rpeRocTaBTAONIE MpAAAHAM KU MOMEM(EHHA CIRLMANHGHp OBAHHOT
rommporo dosm, EoNOTIN HIUBIe MOMCmEIR B OGIEAIINNX, HHE
rovemesmn wacEpersioro (omma, AIUBIe TOMGMEHEA B AOMAX CHCTEM:
COLHATHOT OBCTyAHBAHR HaCEIEH, HIUThIE TOMEM(EsHA (O VI BpEMEHHHOrD
rocenersm  suyaienn: mepecencies, Wb Momememn dosga AT
EpEMEHOTO MPOWGERL L, IPIGHAMEGX GOKEHLAMH, 4 TaOKe KL
rovememn gua commmnwiod sampmM  OTememX  KaTeropdi  rpaKEAH,
rproSpeTanonpte MeKTPHTECKYI0 SHEMO (MOWHOCTE) ATN TEAOCTABTEHHA 070 070
[KOMMyHATGBIE YOIV MONESORATENAM TAKIS KUY TOMCHEHiTE B OGhenax
rompetinerm onexpisec ol JHE HaCETeHHEN H CONEPKEIN MeCT OOEra
nomsoszma B govax, B KOTOpMX  HMEIOTCR KU  TIOMemeHHR
crtewpamsip ceazoro Xamoro dosga;

lopsetaie 1 finHeCKie T, MPHOGPETAONE MMEKTPHIECKYIO SHEPIHIO
(MOUBI0CTE) B 117X 0T EBTIEHHA H KOMMYHATEO-HITORBIE HYKIEL B HACETEHIGX
riysscrax: 1 5GTBD 30HAX TDH BOMHCIGDS SACTAX H PaCCTHTHBAIONHECS TI0 ACKORCPY
ottep rocsaGxernin 10 roKasasHIaN OBIEro MpHGCPa YHeTa MEKTPHAECKOT JHep IHEL
Fapasmpyionne nocTasugza1, sseprocGsToRBIe, dHep FOCHAGKAIONIE OPTAHITALLT,
rproSperaonge omexTpHteCKyio SHENCHIO (MOLFOCTE) B Lenwx JambHefimel
rponwki rmcenermio 1 TpHpIBHETBIM K Hewy KaTeropHaM MOTpeGHTere
[yasarsing 8 garmom rysacre <1
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[TompeGirmems, rpmpassersmie « nacenarmno:

CopoBOfMecfe  HEKOMMEPHECKHE  TOBIDHIGECTER M OFODOMBAECKGe
[exonneepseciare TopaprmecTea

Tapasmapyionpte mocTasnpaar, ssep rOCOHTORBIE, SHeEp FOCHAGKAIRLE CPraMIGALFLY,
rproSperaonge omexTpHeCKyio HENMHIO (MOLFOCTE) B Lensx JambHefimel
rponwke mpipaBerITiv K HACETEHNO KATErOPHAN TIOTpGHTENCH, YKGATHI B
[razons myssre <1

070

070

[FOprmetse e mita, MpHOGp eTaOMHE METPHAECKYH0 SHED kG (MOMIHOCTE) B LETAX
rompeier oCyKIGHBIVE B TIOMENEHIX W 10X CONPKAHEA TDH YCIORHH
a5 p a5 ETEHORO Y€Ta DTeKTpHAECKOM HEPTHH IR YKA3aHHSIX TIOMEIEHT
Tapasmpyionte mocTasnpcr, ssep roCSHTORBIe, SHep FOCHAGKAITIE CPrarILALEL,
rproSperaonge omexTpHteCKyio HENMHIO (MOLFOCTE) B Lensx JameHeimel
rponwke mpipaBerTIM K HACETEHIO KATErOPHAN TIOTpeGHTeNEH, YKBAIHI B
narzons mysscre <1

100

100

CoRepRatIeCn 32 CHET TP HEXOARAF PETHIHGAHHE O [THaiaT
Tapasmpyionte rocTasnacy, ssep roCOHTORBIE, JHEp FOCHAGKAITIE CPraFIHALEL,
rproSperaonge omexTpHteCKyio HENIHIO (MOLFOCTE) B Lenwx JameHefimel
rponwke mpipaBerITIv K HACETEHIMO KATErOpHAN MIOTpeSHTENCH, KHETH B
[raron myssre <1>

100

100

BT eAHEerIin (p@RaF, IPHOG) CTaMOIED: STEKTPHACCKy 0 SHEp 0 (MOUFIOCTE) AA
crionesearsn B AR TEKALED HM XO3TIC TREHHAL NOCTP 0K (TOMpeSa, capar)
Hekovmepueaaie ofbemment @K (FapaXeo-CTROHTETEHBE,  CaDBKELLE
koomepamies) u rpakgare, emaeiompie OTHETGHO CTOSIGTMI rapmKa,
rproSpeTatonpte aMeKTpHTECKyI0 HEpMHO (MORHOCTE) B Lenwx MOTpeGTerm Ha
[Kouneyaneso-GuToRbe  HYKE M He HCIOTSYEMYI0 AN OCECTEIEHHA
[xovnaep seckot peTeneoc

Tapasmpyionpte rocTasnpaar, ssep rOCOHTORBIE, SHeEp FOCHAGKAIMRLE CPraMIGALFLY,
rproSperaonge omexTpHeCKyio HENMHIO (MOLFOCTE) B Lensx JambHefimel
rponwke mpipaBerITiv K HACETEHNO KATErOPHAN TIOTpGHTENCH, YKGATHI B
[razons mysscre <1

100

1.00

<I> TIpit Hamw01 KaTeropii MoT)eBHTeNEH, OTHOCALGDIC K HACEGHH0 HIF MPHPABHCHSIN K HeMy KaTerOpH NOTpeGeTenci, ¥
COPETHPYIONEro MOCTABNE, JHEPrOCGHTOROM, SHEPrOCHAGKAWNIEH CRAHLGALET, TPHOSPETAIOUGD: JIEKTPHTECKYR JHEIHIO
(MOWBI0CTE) B e JanesseHIEH I OLDKI HACETIEHENO H IPH A8HEHHSIN K HEAMY KaTerpHAM rIoTpeGirreneit B oSbenax dakiseckora
OTpeSIeHH HACeTEHHA H TPHDABHEHESIX K HeMy KaTeroprdt roTyeSHTenef H OB beMaX JTEKT) QOHEDIHH, Hip aCKORORAHHOH H MeCTa
QBi{ero TIOME30RAH B LETAX MOTP SRR Ha KOMMYHATEHO-GHITOBIE HYKISL [PAKIAH H He HCTIOTEYeMOH ATA QCYI(ECTATEHNA
KOVRM e 9eCKO (Tp OheC CHOATBHOR) FeSTEnEHOCTH





2.4 Характеристика системы газоснабжения

На территории Асиновского городского поселения осуществляют деятельность в сфере газоснабжения две организации:

1) ООО «Газпром газораспределение Томск», г. Асино, ул. Тимирязева 13.

2) ТД ОАО «Томскоблгаз», г. Асино, ул. Тимирязева 13.

Построенные сети и их протяженность:

· Этап 1 (10,48км), 

· Этап 2 (12,309км), 

· Этап 8 (4,110км), 

· Этап 9 (4,672км), 

· Этап 12 (2,041км), 

· Этап 14 (1,052км). 

1 этап 
Газопровод высокого давления от точки подключения: заглушка Ду 250 мм на выходе из ГГРП Асино, расположенного в районе Котельной «ДЮСШ №2» по ул. Мичурина, 20,  и в 100 м от перехода через железную дорогу (перегона Итатка-Асино) на 178 км ПК 9+27,5,  в соответствии со схемой газоснабжения МО «Асиновского городского поселения» Томской области, до  ГРПШ №34 (на пересечении пер. Луговой и ул. Фурманова), ГРПШ №36 (на ул. Болотная), ГРПШ №37 (на ул. Юго-Западная), ГРПШ №38 (на пер. Проходной), ГРПШ №39 (на ул. Крайняя), ГРПШ №40 (на ул. Ивана Буева), ГРПШ №41 (на ул. Гончарова), ГРПШ №45 (на ул. Крайняя), ГРПШ №46 (на ул. Береговая), ГРПШ №47 (в пер. Льва Толстого), ГРПШ №49 (на пересечении ул. Ленина и пер. Броневского), ГРПШ №50 (на ул. Гончарова), ГРПШ №60 (на ул. Ленина) и запроектированных отключающих устройств, предусмотренных для подключения потребителей. 

2 этап 

Газопровод высокого давления от точки подключения: заглушка Ду 250 мм от запроектированного подземного полиэтиленового газопровода высокого давления ПЭ 100 SDR 11 (315 мм от ГГРП Феоктистовка по проектной документации по объекту: «Газоснабжение д. Феоктистовка Асиновского района Томской области» в 2013г., шифр 1877, разработанной НФ ОАО «Гипрониигаз» до ГРПШ №11 (на ул. Гидролизная), ГРПШ №12 (на ул. 9 мая), ГРПШ №13 (на пер. Островского), ГРПШ №14 (на ул. Сентябрьская), ГРПШ №15 (на ул. Тепличная), ГРПШ №16 (на ул. Сентябрьская), ГРПШ №17 (на ул. Чернышевского), ГРПШ №19 (на ул. Тимирязева), ГРПШ №20 (на ул. Павлика Морозова), ГРПШ №33 (на ул. Мясокомбината) и запроектированных отключающих устройств, предусмотренных для подключения потребителей. 

Точка подключения расположена в 550 м от ГГРП Феоктистовка расположенного по ул. Новая напротив жилого дома №2 в д. Феоктистовка и в 30 м на участке перехода газопроводом высокого давления на 51 км ПК 501-502 от автомобильной дороги регионального значения Камаевка – Асино – Первомайское.

8 этап 

Газопровод высокого давления от точки подключения: отключающее устройство Ду 150 мм, расположенное на ул. Войкова, в районе дома №73, на ПК 97+74.4  (2 этап), до  ГРПШ № 22 (на ул. Павлика Морозова), ГРПШ № 23 (на пересечении ул. Вокзальная и ул. 9 мая), ГРПШ № 24 (на ул. Плеханова), ГРПШ № 25 (на пересечении  ул. Чкалова и ул. Майская), ГРПШ № 26 (на ул. Таганская), ГРПШ № 27 (на ул. Тельмана) и запроектированных отключающих устройств, предусмотренных для подключения потребителей. 

9 этап 

Газопровод высокого давления от точки подключения: врезка в газопровод Ду 150 мм, расположенная на пересечении ул. Гончарова с ул. Лазо, на ПК 73+96.7  (1 этап), до ГРПШ № 48, а также газопровод высокого давления от точки подключения: врезка в газопровод  Ду 200 мм, расположенная на пересечении ул. Ленина с ул. Советская, на ПК 97+72.1  в соответствии со схемой газоснабжения МО «Асиновского городского поселения» Томской области, до  ГРПШ №42 (на пересечении ул. Стадионная и пер. Ушакова), ГРПШ №43 (на ул. Партизанская), ГРПШ №44 (в пер. Широкий) и запроектированных отключающих устройств, предусмотренных для подключения потребителей. 

12 этап 

Газопровод высокого давления от точки подключения: отключающее устройство Ду 100 мм, расположенное на пересечении ул. Ленина с пер. Льва Толстого, на ПК 45  (1 этап), до  ГРПШ №51 (на ул. Имени Ленина) и запроектированных отключающих устройств, предусмотренных для подключения потребителей, указанных в таблице 4. 

14 этап 

Распределительные газопроводы низкого давления от ГРПШ №№ 33, 51, 60 с установленными на них отключающими устройствами в ограждениях; газопроводы-вводы от распределительных газопроводов низкого давления до границ участков газифицируемых домовладений.
Количество ГРПШ 1этап-13шт, 2 этап- 10шт, 8 этап- 6шт, 9 этап – 4 шт, 12 этап- 1 шт.

ГГРП Асино(в районе котельной «ДЮСШ№2» ул.Мичурина 20),давление на выходе 0,6 МПа, перспективная производительность на 2035г., 27 826,6 м3/час.

 ГГРП Феоктистовка, давление на выходе 0,6 МПа, перспективная производительность на 2035г., 9 426,1 м3/час.

Обьемы потребления газа отсутствуют. В таблице ниже приведены максимально-часовые расходы природного газа по индивидуально-бытовым потребителям МО «Асиновского городского поселения» Томской области на расчетный срок до 2035г.
Таблица 46 Максимально-часовые расходы газа, м3/час

	№ микрорайона
	Наименование мик​рорайона
	Количе​ство квартир       1-2 эт. Застройки шт.
	Числен​ность населе​ния, чел.
	Максимально-часовые расходы газа, м3/час

	
	
	
	
	Расход газа на пищепри​готовле​ние и ГВС
	Расход газа на отоп​ле​ние
	Расход газа на личный скот
	Сум​марный расход газа

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	«пос. Вознесенка»
	67
	201
	55,9
	52,9
	0,20
	109,0

	2
	«пос. Причулымский»
	335
	1005
	254,0
	273,0
	35,0
	562,0

	3
	«пос. Показательный»
	113
	339
	85,9
	98,0
	5,1
	189,0

	4
	«пос. Воскресенка»
	150
	450
	113,8
	248,4
	5,8
	368,0

	5
	«пос. ЛПК» (нижний сектор)
	339
	1011
	257,1
	333,0
	0,9
	591,0

	6
	«пос. Шпалозавод» (Перевалка)
	283
	849
	214,9
	271,7
	21,4
	508,0

	8
	«пос. ЛПК» (верхний сектор)
	137
	411
	104,0
	133,5
	1,5
	239,0

	9
	«ТРЗ»
	103
	309
	78,3
	170,6
	11,1
	260,0

	11
	«Сосновка»
	647
	1929
	398,0
	1071,8
	15,2
	1485,0

	12
	новостройки по ул. Береговая
	32
	96
	32,8
	53,4
	1,8
	88,0

	13
	«Березовая роща»
	138
	414
	104,7
	228,6
	1,7
	335,0

	14
	«пос. Юбилейный»
	370
	1110
	280,7
	612,7
	9,6
	903,0

	15
	«Центральный»
	1999
	5997
	1576,1
	3310,6
	3,8
	4890,5

	16
	«ГОРЭМ»
	494
	1482
	303,8
	818,8
	3,4
	1126,0

	17
	«Гора»
	621
	1863
	381,9
	1028,1
	7,0
	1417,0

	18
	«Западная площадка»
	511
	1533
	314,2
	846,2
	3,6
	1164,0

	19
	«Южная площадка»
	135
	405
	102,8
	224,0
	2,2
	329,0

	20
	«Западная площадка»
	834
	2502
	513,0
	1209,0
	-
	1722,5

	22
	«ТРЗ»
	150
	450
	113,8
	217,2
	-
	331,0

	23
	«Южная площадка»
	565
	1695
	348,0
	819,0
	-
	1167,0

	Итого:
	8023
	24051
	5287,2
	12020,5
	129,3
	17784,0


Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса

Согласно Приказу Департамента тарифного регулирования Томской области от  27.06.2017 № 8-98 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Томской области обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» («ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области») (ОГРН 1025403200195, ИНН 5407208153)», стоимость услуг для населения будет выглядеть следующим образом:

Таблица 47 Цены и тарифы в системе газоснабжения с 01.07.2017 по 30.06.2018 г.

	№ п/п
	Направление использования газа
	Единица измерения
	Цены

(с НДС)

	1
	На приготовление пищи и нагрев воды, с использованием газовой плиты
	руб./1000 куб.м
	4950,00

	2
	На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя
	руб./1000 куб.м
	4950,00

	3
	На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования
	руб./1000 куб.м
	4950,00

	4
	На нагрев воды с использовнием газового нагревателя
	руб./1000 куб.м
	4950,00

	5
	На отопление с одновременным использованием газа на другие цели
	руб./1000 куб.м
	4950,00


Согласно Приказу Департамента тарифонго регулирования Томской области от  29.06.2018 № 8-96 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Томской области обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Новосибирск» («ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области») (ОГРН 1025403200195, ИНН 5407208153)», стоимость услуг для населения будет выглядеть следующим образом:

Таблица 48 Цены и тарифы в системе газоснабжения 01.07.2018 по 30.06.2019 г.

	№ п/п
	Направление использования газа
	Единица измерения
	Цены

(с НДС)

	1
	На приготовление пищи и нагрев воды, с использованием газовой плиты
	руб./1000 куб.м
	5120,00

	2
	На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя
	руб./1000 куб.м
	5120,00

	3
	На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования
	руб./1000 куб.м
	5120,00

	4
	На нагрев воды с использовнием газового нагревателя
	руб./1000 куб.м
	5120,00

	5
	На отопление с одновременным использованием газа на другие цели
	руб./1000 куб.м
	5120,00


2.5 Характеристика системы вывоза ТКО

Бытовые отходы городского поселения вывозятся на полигон захоронения твердых коммунальных отходов (Полигон ТБО г. Асино). 

Вывоз отходов осуществляет ООО «АБФ Логистик», МУП «Спецавтохозяйство».
К твердым бытовым отходам относятся отходы, образующиеся в жилых домах и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях и организациях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, крупногабаритные отходы. 

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие сведений об обслуживаемых объектах: степень благоустройства жилых домов, этажность, численность населения, процент охвата населения планово-регулярной системой вывоза ТБО и т.д. Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления ТБО.

Нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м') 

В пределах городского поселения установлена планово-регулярная система очистки территории от бытового мусора по установленному графику с применением несменяемых мусоросборников. 

Сбор ТКО производится в контейнеры емкостью 0,75 м. куб. Вывоз ТКО осуществлякется мусоровозами, ТКО вывозится на полигон г. Асино.
      В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», пунктами 3, 22 постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение их реестра» Постановлением Администрации Асиновского городского поселения от 22.04.2019 №274/19 «О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Асиновское городское поселение», определены места накопления ТКО.
Для вывоза твердых бытовых отходов применяется спецтехника, характеристика которой представлена в таблицах ниже. 

Таблица 49 Спецавтотранспорт, используемый для вывоза ТКО 

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Мусоровоз Камаз
	 2шт.

	2
	Самосвал ЗИЛ
	1 шт.


Для обезвреживания биологических отходов имеется крематор Т-200.

Бытовые отходы городского поселения вывозятся на полигон ТБО г. Асино захоронения твердых коммунальных отходов.

Таблица 50 Характеристика полигона

	Наименование ОРО
	Полигон ТБО г. Асино

	Назначение ОРО
	Захоронение отходов

	Виды отходов и их коды по ФККО
	Мусор от бытовых помещений организаций

Несортированный (исключая крупногабаритный) 91200400 01 00 4

Отходы из жилищ несортированные

(исключая крупногабаритные) 91100100 01 00 4

Прочие коммунальные отходы (смет уличный)

99000000 00 00 4

	Местоположение
	Томская область, Асиновский р-н, окр.с.Ново-Кусково , 550 мна ЮЗ от указателя 4-й километр автодороги "Асино-

Батурино"

	Мощность
	6513 тонн в год


Таблица 51 Объемы вывезенных ТКО за 2016-2017 года и план на 2018 

	Наименование параметра
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	1. Население, т.
	4414
	3150
	2500

	2. Организации, т.
	1100
	814
	720

	ВСЕГО, т.
	5514
	3964
	3220
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Рисунок 6 Долевое распределение ТКО за 2017 год
Тарифы, плата за подключение, структура себестоимости производства и транспортировки ресурса
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3 План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана
3.1 Перспективные показатели развития муниципального образования

3.1.1 Характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Асиновское городское поселение» расположено в юго-восточной части Томской области. На востоке и северо- востоке Асиновское городское поселение граничит с МО «Первомайский район», на севере и северо-западе – с МО «Новокусковское сельское поселение», на  западе  –  с  МО  «Новиковское  сельское  поселение»,  на  юге  –  с  МО «Большедороховское сельское поселение».

В состав городского поселения входит 1 населенный пункт – город Асино, являющийся административным центром поселения и Асиновского района Томской области.

Территория поселения составляет 11655 га, численность постоянного населения – 24,6 тыс. чел. (4-й город Томской области по численности населения).

Основными направлениями социально-экономического развития поселения на расчетный период генерального плана рассматриваются:

· развитие на территории городского поселения перерабатывающих производств, в первую очередь, в лесопромышленном комплексе;

· развитие города Асино как центра межрайонного обслуживания для группы восточных районов Томской области (Асиновский, Первомайский, Тегульдетский, Зырянский районы);

· развитие малого бизнеса на территории городского поселения.

3.1.2 Прогноз численности населения и трудовые ресурсы
Информация о прогнозной численности населения МО «Асиновское городское поселение» (согласно данным генерального плана) представлена в таблице ниже

Таблица 52 Прогнозная численность населения

	Наименование показателя
	2016
	2017*
	2018
	2019
	2020
	2025
	2027
	2029

	Прогнозная численность населения, чел
	24586
	24539
	26159
	27780
	29400**
	30400
	30800
	31200

	*Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области (на 01.01.2017 г)

** динамика численности приведена на основании Генплана. 

Снижение темпов прироста численности населения обусловлено замедлением развития промышленного сектора городского поселения


Прогнозная численность населения МО «Асиновское городское поселение» согласно материалам Генерального плана на 2020 год – 29,4 тыс.чел., на 2035 год – 32,4 тыс.чел.
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Рисунок 7 Прогнозная численность населения МО «Асиновское городское поселение»

3.1.3 Прогноз развития застройки объектов социального значения

В генеральном плане предусматриваются новые жилые зоны под индивидуальную, малоэтажную (до 3-х этажей) и среднеэтажную (4-5 этажей) многоквартирную жилую застройку. 

Общий объем нового жилищного строительства в г.Асино в проектных границах (в том числе реконструкция кварталов жилой застройки с повышением средней этажности) составляет на расчетный срок около 410 тыс.м2. На I очередь общий объем нового жилищного строительства (в том числе реконструкция кварталов жилой застройки с повышением средней этажности) составит около 260 тыс.м2.

Территория под новое жилищное строительство составляет около 333 га, в том числе:

· застройка индивидуальными домами – 270 га;

· застройка многоквартирными малоэтажными домами – 46 га;

· застройка многоквартирными среднеэтажными домами – 17 га.

Жилая застройка, расположенная на пойменных территориях (пос. Причулымский, пос. Вознесенка, Рейд, Лесозавод, пос. Показательный, Перевалка, ул. Сельэлектро, ул.Дорожной) не получает развития на расчетный срок и предлагается на расселение по мере амортизации жилищного фонда. Целью выноса жилья в непосредственной близости от производственных зон и повышения компактности застройки также не предусмотрено развитие жилых территорий по ул.Первомайской, Мичурина, в районе ПМК-16, которые предлагаются на расселение по мере амортизации жилищного фонда. Ориентировочная убыль согласно расчетам составляет около 65 тыс.м2, в том числе на I очередь – 45 тыс.м2.

Проектом генерального плана предусматриваются территории под комплексную реконструкцию с повышением средней этажности:

на I очередь:

· ул. Стадионная  - ул.имени В.В.Липатова - ул.Партизанская - ул.имени Ленина;

· ул.имени Ленина - ул. имени В.В.Липатова - пер.Электрический - район Городского сада;

· вдоль ул.имени Дзержинского, район ул. им. Олега Кошевого и ул.Песочной;

· вдоль ул.им.Чернышевского;

· вдоль ул.им.Тельмана.

на расчетный срок:

· ул. Партизанская – ул. имени Ленина – ул. Челюскина – ул. Сельская;

· ул. Партизанская – ул. Станционная – ул. Клубная – ул. имени Ленина;

· ул. имени Ленина – ул. Сельская – ул. Ивана Буева – ул. им. Д. Фурманова.

Территория зоны реконструкции составляет около 40 га.

Генеральным планом предлагается развивать систему социального и культурно-бытового обслуживания населения в соответствии с проектной планировочной структурой.

В соответствии с демографическим прогнозом на расчетный срок предусматриваются территории для размещения следующих объектов капитального строительства социальной сферы:

Таблица 53 Новые объекты социальной инфраструктуры регионального значения

	№ п/п
	Наименование
	Функциональная зона
	Очередность строительства

	1
	Межмуниципальный медицинский центр
	зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
	2011-2020

	2
	Многопрофильный учебный центр
	зона объектов образования
	2011-2015

	3
	Объект социального обслуживания престарелых и инвалидов
	зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
	2011-2015

	4
	Объект социального обслуживания престарелых и инвалидов
	зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
	2016-2020

	5
	Театр
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2011-2015


Таблица 54 Новые объекты социальной инфраструктуры местного значения муниципального района

	№ п/п
	Наименование
	Функциональная зона
	Очередность строительства
	Примечание

	1
	Общеобразовательная школа (на 550 мест)
	зона объектов образования
	2021-2035
	западный район

	2
	Общеобразовательная школа-детский сад (40 мест для школьников, 80 мест для дошкольников)
	зона объектов образования
	2011-2020
	перепрофилирование ООШ №3

	3
	Детские сады:
	

	3.1
	на 140 мест
	зона объектов образования
	2011-2020
	южный район

	3.2
	      на 60 мест
	зона объектов образования
	2011-2020
	южный район

	3.3
	на 120 мест
	зона объектов образования
	2021-2035
	западный район

	3.4
	на 140 мест
	зона объектов образования
	2011-2020
	западный район

	3.5
	на 120 мест
	зона объектов образования
	2021-2035
	центральная часть города (район индивидуальной застройки)

	3.6
	на 140 мест
	зона объектов образования
	2011-2020
	центральная часть города (зона реконструкции)

	3.7
	перепрофилирование 2 и 3-го корпуса д/с «Рыбка» под детский сад (на 160 мест)
	зона объектов образования
	2011-2020
	-

	3.8
	ремонт и оснащение мест в МОУ СОШ № 5 (на 40 мест)
	зона объектов образования
	2011-2020
	-

	4
	Объект дополнительного образования
	зона объектов образования
	2011-2020
	южный район

	5
	Комплекс объектов здравоохранения:
	

	5.1
	роддом
	зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
	2011-2020
	-

	5.2
	паталого-анатомическое отделение
	зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
	2011-2020
	-

	5.3
	реконструкция здания поликлиники
	зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
	2011-2020
	-

	5.4
	реконструкция здания инфекционного отделения
	зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
	2011-2020
	-

	6
	Поликлиника
	зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
	2021-2035
	южная часть города

	7
	Бассейн
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2011-2020
	ул.9 Мая

	8
	Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2021-2035
	центральная часть города (зона реконструкции)

	9
	Физкультурно-оздоровительный комплекс
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2021-2035
	южный район

	10
	Спортивный зал
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2011-2020
	район Городского сада

	11
	Спортивный зал
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2011-2020
	западный район

	12
	Крытый хоккейный корт
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2011-2020
	ул.имени Ленина, 49

	13
	Плоскостное спортивное сооружение
	зона спортивных комплексов и сооружений
	2021-2035
	западный район

	14
	Плоскостные спортивные сооружения 
	зона спортивных комплексов и сооружений
	2011-2020
	южный район (2 объекта)

	15
	Плоскостные спортивные сооружения
	спортивно-рекреационная зона
	2011-2020
	комплекс объектов в спортивно-рекреационной зоне

	16
	Плоскостные спортивные сооружения
	зона спортивных комплексов и сооружений
	2021-2035
	район Феокстистовка 

	17
	Объект культуры клубного типа
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2011-2020
	южный район

	18
	Объект культуры клубного типа
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2021-2035
	западный район

	19
	Объект культуры клубного типа
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2021-2035
	центральная часть города (зона реконструкции)

	20
	Филиал библиотеки
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2021-2035
	западный район


Таблица 55 Новые объекты социальной инфраструктуры местного значения поселения

	№ п/п
	Наименование
	Функциональная зона
	Очередность строительства

	1
	Гостиница
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2021-2035

	2
	Торговые объекты
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2011-2035

	4
	Объекты общественного питания и бытового обслуживания
	зона многофункциональной общественно-деловой застройки
	2011-2035


3.1.4 Прогноз развития промышленности

Основными направлениями социально-экономического развития поселения на расчетный период генерального плана рассматриваются:

· развитие на территории городского поселения перерабатывающих производств, в первую очередь, в лесопромышленном комплексе;

· развитие города Асино как центра межрайонного обслуживания для группы восточных районов Томской области (Асиновский, Первомайский, Тегульдетский, Зырянский районы);

· развитие малого бизнеса на территории городского поселения.

Лесопромышленный комплекс

Учитывая природно-ресурсный потенциал, выгодное транспортно-логистическое положение, долгосрочный характер реализации генерального плана целесообразно предусмотреть в проекте генерального плана территории под развитие лесоперерабытывающих производств. В совокупности с инвестиционными проектами, реализуемыми на территории городского поселения, потребность в трудовых ресурсах на новых предприятиях может составить до 2500 рабочих мест.

Агропромышленный комплекс

Перспективы развития агропромышленного комплекса на территории городского поселения связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции предприятий, КФХ, ЛПХ 3-х муниципальных районов – Асиновского, Зырянского и Первомайского. В течение расчетного срока возможно создание нескольких средних или крупных производств по производству молочной, мясной продукции. 

Кроме этого, прогнозируется дальнейшее развитие направления по переработке дикоросов.

В перспективе при условии развития агропромышленного комплекса возможно создание обслуживающих и ремонтных организаций в сфере сельского хозяйства.

По предварительным оценкам в агропромышленном комплексе может быть создано до 200-250 рабочих мест дополнительно.

Малый бизнес

Малый бизнес является динамично развивающимся сектором экономики городского поселения и одним из приоритетов в экономической политике. На расчетный срок возможно создание дополнительно около 1000 рабочих мест.

Учитывая разнонаправленность видов экономической деятельности (торговля, сфера услуг, обрабатывающие производства и т.д.) малого бизнеса, в проекте генерального плана выделены общественно-деловые, производственные и рекреационные зоны. 

Центр межрайонного обслуживания

Асино – крупнейший населенный пункт на территории группы восточных районов Томской области с высоким уровнем транспортной доступности и в наибольшей степени соответствует условиям организации центра межрайонного обслуживания.

Одним из направлений развития межрайонного обслуживания является создание межрайонного медицинского центра на базе ОГУБЗ «Асиновская ЦРБ»
. Межмуниципальный медицинский центр г. Асино будет оказывать специализированную медицинскую помощь населению Асиновского, Первомайского, Зырянского и Тегульдетского районов по следующими профилям: акушерство, хирургия, диагностика.

Кроме этого, целесообразно развитие г.Асино как центра межмуниципального обслуживания, оказывающего государственные услуги эпизодического характера, торгового центра, центра ярмарочно-выставочной деятельности, досуга и отдыха. Возможно развитие профильного образования в рамках подготовки кадров для лесопромышленного и агропромышленного комплекса.

3.1.5 Прогноз изменения доходов населения

ДИНАМИКА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ И СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России), следуют следующие положения развития доходов населения:


Выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе – консервативный, инновационный и целевой (форсированный).


Во всех вариантах прогноза в части оплаты труда работников бюджетного сектора к 2018 году предполагается доведение до эффективного уровня заработной платы медицинских и педагогических работников, работников культуры и научно-исследовательского персонала (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597). На период до 2030 года в консервативном и инновационном вариантах сохраняется достигнутый паритет по заработной плате. В форсированном варианте предполагается доведение заработной платы указанных категорий работников до уровня, соотносимого с уровнем в высокоразвитых странах.
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В отношении динамики заработной платы в частном секторе экономики предполагается, что в целом она будет соответствовать темпам роста производительности труда.

В результате в 2012 - 2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, а ее рост к 2030 году составит 2,1 раза. С учетом более высоких темпов роста экономики в инновационном варианте темпы роста реальной заработной платы составят 5,0%, и к 2030 году она увеличится в 2,5 раза (в форсированном варианте - 6,5% и 3,3 раза соответственно).

Прогноз в области пенсионного обеспечения строится исходя из необходимости реформирования пенсионной системы.

В результате средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в инновационном варианте в 3,6 раза и в консервативном варианте - в 3,3 раза. Соотношение среднего размера трудовой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера к 2030 году увеличится с 1,7 раза в 2011 году до 2,2 и 2 раза по инновационному и консервативному варианту соответственно. За счет повышенной индексации, обеспеченной высокими темпами роста заработной платы, в форсированном варианте средний размер трудовой пенсии за 2012 - 2030 гг. вырастет в 4,2 раза, а соотношение с прожиточным минимумом пенсионера в 2030 году составит 2,7 раза.

Индексация социальных пенсий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать гарантированный минимальный уровень материального обеспечения пенсионера не ниже величины прожиточного минимума пенсионера.

В 2012 - 2030 гг. согласно инновационному варианту рост экономики сформирует благоприятные условия для роста денежных доходов населения. Кроме того, дополнительными драйверами, способствующими повышению благосостояния населения, станут высокие темпы роста заработной платы в бюджетном секторе и снижение общего инфляционного напряжения.

РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ И РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
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За период 2012 - 2030 гг. реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2,2 раза.
На фоне увеличения денежных доходов населения ожидается рост потребления, стимулируемый высокими темпами потребительского кредитования (в связи с низким накопленным долгом домашних хозяйств в предшествующий период) и снижением нормы сбережения. Согласно прогнозу склонность к сбережению снизится до 6,4% к 2015 - 2017 годам. Однако в связи с демографическими изменениями, прежде всего с ростом в структуре населения лиц предпенсионного возраста и старше, норма сбережения начнет несколько ускоряться, в 2028 - 2030 гг. под влиянием демографических факторов траектория склонности к сбережению вновь вернется к снижающемуся тренду.
При этом оборот розничной торговли и расходы на услуги будут расти с опережением роста денежных доходов населения, среднегодовые темпы за период 2012 - 2030 гг. составят 4,7% и 5% соответственно.
В консервативном варианте в результате более медленных темпов роста заработной платы и социальных трансфертов среднегодовые темпы роста реальных доходов населения в 2012 - 2030 гг. составят 3,5%. В этих условиях розничный товарооборот и платные услуги будут расти среднегодовыми темпами 3,6% и 4,1% соответственно.
Форсированный вариант, предусматривающий дополнительное финансирование приоритетных направлений, позволит ускорить темпы роста денежных доходов населения. Реальные доходы относительно 2011 года вырастут в 2,8 раза. В данном варианте розничный товарооборот превысит уровень 2011 года более чем в 3 раза, при этом среднегодовые темпы роста составят 6 процентов.
С учетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод расчета прожиточного минимума на 2013 год учтено его увеличение в целом по Российской Федерации на 4,2%, в том числе для трудоспособного населения - на 3,3%, пенсионеров - на 8,2%, детей - на 4,1 процента.
Кроме того, в прогнозе учтено увеличение величины прожиточного минимума на 5% в связи с введением в 2018, 2023 и 2028 годах новой потребительской корзины, которая в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" должна определяться не реже одного раза в пять лет.

Номинальная начисленная заработная плата по городскому поселению за январь-февраль 2018 года составила 28303,5 руб/чел/мес. 

Среднегодовые темпы прироста, % заработной платы согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) представлены в таблице ниже.
Таблица 56 Среднегодовые темпы прироста, % заработной платы

	Наименование показателя
	Варианты
	2016-2020 гг.
	2021-2025 гг.
	2026-2030 гг.

	Реальная заработная плата
	Вариант 1
	4,7
	3,6
	3,1

	
	Вариант 2
	5,4
	4,6
	4,1

	
	Вариант 3
	11,1
	8,2
	4,6


Согласно прогнозу долгосрочного социально – экономического развития РФ  за период до 2030 года Минэкономразвития России можно спрогнозировать среднемесячный доход на душу населения в городском поселении. В зависимости от варианта развития экономики РФ средняя заработная плата может составить к 2029 году:

1 вариант развития – 41837,6 руб./мес.;

2 вариант развития – 46236,3 руб./мес.;

3 вариант развития – 62019,9 руб./мес.

Более подробно о вариантах развития описано в Главе 11 Обосновывающих материалов.

Далее при расчетах будет использоваться уровень заработной платы по первому варианту развития. 

Таблица 57 Перспективные доходы населения

	Наименование
	Вариант развития по Прогнозу
	Перспективные доходы населения, руб.

	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	 1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14 
	15
	16

	Ежегодный индекс роста заработной платы
	Вариант 1
	4,7
	4,7
	4,7
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,1
	3,1
	3,1
	3,1

	
	Вариант 2
	5,4
	5,4
	5,4
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6
	4,1
	4,1
	4,1
	4,1

	
	Вариант 3
	11,1
	11,1
	11,1
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	8,2
	4,6
	4,6
	4,6
	4,6

	Номинальная начисленная заработная плата 
	Вариант 1
	28303,5
	29633,8
	31026,6
	32143,5
	33300,7
	34499,5
	35741,5
	37028,2
	38176,0
	39359,5
	40579,6
	41837,6

	
	Вариант 2
	28303,5
	29831,9
	31442,8
	32889,2
	34402,1
	35984,6
	37639,9
	39371,3
	40985,5
	42665,9
	44415,2
	46236,3

	
	Вариант 3
	28303,5
	31445,2
	34935,6
	37800,3
	40900,0
	44253,7
	47882,6
	51808,9
	54192,1
	56685,0
	59292,5
	62019,9


3.2 Описание развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

3.2.1 Перспективная система водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Асиновского городского поселения разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной  подачи  гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития городских территорий.
Принципами развития системы водоснабжения являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения, снижения аварийности, сокращения потерь воды;

· строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей;

· привлечение  инвестиций  в  модернизацию  и  техническое  перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Согласно материалам Генерального плана предполагается один сценарий развития муниципального образования. Согласно нему численность населения к 2027 году составит 30,8 тыс. человек.

Таблица 58 Прогнозная численность населения

	Наименование показателя
	2016
	2017*
	2018
	2019
	2020
	2025
	2027

	Прогнозная численность населения, чел
	24586
	24539
	26159
	27780
	29400**
	30400
	30800

	*Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области (на 01.01.2017 г)

** динамика численности приведена на основании Генплана. 

Снижение темпов прироста численности населения обусловлено замедлением развития промышленного сектора городского поселения


Основными направлениями социально-экономического развития поселения на расчетный период генерального плана рассматриваются:

· развитие на территории городского поселения перерабатывающих производств, в первую очередь, в лесопромышленном комплексе;

· развитие города Асино как центра межрайонного обслуживания для группы восточных районов Томской области (Асиновский, Первомайский, Тегульдетский, Зырянский районы);

· развитие малого бизнеса на территории городского поселения.

Для оценки необходимого количества воды потребителям централизованных систем водоснабжения Асиновского городского поселения сведения прогнозных балансов воды питьевого качества были произведены расчеты согласно методикам, приведенным в СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012 (актуализированные редакции СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85).

Таблица 59 Расход воды согласно  СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012
	Расход воды в м3/сут.

	Тип затрат
	 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	МКД. Суточный расход
	м.куб /сут*чел
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	
	м.куб /сут
	1996,7
	2158,9
	2324,9
	2494,6
	2545,9
	2597,7
	2650,0
	2702,7
	2755,9
	2809,5
	2866,7

	Частный сектор. Суточный расход
	м.куб /сут*чел
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	м.куб /сут
	492,3
	479,1
	515,9
	553,6
	565,0
	576,5
	588,1
	599,8
	611,6
	623,5
	636,2

	На хоз. Бытовые нужды населения
	м.куб /сут
	2489,0
	2638,0
	2840,8
	3048,2
	3110,9
	3174,2
	3238,1
	3302,5
	3367,5
	3433,0
	3502,9

	Промышленность и неучтенные расходы
	м3/сут.
	497,8
	527,6
	568,2
	609,6
	622,2
	634,8
	647,6
	660,5
	673,5
	686,6
	700,6

	Среднесуточные расходы
	м3/сут.
	2986,8
	3165,6
	3409,0
	3657,8
	3733,1
	3809,0
	3885,7
	3963,0
	4041,0
	4119,6
	4203,5

	В сутки наибольшего потребления
	м3/сут.
	3584,2
	3798,7
	4090,7
	4389,4
	4479,7
	4570,9
	4662,8
	4755,6
	4849,1
	4943,5
	5044,2
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Рисунок 8 Расход воды согласно  СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012

На основе данных о динамике изменения численности населения в перспективе до 2027 года были составлены ожидаемые прогнозы потребления холодной и горячей воды в Асиновском городском поселении.  Данная динамика изменения потребления воды была получена на основе фактических расходов воды абонентами ООО «Асиновский водоканал».

Таблица 60 Объемы потребления холодной воды до 2027 года 

	Наименование
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Объем потребления воды питьевого качества
	тыс. м3/год
	1035,6
	1099,7
	1163,9
	1171,8
	1179,7
	1187,6
	1195,5
	1203,5
	1211,4
	1219,3

	Среднесуточный расход
	м3/сут.
	2837,2
	3012,9
	3188,7
	3210,4
	3232,1
	3253,8
	3275,5
	3297,2
	3318,8
	3340,5

	Максимальный объем воды, затраченный в сутки
	м3/сут.
	3404,7
	3615,5
	3826,4
	3852,5
	3878,5
	3904,5
	3930,6
	3956,6
	3982,6
	4008,6

	Прирост относительно предыдущего года
	тыс. м3/год
	210,9
	210,9
	210,9
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
	26,0
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Рисунок 9 Среднесуточный расход воды до 2027 года
Как видно из таблицы, к 2027 году объем потребляемой воды относительно 2016 года увеличится на 25%. 

Горячая вода (по закрытой схеме) и техническая вода на территории городского поселения отсутствует.
Исходя из фактических и расчетных данных, были определены прогнозы потребления холодной воды из централизованных систем водоснабжения муниципального образования в перспективе до 2027 года.

Таблица 61 Перспективные балансы холодной воды до 2027 года на основе прироста численности

	Группы потребителей
	Тип расхода
	ед. измерения
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Население
	годовой
	тыс. м3
	527,8
	560,5
	593,2
	597,3
	601,3
	605,3
	609,4
	613,4
	617,5
	621,5

	
	суточный
	м.куб/сут
	1446,2
	1535,7
	1625,3
	1636,4
	1647,4
	1658,5
	1669,5
	1680,6
	1691,7
	1702,7

	Бюджет
	годовой
	тыс. м3
	55,0
	58,4
	61,8
	62,2
	62,6
	63,0
	63,5
	63,9
	64,3
	64,7

	
	суточный
	м.куб/сут
	150,6
	159,9
	169,2
	170,4
	171,5
	172,7
	173,9
	175,0
	176,2
	177,3

	Прочие
	годовой
	тыс. м3
	452,8
	480,8
	508,9
	512,3
	515,8
	519,2
	522,7
	526,2
	529,6
	533,1

	
	суточный
	м.куб/сут
	1240,5
	1317,3
	1394,1
	1403,6
	1413,1
	1422,6
	1432,1
	1441,6
	1451,0
	1460,5

	ИТОГО
	годовой
	тыс. м3
	1035,6
	1099,7
	1163,9
	1171,8
	1179,7
	1187,6
	1195,5
	1203,5
	1211,4
	1219,3

	
	суточный
	м.куб/сут
	2837,2
	3012,9
	3188,7
	3210,4
	3232,1
	3253,8
	3275,5
	3297,2
	3318,8
	3340,5


По состоянию 2017 года потери в сетях составили 22,7 % от отпуска в сеть. На перспективу развития централизованных систем водоснабжения был сформирован  прогноз динамики объемов потерь до 2027  года. Также была учтена динамика объемов полезного отпуска в сеть. Исходя из полученных данных, была сформирована следующая таблица:

Таблица 20 Общий баланс отпуска в сеть 

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	1420,7
	1481,9
	1544,5
	1549,6
	1556,0
	1562,4
	1568,8
	1575,2
	1581,7
	1588,1

	2

 
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	115,04
	114,84
	114,64
	114,44
	114,24
	114,04
	113,84
	113,64
	113,44
	113,24

	
	
	%
	8,1
	7,7
	7,4
	7,4
	7,3
	7,3
	7,3
	7,2
	7,2
	7,1

	3

 
	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	270,1
	267,4
	266,0
	263,4
	262,0
	260,7
	259,4
	258,1
	256,8
	255,6

	
	
	%
	19,0
	18,0
	17,2
	17,0
	16,8
	16,7
	16,5
	16,4
	16,2
	16,1


Исходя из полученных прогнозных значений, был составлен общий баланс реализации воды до 2027 года. Ниже представлена динамика изменения баланса реализации воды в целом.

Из общего баланса потребления видно, что к 2020 году среднегодовое потребление воды составит 1544,5 тыс.м3/год, а к 2030 году среднегодовое потребление составит 1588,1  тыс.м3/год.

Таблица 63 Общий баланс реализации холодной воды 

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	1420,7
	1481,9
	1544,5
	1549,6
	1556,0
	1562,4
	1568,8
	1575,2
	1581,7
	1588,1

	2

 
	Расход воды на собственные нужды
	тыс.м3/год
	115,04
	114,84
	114,64
	114,44
	114,24
	114,04
	113,84
	113,64
	113,44
	113,24

	
	
	%
	8,1
	7,7
	7,4
	7,4
	7,3
	7,3
	7,3
	7,2
	7,2
	7,1

	3

 
	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	270,1
	267,4
	266,0
	263,4
	262,0
	260,7
	259,4
	258,1
	256,8
	255,6

	
	
	%
	19,0
	18,0
	17,2
	17,0
	16,8
	16,7
	16,5
	16,4
	16,2
	16,1

	4
	Полезный отпуск
	тыс.м3/год
	1035,6
	1099,7
	1163,9
	1171,8
	1179,7
	1187,6
	1195,5
	1203,5
	1211,4
	1219,3

	4.1
	Население
	тыс.м3/год
	527,8
	560,5
	593,2
	597,3
	601,3
	605,3
	609,4
	613,4
	617,5
	621,5

	4.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	55,0
	58,4
	61,8
	62,2
	62,6
	63,0
	63,5
	63,9
	64,3
	64,7

	4.3
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	452,8
	480,8
	508,9
	512,3
	515,8
	519,2
	522,7
	526,2
	529,6
	533,1


На основании перспективного анализа  объёмов потребления воды оценён возможный баланс отведённых стоков от различных групп абонентов и общего отведённого стока по муниципальному образованию. По значениям полезного отпуска в сеть можно оценить ориентировочный объем стоков, который поступит от потребителей холодной воды в централизованную систему водоотведения. Объём отведённых стоков от населения рассчитан исходя из того что 80-90 % потреблённой воды населением в дальнейшем процессе отводится в систему канализации. Более подробный анализ перспективных объемов сточных вод представлен в разделе Водоотведения.

Таблица 64  Прогноз объемов сточных вод, которые необходимо  отвести
	Наименование показателя
	Ед. изм
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Общее количество стоков (среднее)
	тыс. м3
	856,4
	909,5
	962,5
	969,1
	975,6
	982,2
	988,7
	995,3
	1001,8
	1008,4

	
	м.куб/сут
	2346,4
	2491,7
	2637,1
	2655,0
	2672,9
	2690,9
	2708,8
	2726,7
	2744,7
	2762,6


Исходя из данных  были рассчитаны резервы («+»)/дефициты («-») водозаборных сооружений.
Таблица 65 Оценка необходимого объема воды питьевого качества в сутки максимального потребления

	Наименование
	ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Мощность водозаборных сооружений
	м3/час
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0
	450,0

	
	тыс. м³/год.
	3942,0
	3942,0
	3942,0
	3942,0
	3942,0
	3942,0
	3942,0
	3942,0
	3942,0
	3942,0

	Объем воды 
	тыс. м³/год.
	1035,6
	1099,7
	1163,9
	1171,8
	1179,7
	1187,6
	1195,5
	1203,5
	1211,4
	1219,3

	
	м3/час
	118,2
	125,5
	132,9
	133,8
	134,7
	135,6
	136,5
	137,4
	138,3
	139,2

	В сутки максимального водопотребления
	м3/час
	141,9
	150,6
	159,4
	160,5
	161,6
	162,7
	163,8
	164,9
	165,9
	167,0

	Резервы («+»)/дефициты («-») водозаборных сооружений
	м3/час
	331,8
	324,5
	317,1
	316,2
	315,3
	314,4
	313,5
	312,6
	311,7
	310,8

	
	%
	73,7
	72,1
	70,5
	70,3
	70,1
	69,9
	69,7
	69,5
	69,3
	69,1

	Резервы («+»)/дефициты («-») водозаборных сооружений в часы максимального потребления
	%
	68,5
	66,5
	64,6
	64,3
	64,1
	63,8
	63,6
	63,4
	63,1
	62,9


Согласно расчетам по среднегодовым значениям, резерв мощности водозаборных сооружений будет составлять в 2030 году 69%. В период пиковой нагрузки в летний засушливый период, в часы максимального водопотребления резерв мощности будет составлять в 2030 году 62%.
На данный момент фактическая производительность оборудования водозаборных сооружений составляет 450 м3/час, однако, в работе оборудование мощностью 327 м3/час. Это объясняется тем, что часть оборудования находится в резерве (123 м3/час).

3.2.2 Перспективная система водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения на период до 2029 года (далее раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения) разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

· реконструкция существующих очистных сооружений с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

· обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

· повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:  

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

· показатели качества обслуживания абонентов; 

· показатели качества очистки сточных вод; 

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитывались с учетом перспективного развития муниципального образования. Расчет произведен по двум вариантам развития.
Исходя из фактических объемов сбрасываемых сточных вод, были спрогнозированы объемы стоков последующих годов. Даная динамика была построена на основе значений прироста численности населения на основе Генерального плана.

Таблица 66 Прогнозные объемы поступления сточных вод в существующей системе исходя из фактических объемов

	Наименование
	Един. Изм
	2018
	2019
	2020
	2025
	2027

	Общее количество стоков,  в том числе:
	тыс. м3/год
	857,3
	910,4
	963,5
	996,3
	1009,4

	Население
	тыс. м3/год
	558,7
	593,3
	628,0
	649,3
	657,9

	Бюджетные организации
	тыс. м3/год
	110,8
	117,6
	124,5
	128,7
	130,4

	Прочие абоненты
	тыс. м3/год
	187,8
	199,4
	211,1
	218,2
	221,1

	Объем максимально сбрасываемых стоков  в сутки
	м3/сут.
	10639,9
	11299,0
	11958,0
	12364,8
	12527,5

	Объем очищаемых стоков
	тыс. м3/год
	857,3
	910,4
	963,5
	996,3
	1009,4


Исходя из данных таблицы,  к 2020 году максимальный объем сбрасываемых стоков составит 95556,1 куб.м в сутки, а к 2027 году – 10011,1  куб.м. в сутки.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице ниже.
Таблица 67 Ожидаемое поступление сточных вод в систему водоотведения

	Наименование
	Един. Изм
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Общее количество стоков,  в том числе:
	тыс. м3/год
	857,3
	910,4
	963,5
	970,1
	976,6
	983,2
	989,7
	996,3
	1002,9
	1009,4

	Население
	тыс. м3/год
	558,7
	593,3
	628,0
	632,2
	636,5
	640,8
	645,0
	649,3
	653,6
	657,9

	Бюджетные организации
	тыс. м3/год
	110,8
	117,6
	124,5
	125,4
	126,2
	127,0
	127,9
	128,7
	129,6
	130,4

	Прочие абоненты
	тыс. м3/год
	187,8
	199,4
	211,1
	212,5
	213,9
	215,4
	216,8
	218,2
	219,7
	221,1

	Объем максимально сбрасываемых стоков  в сутки
	м3/сут.
	10639,9
	11299,0
	11958,0
	12039,4
	12120,7
	12202,1
	12283,4
	12364,8
	12446,1
	12527,5

	Объем очищаемых стоков
	тыс. м3/год
	857,3
	910,4
	963,5
	970,1
	976,6
	983,2
	989,7
	996,3
	1002,9
	1009,4


Таблица 68 Расчет мощности очистных сооружений

	Наименование показателя
	Ед. изм
	2018
	2019
	2020
	2025
	2027

	Общее количество стоков
	тыс. м3
	857,3
	910,4
	963,5
	996,3
	1009,4

	
	м. куб/сут
	3936,8
	4180,6
	4424,5
	4575,0
	4635,2

	В сутки максимального потребления
	м. куб/сут
	10639,9
	11299,0
	11958,0
	12364,8
	12527,5

	Производительность КОС
	м. куб/сут
	6500,0
	6500,0
	6500,0
	6500,0
	6500,0

	Резерв/дефицит ("-")
	м. куб/сут
	-4139,9
	-4799,0
	-5458,0
	-5864,8
	-6027,5

	Производительность КНС
	м. куб/сут
	31920,0
	31920,0
	31920,0
	31920,0
	31920,0

	Резерв/дефицит ("-")
	м. куб/сут
	21280,1
	20621,0
	19962,0
	19555,2
	19392,5


Согласно вышеуказанной таблице, видно, что к 2027 году общий объем максимально сбрасываемых стоков в сутки составит 12527,5 м.куб/сут. Исходя из этого можно сделать вывод, что КОС фактической производительностью 6500 м.куб./сутки будет недостаточно.

3.2.3. Перспективная система теплоснабжения

Прогноз перспективной застройки Асиновского городского поселения на период до 2031 г. определялся на основании Генерального плана Асиновского городского поселения.

На период до 2021 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения Асиновского городского поселения». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2016-2021 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2021 г., в период 2022-2026 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

Данные о перспективном приросте жилой и общественно-деловой застройки приведены в таблице ниже.

Из представленных данных видно, что общий прирост строительных площадей в Асиновском городского поселения составит 161,3 тыс. кв. м, при чем большую часть площадей (78,2 %) составляют жилые строения. 

Таблица 69 Прогноз прироста тепловой нагрузки на период 2016–2031 гг в границах зон действия источников, Гкал/ч

	Наименование источника
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.

	БМК «ПУ-24»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,9830
	0,0250
	1,0080
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Дружба»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,9830
	0,0250
	1,0080
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Лесозавод»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	БМК «Гагарина»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	БМК «П. Морозова»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Новый мкр»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «Бассейн»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3198
	0,0000
	0,3198
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Котельная «АЦРБ»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	Собственный источник
	0,7036
	0,0915
	0,7951
	0,7036
	0,0915
	0,7951
	0,7036
	0,0915
	0,7951
	0,7036
	0,0915
	0,7951
	0,7036
	0,0915
	0,7951

	Наименование источника
	2021
	2016–2021
	2022–2026
	2027–2031
	2016–2031

	
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.

	БМК «ПУ-24»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,8500
	0,1500
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,9830
	0,0250
	1,0080

	Котельная «Дружба»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,8500
	0,1500
	1,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,7000
	0,0500
	0,7500
	1,5330
	0,0750
	1,6080

	Котельная «Лесозавод»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0117
	0,0000
	0,0117
	0,0117
	0,0000
	0,0117

	БМК «Гагарина»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,9990
	0,4280
	1,4270
	0,9990
	0,4280
	1,4270

	БМК «П. Морозова»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,1160
	0,0000
	0,1160
	0,1160
	0,0000
	0,1160

	Котельная «Новый мкр»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3500
	0,0120
	0,3620
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3500
	0,0120
	0,3620

	Котельная «Бассейн»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3198
	0,0000
	0,3198
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,3198
	0,0000
	0,3198

	Котельная «АЦРБ»
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,7000
	0,0500
	0,7500
	0,7000
	0,0500
	0,7500

	Собственный источник
	0,2479
	0,0322
	0,2802
	3,7660
	0,4896
	4,2556
	1,2397
	0,1612
	1,4009
	0,7397
	0,1312
	0,8709
	5,7454
	0,7819
	6,5273


Таблица 70 Прогноз прироста потребления тепловой энергии на период 2016–2031 гг в границах зон действия источников, Гкал 

	Наименование источника
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.

	БМК «ПУ-24»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2340,3
	102,9
	2443,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «Дружба»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2340,3
	102,9
	2443,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «Лесозавод»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	БМК «Гагарина»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	БМК «П. Морозова»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «Новый мкр»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «Бассейн»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	880,5
	0,0
	880,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Котельная «АЦРБ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Собственный источник
	1937,2
	62,7
	2000,0
	1937,2
	62,7
	2000,0
	1839,3
	62,7
	1902,0
	1937,2
	62,7
	2000,0
	1937,2
	62,7
	2000,0

	Наименование источника
	2021
	2016–2021
	2022–2026
	2027–2031
	2016–2031

	
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.
	Отоп.
	ГВС
	Сум.

	БМК «ПУ-24»
	0,0
	0,0
	0,0
	2340,3
	102,9
	2443,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2340,3
	102,9
	2443,1

	Котельная «Дружба»
	0,0
	0,0
	0,0
	2340,3
	102,9
	2443,1
	0,0
	0,0
	0,0
	1927,3
	34,3
	1961,6
	4267,6
	137,1
	4404,7

	Котельная «Лесозавод»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32,2
	0,0
	32,2
	32,2
	0,0
	32,2

	БМК «Гагарина»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2750,5
	293,5
	3044,0
	2750,5
	293,5
	3044,0

	БМК «П. Морозова»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	319,4
	0,0
	319,4
	319,4
	0,0
	319,4

	Котельная «Новый мкр»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	963,6
	8,2
	971,9
	0,0
	0,0
	0,0
	963,6
	8,2
	971,9

	Котельная «Бассейн»
	0,0
	0,0
	0,0
	880,5
	0,0
	880,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	880,5
	0,0
	880,5

	Котельная «АЦРБ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1927,3
	34,3
	1961,6
	1927,3
	34,3
	1961,6

	Собственный источник
	682,6
	22,1
	704,7
	10270,9
	335,7
	10606,6
	3393,1
	110,5
	3503,6
	1965,9
	89,9
	2055,8
	15629,8
	536,2
	16166,0


Таблица 71 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Белочка» 

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,860

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,860

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0021
	0,0020
	0,0020
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,8579
	0,8580
	0,8580
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,859

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	 - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,000

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,507

	 - на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5300
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,5074
	0,507

	Потери тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,072
	0,072
	0,156
	0,147
	0,147
	0,138
	0,138
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,120
	0,120

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,172
	0,182
	0,182
	0,191
	0,191
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,209
	0,209

	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,256
	0,256
	0,172
	0,182
	0,182
	0,191
	0,191
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220
	0,232
	0,232


Таблица 72 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Дружба»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	8,876
	8,876
	8,876
	8,876
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	7,691
	7,691
	7,691
	7,691
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	8,876
	8,876
	8,876
	8,876
	9,731
	9,731
	9,731
	9,448
	9,448
	9,448
	9,448
	9,448
	9,448
	9,448
	9,448
	9,448
	9,448

	- на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	7,691
	7,691
	7,691
	7,691
	8,521
	8,521
	8,521
	8,249
	8,249
	8,249
	8,249
	8,249
	8,249
	8,249
	8,249
	8,249
	8,249

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,210
	1,210
	1,210
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199
	1,199

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,790
	0,790
	0,790
	0,790
	1,065
	1,065
	1,065
	1,065
	1,065
	1,011
	1,011
	1,011
	1,011
	1,011
	1,011
	1,011
	1,011

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343
	1,343

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,612
	0,612
	1,268
	1,268
	1,289
	1,289
	1,289
	1,572
	1,572
	1,626
	1,626
	1,626
	1,626
	1,626
	1,626
	1,626
	1,626


Таблица 73 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Лесозавод»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	2,020
	2,020
	2,020
	2,020
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,020
	2,020
	2,020
	2,020
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,0145
	2,0145
	2,0145
	2,0145
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,097

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,660

	 - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,660

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,6600
	1,6600
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660
	1,660
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616

	 - на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,660
	1,660
	1,660
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616
	1,616

	Потери тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,1129
	0,1127
	0,2440
	0,2440
	0,2420
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2380
	0,2360
	0,2360
	0,236

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,242
	0,242
	0,111
	0,111
	0,195
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,199
	0,201
	0,201
	0,201

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,242
	0,242
	0,111
	0,111
	0,195
	0,197
	0,197
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,242
	0,244
	0,246
	0,246
	0,246


Таблица 74 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «МПМК»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00728
	0,00831
	0,00831
	0,00831
	0,00831
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	6,113
	6,112
	6,112
	6,112
	6,112
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,2650
	2,2650
	2,2650
	2,2650
	2,2650
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	2,0550
	2,0550
	2,0550
	2,0550
	2,0550
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,265
	2,265
	2,265
	2,265
	2,265
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 - на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	2,0550
	2,0550
	2,0550
	2,0550
	2,0550
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,2633
	0,2633
	0,2633
	0,2633
	0,2633
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	3,584
	3,583
	3,583
	3,583
	3,583
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	3,584
	3,583
	3,583
	3,583
	3,583
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Таблица 75 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «ХДСУ»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00174
	0,00173
	0,00173
	0,00173
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3383
	0,3383
	0,3383
	0,3383
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831

	 - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831

	 - на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701

	Потери тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,0160
	0,0160
	0,0155
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,015

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,145
	0,145
	0,1392
	0,1392
	0,061
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,145
	0,145
	0,1392
	0,1392
	0,061
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062


Таблица 76 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Гагарина»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	8,340
	8,340
	8,340
	8,340
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	8,340
	8,340
	8,340
	8,340
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0127
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0119
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	8,327
	8,327
	8,327
	8,327
	9,108
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей),  в т.ч.:
	Гкал/ч
	7,441
	7,441
	7,441
	7,441
	7,441
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893

	 - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей),  в т.ч.:
	Гкал/ч
	7,4410
	7,4410
	7,441
	7,441
	7,441
	7,893
	7,893
	7,867
	7,415
	7,415
	7,415
	7,415
	7,415
	7,415
	7,415
	7,415
	7,415

	 - на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	6,5000
	6,5000
	6,500
	6,500
	6,500
	6,932
	6,932
	6,907
	6,475
	6,475
	6,475
	6,475
	6,475
	6,475
	6,475
	6,475
	6,475

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,961
	0,961
	0,960
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940

	Потери тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,7457
	0,7457
	1,0600
	1,0600
	1,0600
	1,1190
	1,0780
	1,0780
	1,0780
	1,0780
	1,0370
	1,0370
	1,0370
	1,0370
	1,0370
	0,996
	0,996

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,141
	0,141
	-0,174
	-0,174
	0,607
	0,095
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,218
	0,218

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,141
	0,141
	-0,174
	-0,174
	0,607
	0,095
	0,136
	0,162
	0,614
	0,614
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655
	0,655
	0,696
	0,696


Таблица 77  Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «ДРСУ»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,00662
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,010

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,0934
	2,0934
	2,0934
	2,0934
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей),  в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей),  в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	6,256
	6,256
	6,256
	6,191
	6,191
	6,191
	6,191
	6,191
	6,191
	6,191
	6,191
	6,191
	6,191

	- на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	1,070
	1,070
	1,070
	1,070
	5,820
	5,820
	5,820
	5,755
	5,755
	5,755
	5,755
	5,755
	5,755
	5,755
	5,755
	5,755
	5,755

	- на нужды ГВС
	
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,1404
	0,1404
	0,173
	0,173
	0,816
	0,811
	0,811
	0,811
	0,811
	0,805
	0,805
	0,805
	0,805
	0,801
	0,801
	0,800
	0,800

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,872
	0,872
	0,839
	0,839
	0,258
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,269
	0,269
	0,269
	0,269
	0,273
	0,273
	0,274
	0,274

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	0
	0,872
	0,872
	0,839
	0,839
	0,258
	0,263
	0,263
	0,329
	0,329
	0,334
	0,334
	0,334
	0,334
	0,338
	0,338
	0,339
	0,339


Таблица 78 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Нефтебаза»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,00141
	0,00141
	0,00141
	0,00141
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3386
	0,3386
	0,3386
	0,3386
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей),  в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	 - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,0177
	0,0177
	0,042
	0,042
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,138
	0,138
	0,114
	0,114
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,0488
	0,0488
	0,0488
	0,0488
	0,0488


Таблица 79 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «П. Морозова»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	6,350
	6,350
	6,350
	6,350
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	6,350
	6,350
	6,350
	6,350
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0108
	0,0106
	0,0106
	0,0106
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	6,3392
	6,3394
	6,3394
	6,3394
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей),  в т.ч.:
	Гкал/ч
	6,490
	6,490
	6,49
	6,49
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81

	 - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	6,490
	6,490
	6,490
	6,490
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей),  в т.ч.:
	Гкал/ч
	6,490
	6,490
	6,490
	6,490
	5,81
	5,81
	5,81
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80

	 - на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	6,490
	6,490
	6,490
	6,490
	5,81
	5,81
	5,81
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80
	5,80

	Потери тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,4049
	0,4049
	0,8940
	0,8940
	0,9190
	0,9050
	0,9050
	0,8910
	0,8910
	0,8910
	0,8910
	0,8910
	0,8910
	0,8910
	0,8910
	0,8910
	0,891

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-0,556
	-0,556
	-1,045
	-1,045
	0,157
	0,171
	0,171
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-0,556
	-0,556
	-1,045
	-1,045
	0,157
	0,171
	0,171
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200


Таблица 80 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «АЦРБ»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	3,400
	3,400
	3,400
	3,400
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	3,400
	3,400
	3,400
	3,400
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	1,186
	1,186
	1,186
	1,186
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783

	 - на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,867
	0,867
	0,867
	0,867
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399

	 - на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384

	Потери тепловой энергии 
	Гкал/ч
	0,085
	0,085
	0,0718
	0,0718
	0,0730
	0,0652
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	2,120
	2,120
	2,134
	2,134
	0,241
	0,249
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257


Таблица 81 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «ВЭС»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	5,530
	5,530
	5,530
	5,530
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	5,530
	5,530
	5,530
	5,530
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	5,5174
	5,5174
	5,5174
	5,5174
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	6,488
	6,488
	6,488
	6,488
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	6,01
	6,01
	6,01
	6,01
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,478
	0,478
	0,478
	0,478
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	6,488
	6,488
	6,488
	6,488
	4,062
	4,062
	4,062
	4,052
	4,052
	4,052
	4,052
	4,052
	4,052
	4,052
	4,052
	4,052
	4,052

	- на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	6,01
	6,01
	6,01
	6,01
	3,813
	3,813
	3,813
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803
	3,803

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,478
	0,478
	0,478
	0,478
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,6868
	0,6868
	0,9230
	0,9230
	0,9230
	0,7160
	0,7160
	0,5090
	0,5090
	0,5090
	0,5090
	0,5090
	0,5090
	0,5090
	0,5090
	0,5090
	0,5090

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-1,657
	-1,657
	-1,894
	-1,894
	0,609
	0,816
	0,816
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-1,657
	-1,657
	-1,894
	-1,894
	0,609
	0,816
	0,816
	1,023
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032


Таблица 82 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Центральная»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,464
	3,464
	3,464
	3,426
	3,426
	3,426
	3,426
	3,426
	3,426
	3,426
	3,426
	3,426
	3,426

	- на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,210
	3,210
	3,210
	3,172
	3,172
	3,172
	3,172
	3,172
	3,172
	3,172
	3,172
	3,172
	3,172

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,7040
	0,4850
	0,4850
	0,4850
	0,4850
	0,2660
	0,2660
	0,2660
	0,2660
	0,2660
	0,2660
	0,2660
	0,266

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,426
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864
	0,864

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,426
	0,645
	0,645
	0,683
	0,683
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902
	0,902


Таблица 83 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «ПМК-16 База»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,859

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575

	- на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,54
	0,54
	0,54
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,0463
	0,0463
	0,0970
	0,0915
	0,0915
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0860
	0,0860

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,236
	0,236
	0,186
	0,193
	0,193
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,198
	0,198

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,236
	0,236
	0,186
	0,193
	0,193
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,198
	0,198


Таблица 84 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «ПУ-24»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	2,830
	2,830
	2,830
	2,830
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,830
	2,830
	2,830
	2,830
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0070
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,8230
	2,8231
	2,8231
	2,8231
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,050
	4,050
	4,050
	4,050
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	3,338
	3,338
	3,338
	3,338
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	4,050
	4,050
	4,050
	4,050
	4,933
	4,933
	4,933
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924
	4,924

	- на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	3,338
	3,338
	3,338
	3,338
	4,217
	4,217
	4,217
	4,209
	4,209
	4,209
	4,209
	4,209
	4,209
	4,209
	4,209
	4,209
	4,209

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,716
	0,716
	0,716
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715
	0,715

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,3406
	0,3406
	0,649
	0,649
	0,649
	0,650
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,404
	0,404
	0,404
	0,404

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-1,568
	-1,568
	-1,876
	-1,876
	1,310
	1,309
	1,432
	1,432
	1,432
	1,432
	1,432
	1,432
	1,432
	1,555
	1,555
	1,555
	1,555

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-1,568
	-1,568
	-1,876
	-1,876
	1,310
	1,309
	1,432
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,441
	1,564
	1,564
	1,564
	1,564


Таблица 85 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «РТП»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	2,450
	2,450
	2,450
	2,450
	2,450
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	2,450
	2,450
	2,450
	2,450
	2,450
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	2,445
	2,445
	2,445
	2,445
	2,445
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	2,084
	2,084
	2,084
	2,084
	2,084
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	2,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	- на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	2,084
	2,084
	2,084
	2,084
	2,084
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-0,010
	-0,010
	-0,010
	-0,010
	-0,010
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-0,010
	-0,010
	-0,010
	-0,010
	-0,010
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


Таблица 86 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Бассейн»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,7968
	0,7968
	0,7968
	0,7968
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	2,097
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	1,728
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	Полезная тепловая нагрузка (с учетом отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	2,097
	2,263
	2,263
	2,244
	2,244
	2,244
	2,244
	2,244
	2,244
	2,244
	2,244
	2,244
	2,244

	- на нужды отопления и вентиляции (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	1,728
	1,894
	1,894
	1,875
	1,875
	1,875
	1,875
	1,875
	1,875
	1,875
	1,875
	1,875
	1,875

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,0134
	0,0134
	0,1220
	0,1220
	0,1220
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-0,074
	-0,074
	-0,182
	-0,182
	0,957
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (с учетом отключения потребителей)
	Гкал/ч
	-0,074
	-0,074
	-0,182
	-0,182
	0,957
	0,762
	0,762
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782
	0,782


Таблица 87 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «ЦКР»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,3091
	0,3091
	0,3091
	0,3091
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297


Таблица 88 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «ДЮСШ №2»
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,029
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022


Таблица 89 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Причулымская ООШ – филиал МАОУ Гимназия № 2»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей),  в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066


Таблица 90 Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Хоккейный корт»

	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034

	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	Ограничения тепловой мощности
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Располагаемая тепловая мощность
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017

	Тепловая мощность нетто
	Гкал/ч
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198

	Полезная тепловая нагрузка (без учета отключения потребителей), в т.ч.:
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091

	- на нужды отопления и вентиляции (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	- на нужды ГВС
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	Потери тепловой энергии
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091

	Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности (без учета отключения потребителей)
	Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016                         


3.2.3 Перспективная система электроснабжения

Модернизация системы электроснабжения   не предусматривает изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.  Покрытие возрастающих электрических нагрузок предполагается за счет резерва мощности на электрических подстанциях.  В связи с возможным размещением новых объектов жилищного и общественного назначения  предлагается предусмотреть  развитие сетей 10 кВ с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.  Все  новые воздушные линии электропередач предлагается выполнять с использованием самонесущего изолированного провода. При  реконструкции существующих сетей уличного освещения предлагается  предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех кварталов города. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп. 

Проектные предложения Генерального плана

Таблица 91 Проектные предложения Генерального плана

	№пп
	Мероприятие
	Содержание
	Срок выполнения, гг.

	ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Развитие системы электроснабжения и обеспечение надёжности электроснабжения потребителей городского поселения


	Для электроснабжения микрорайона Западная площадка надежным энергоснабжением нового жилья потребуется строительство двух ТП.
	2020-2035

	2
	
	Для электроснабжения микрорайона «Южная площадка» предусматривается  реконструкция существующих сетей 10 кВ, и строительство необходимого числа трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. 
	2010-2025

	3
	
	Для энергоснабжения нового, средневысотного строительства по улицам Хвойная и им. Чернышевского использовать мощности существующих ТПА 23-4 и ТПА 21-4 с увеличением мощности установленных трансформаторов;
	

	4
	
	 Для энергоснабжения нового индивидуального жилья по улицам Хвойная и им. Чернышевского использовать мощности существующей ТПА 23-4 , а для индивидуального жилья по ул. им. Тимирязева и южной части микрорайона использовать мощности существующих  ТПА 23-3 и ТПА 25-1.
	

	5
	
	На расчетный срок, для энергоснабжения нового индивидуального и среднеэтажного жилья микрорайона «Южная площадка», в западной части микрорайона, потребуется строительство новой ТПА (мощность трансформаторов составит 250-400 кВА).
	2020-2035

	6
	
	Проведение оценки технического состояния оборудования электроподстанций 6/10 кВ для установления сроков замены или сроков дальнейшей службы трансформаторного оборудования, проведения ремонтных и профилактических работ в проектный период до 2030 года.
	2010-2020

	7
	
	реконструкция физически и морально устаревших сетей городского поселения
	

	8
	Проведение энерго- сберегающих мероприятий
	Внедрение на объектах промышленности и жилищно-коммунального комплекса энергосберегающие технологии, позволяющие при тех же технологических режимах сократить потребление электроэнергии
	2010-2030

	10
	Развитие системы электроснабжения и обеспечение надёжности электроснабжения потребителей городского поселения


	Реконструкция ПС "Асино-110" с установкой дугогасящих реакторов, РЗА ВЛ-110 кВ С-7А и панели центральной сигнализации. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена разрядников на ОПН
	2018-2020

	11
	
	Реконструкция ПС 110 кВ "Асино-110" с заменой щита собственных нужд
	2019-2024

	12
	
	Реконструкция ПС 110 кВ "Асино-110". Замена кабельных каналов на ОРУ 110, 35 кВ с заменой кабелей связи, шкафов обогрева, соленоидов включения и клеммных шкафов РЗА, замена МВ 110 кВ на вакуумные.
	2022-2023


Таблица 92  Перспективные показатели спроса

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	год

	
	
	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	Система электроснабжения

	 

1
	Поступление э/энергии в сеть, всего
	млн. кВт.ч
	134,8
	149
	150,7
	150,8
	150,9
	151,1
	151,2
	151,4
	151,5
	151,6
	151,8
	151,9
	152,1

	 2
	Потери э/энергии в сети
	
	18,6
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1

	 3
	Расход э/энергии на производственные и хозяйственные нужды
	
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	 4
	Полезный отпуск из сети, в т.ч.:
	
	109,7
	122
	124,06
	124,20
	124,34
	124,48
	124,62
	124,76
	124,90
	125,04
	125,18
	125,32
	125,46

	 4.1
	Население
	
	29,5
	31
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92

	 4.2
	Прочие потребители
	
	72
	82,5
	82,64
	82,78
	82,92
	83,06
	83,20
	83,34
	83,48
	83,62
	83,76
	83,90
	84,04

	 4.3
	Бюджетофинансируемые
	
	7,9
	8,5
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50


3.2.4 Перспективная система газоснабжения

Согласно материалам Гненерального плана планируется Строительство газопроводов низкого давления, ГРС, строительство газопровода высокого давления к промышленным и коммунальным потребителям, газификация котельных

Таблица 93 Проектные предложения Генерального плана

	№пп
	Мероприятие
	Содержание
	Срок выполнения, гг.

	Газоснабжение

	1
	Развитие системы газоснабжения
	Строительство газопроводов низкого давления на территории городского поселения
	2020-2035

	2
	
	Строительство ГРС
	

	3
	
	Первоочередная газификация микрорайонов низкой плотности - усадебной застройки 
	

	4
	
	Строительство газопровода высокого давления к промышленным и коммунальным потребителям в промышленных зонах
	

	5
	
	Газификация котельных городского поселения
	


Фактические обьемы потребления газа отсутствуют. В таблице ниже приведены максимально-часовые расходы природного газа по индивидуально-бытовым потребителям МО «Асиновского городского поселения» Томской области на расчетный срок до 2035г.
Таблица 94 Максимально-часовые расходы газа, м3/час

	№ микрорайона
	Наименование мик​рорайона
	Количе​ство квартир       1-2 эт. Застройки шт.
	Числен​ность населе​ния, чел.
	Максимально-часовые расходы газа, м3/час

	
	
	
	
	Расход газа на пищепри​готовле​ние и ГВС
	Расход газа на отоп​ле​ние
	Расход газа на личный скот
	Сум​марный расход газа

	1
	«пос. Вознесенка»
	67
	201
	55,9
	52,9
	0,20
	109,0

	2
	«пос. Причулымский»
	335
	1005
	254,0
	273,0
	35,0
	562,0

	3
	«пос. Показательный»
	113
	339
	85,9
	98,0
	5,1
	189,0

	4
	«пос. Воскресенка»
	150
	450
	113,8
	248,4
	5,8
	368,0

	5
	«пос. ЛПК» (нижний сектор)
	339
	1011
	257,1
	333,0
	0,9
	591,0

	6
	«пос. Шпалозавод» (Перевалка)
	283
	849
	214,9
	271,7
	21,4
	508,0

	8
	«пос. ЛПК» (верхний сектор)
	137
	411
	104,0
	133,5
	1,5
	239,0

	9
	«ТРЗ»
	103
	309
	78,3
	170,6
	11,1
	260,0

	11
	«Сосновка»
	647
	1929
	398,0
	1071,8
	15,2
	1485,0

	12
	новостройки по ул. Береговая
	32
	96
	32,8
	53,4
	1,8
	88,0

	13
	«Березовая роща»
	138
	414
	104,7
	228,6
	1,7
	335,0

	14
	«пос. Юбилейный»
	370
	1110
	280,7
	612,7
	9,6
	903,0

	15
	«Центральный»
	1999
	5997
	1576,1
	3310,6
	3,8
	4890,5

	16
	«ГОРЭМ»
	494
	1482
	303,8
	818,8
	3,4
	1126,0

	17
	«Гора»
	621
	1863
	381,9
	1028,1
	7,0
	1417,0

	18
	«Западная площадка»
	511
	1533
	314,2
	846,2
	3,6
	1164,0

	19
	«Южная площадка»
	135
	405
	102,8
	224,0
	2,2
	329,0

	20
	«Западная площадка»
	834
	2502
	513,0
	1209,0
	-
	1722,5

	22
	«ТРЗ»
	150
	450
	113,8
	217,2
	-
	331,0

	23
	«Южная площадка»
	565
	1695
	348,0
	819,0
	-
	1167,0

	Итого:
	8023
	24051
	5287,2
	12020,5
	129,3
	17784,0


3.2.5 Перспективная система вывоза ТКО

К вопросам местного значения поселения относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию бытовых отходов и мусора. 
Политика в сфере управления отходами в будущем должна быть, главным образом, ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования.

Количество отходов, образующихся в Асиновском городском поселении от постоянного населения, составит:

· на первую очередь – 10,6 тыс.тонн в год,

· на расчетный срок – 11,6 тыс.тонн в год.
Расширение полигона ТБО (на расчетный срок) для г.Асино – полномочия муниципального района. 

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО (полномочия поселения) проектом предлагаются следующие меры:

· Обеспечение раздельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку или захоронение.

· Организация в поселении раздельного сбора отходов, которые могут быть сданы на переработку:  стекло, макулатура, пластмассы, металлолом.  

· Стимулирование организации производств по сбору и переработке отдельных видов отходов в поселении.

· Организация и оборудование площадок в городе для установки специальных контейнеров для ТБО. Размещение площадок и их обустройство необходимо осуществить согласно действующим санитарным нормам
.

· Организация сбора и вывоза ТБО с территории садоводческих и дачных образований.

· Приобретение мусоровозов, а также сменных контейнеров. Для сокращения количества контейнеров и рейсов мусоровозов желательно приобретение машин с прессовальной техникой, которая позволяет сокращать объем перевозимых отходов от 4 до 8 раз.

· Приобретение инсинератной установки и оборудования для обезвреживания медицинских отходов для Асиновской ЦРБ. 

· Для утилизации биологических отходов предлагается организация скотомогильника (биотермической ямы) вблизи полигона ТБО.

· Организация сбора отходов в зонах пляжного отдыха (на оз.Киргисак, на р.Чулым) в летний период. 

Предложения по рациональной организации производственных зон и размещению объектов различных классов вредности
В целях обеспечения  необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности проектом предлагается:

· зонирование территории с организацией производственных зон, для которых необходимо разработать проекты единой СЗЗ. Такие производственные зоны образуются в южной части г.Асино (район ТРЗ), вдоль железной дороги (в районе размещения нефтесклада), в восточной части города в районе ЛПК (деревообрабатывающее производство), в юго-западной части города по ул.Сельская (южнее ул.имени Ленина),  коммунально-складские зоны в западной части города (ул.имени Ленина  - ул.им. Гончарова);

· ликвидация опасных объектов – открытый склад угля. На данной площадке предлагается размещение производственных объектов с размером СЗЗ не более 100 м;

· организация нового кладбища площадью до 10 га (выбор площадки  с соблюдением размера СЗЗ – 100 м восточнее существующего кладбища); 

· недопущение размещения предприятий пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов в границах СЗЗ и на территории промпредприятий других отраслей промышленности. 

Таблица95 Перспективные показатели спроса

	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	год

	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ВСЕГО
	тонн
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964

	Население
	тонн
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150

	Организации
	тонн
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814


4 Перечень мероприятий и целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Программа проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Асиновского городского поселения до 2029 года разработана на основании всех программ развития коммунального хозяйства, утвержденных в городском поселении:

Программы развития коммунального хозяйства:

1. Генеральный план Асиновского городского поселения;

2. Схема Теплоснабжения Асиновского городского поселения;

3. Схема Водоснабжения и водоотведения Асиновского городского поселения;

Общая программа проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Асиновского городского поселения до 2029 года представлена ниже.

Общая программа проектов Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения представлена в Приложениях 2-7.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры определен в частности:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества и надежности поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в разделе «Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, доступность тарифов на коммунальные услуги».

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг. 

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения. 

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры. 

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам. 

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность города без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть определяет оценку возможности функционирования коммунальных систем без аварий, повреждений, других нарушений в работе. 

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов. 

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, расход топлива, воды. 

Целевые показатели установлены по каждому виду коммунальных услуг и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с достигнутыми фактическими значениями. Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. Ключевые целевые показатели развития коммунальных систем представлены в Приложении 1.

К основным принципам формирования значений целевых показателей по периодам реализации Программы, а также основным их значениям по ключевым годам реализации, относятся:

Электроснабжение

в 2017 г. составил 134,80 млн. кВт*ч; 

в 2025 году составит  124,9  млн. кВт*ч;

в 2029 году составит  125,46 млн. кВт*ч. 

Теплоснабжение

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии:

в 2017 г. составило 0,032 шт. / Гкал/ч

в 2025-2029 гг. составит 0,000 шт. / Гкал/ч

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии:

в 2017 г. составил 194,23 кг.у.т/Гкал

в 2025-2029 гг. составит 155,5 кг.у.т/Гкал

Газоснабжение

Объем потребления газа всеми категориями потребителей:

в 2017 г. составил 52809,4 млн. куб. м/год; 

в 2025 году составит  54662,4  млн. куб. м/год; 

в 2029 году составит  54662,4 млн. куб. м/год; 

Водоснабжение

Объем потребления питьевой воды всеми категориями потребителей:

в 2017 г. составил 971,40 тыс. м.куб.; 

в 2025 году составит  1203,5 тыс. м.куб.;

в 2029 году составит  1219,3 тыс. м.куб.;

Снижение  потерь воды к 2029 году до 255,6 тыс.м/год;

Водоотведение

Объем поступления сточных вод от всех категорий потребителей:

в 2017 г. составил 804,2 тыс. м.куб.; 

в 2025 году составит  996,32 тыс. м.куб.;

в 2029 году составит  1009,4 тыс. м.куб.;

Доступность для населения коммунальных услуг

Таблица 96 Доступность для населения коммунальных услуг

	Наименование параметра
	ед. изм.
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2029

	Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
	%
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общих расходах семьи
	%
	21,8
	21,3
	20,6
	20,7
	20,8
	20,8
	20,9
	21,2
	21,1

	Доля расходов на оплату конкретного вида коммунальных услуг в совокупном доходе семьи
	Электроснабжение
	%
	3,129
	3,377
	3,237
	3,274
	3,313
	3,352
	3,392
	3,461
	3,572

	
	Водоснабжение
	
	0,65
	0,66
	0,66
	0,67
	0,67
	0,67
	0,68
	0,69
	0,68

	
	Водоотведение
	
	0,430
	0,436
	0,441
	0,447
	0,454
	0,460
	0,466
	0,477
	0,489

	
	Теплоснабжение
	
	4,85
	4,87
	4,89
	4,94
	5,00
	5,05
	5,10
	5,16
	5,14

	
	Газоснабжение
	
	7,92
	7,37
	7,03
	6,99
	6,95
	6,91
	6,87
	6,89
	6,67

	
	ТКО
	
	4,83
	4,58
	4,38
	4,34
	4,37
	4,40
	4,43
	4,50
	4,55

	Удельная доля жителей, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
	 %
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6


Полный перечень целевых показателей представлен в Приложении 1.

5 Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.
В таблице ниже представлены расходы бюджетов всех уровней по годам на реализации мероприятий.
Более детальная информация по мероприятиям и источникам финансирования представлена в Приложениях 2-7.

Таблица 97 Фактические и плановые расходы на финансирование Проектов

	Объемы финансирования проектов Программ по источникам

	Наименование
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Общая Программа проектов
	всего
	2 494 611,8
	53660,0
	104651,0
	406212,4
	695119,4
	560364,0
	186118,0
	121871,0
	121871,0
	121871,0
	121871,0
	500,0
	500,0

	
	федеральный бюджет
	422 229,8
	0,0
	0,0
	98944,0
	292334,8
	30951,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	1 490 321,4
	0,0
	1203,0
	81441,0
	325063,4
	483237,0
	152660,0
	111679,0
	111679,0
	111679,0
	111679,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет МО/бюджет района
	218 222,7
	2869,8
	25678,3
	39050,7
	37723,1
	37675,8
	33459,2
	10192,2
	10192,2
	10192,2
	10192,2
	500,0
	500,0

	
	внебюджетные источники 
	240 337,0
	50790,0
	40770,0
	148777,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


6 Управление программой

6.1  Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы. 

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Асиновского городского поселения Томской области. 

Координатором реализации Программы является Администрация Асиновского городского поселения Томской области, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы. 

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

6.2   План-график по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов. 

Реализация программы осуществляется по годам:  2018 - 2029 гг.; 

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2018 - 2029 гг. 

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Томской области.

6.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга. 

Целью мониторинга Программы является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой. 

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры города. 

Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры. 

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. 

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

6.4 Порядок и сроки корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Советом депутатов Асиновского городского поселения Томской области по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы.

7    ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ  МАТЕРИАЛЫ

Обосновывающие материалы представлены в Приложении № 8.

Приложение 1

	Приложение 1. Целевые показатели

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	 

	
	
	
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.

	 
	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 
	Социально-экономические показатели

	 1
	Среднегодовая численность населения
	чел.
	26159
	27780
	29400
	29650
	29900
	30150
	30400
	30400
	30600
	30800
	31000
	31200

	Система электроснабжения

	Спрос на услуги электроснабжения

	 1
	Поступление э/энергии в сеть, всего
	млн. кВт.ч
	149
	150,7
	150,8
	150,9
	151,1
	151,2
	151,4
	151,5
	151,6
	151,8
	151,9
	152,1

	 2
	Потери э/энергии в сети
	
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1
	18,1

	 3
	Расход э/энергии на производственные и хозяйственные нужды
	
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	 4
	Полезный отпуск из сети, в т.ч.:
	
	122
	124,06
	124,20
	124,34
	124,48
	124,62
	124,76
	124,90
	125,04
	125,18
	125,32
	125,46

	 4.1
	Население
	
	31
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92
	32,92

	 4.2
	Прочие потребители
	
	82,5
	82,64
	82,78
	82,92
	83,06
	83,20
	83,34
	83,48
	83,62
	83,76
	83,90
	84,04

	 4.3
	Бюджетофинансируемые
	
	8,5
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50
	8,50

	Доступность для потребителей

	 1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к электроснабжению
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	 
	 

	 2
	Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения
	%
	3,3
	3,4
	3,2
	3,3
	3,3
	3,4
	3,4
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	3,6

	Охват потребителей приборами учета

	 1
	Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	90
	90
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	 2
	Уровень износа  электрических сетей и подстанций
	%
	60,0
	55,0
	55,0
	50,0
	50,0
	50,0
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0
	45,0

	Система теплоснабжения

	Показатели спроса на услуги теплоснабжения

	 
	Котельная «АЦРБ» 

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	3,400
	3,400
	3,400
	3,400
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	3,400
	3,400
	3,400
	3,400
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0082
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029
	0,0029

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	3,392
	3,392
	3,392
	3,392
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097
	2,097

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	1,186
	1,186
	1,186
	1,186
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783
	1,783

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,867
	0,867
	0,867
	0,867
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399
	1,399

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,319
	0,319
	0,319
	0,319
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384
	0,384

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,085
	0,085
	0,0718
	0,0718


	0,0730
	0,0652
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574
	0,0574

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	2,120
	2,120
	2,134
	2,134


	0,241
	0,249
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257
	0,257

	 
	Котельная «Бассейн»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	1,032
	1,032
	1,032
	1,032
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,232
	0,232
	0,232
	0,232
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	0,800
	0,800
	0,800
	0,800
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180
	3,180

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0032
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	0,7968
	0,7968
	0,7968
	0,7968
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177
	3,177

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	0,857
	0,857
	0,857
	0,857
	2,097
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263
	2,263

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,49
	0,49
	0,49
	0,49
	1,728
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894
	1,894

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369
	0,369

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,0134
	0,0134
	0,1220
	0,1220


	0,1220
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510
	0,1510

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	-0,074
	-0,074
	-0,182
	-0,182


	0,957
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762
	0,762

	 
	Котельная «ПУ-24»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	6,88
	6,88
	6,88
	6,88
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	2,830
	2,830
	2,830
	2,830
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0069
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079
	0,0079

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	2,8231
	2,8231
	2,8231
	2,8231
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892
	6,892

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	4,05
	4,05
	4,05
	4,05
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933
	4,933

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	3,338
	3,338
	3,338
	3,338
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217
	4,217

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,712
	0,712
	0,712
	0,712
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716
	0,716

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,3406
	0,3406
	0,649
	0,649


	0,649
	0,650
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527
	0,527

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	-1,568
	-1,568
	-1,876
	-1,876


	1,310
	1,309
	1,432
	1,432
	1,432
	1,432
	1,432
	1,432

	 
	Котельная «РТП»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	2,450
	2,450
	2,450
	2,450
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	0,0048
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	2,445
	2,445
	2,445
	2,445
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	2,199
	2,199
	2,199
	2,199
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	2,084
	2,084
	2,084
	2,084
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,116
	0,116
	0,116
	0,116
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,255
	0,255
	0,255
	0,255
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	-0,009
	-0,009
	-0,009
	-0,009
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 
	Котельная «Белочка»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600
	0,8600

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0020
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008
	0,0008

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	0,8580
	0,8580
	0,8580
	0,8580
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592
	0,8592

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,53
	0,53
	0,53
	0,53
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530
	0,530

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,072
	0,072
	0,156
	0,147


	0,147
	0,138
	0,138
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131
	0,131

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,256
	0,256
	0,172
	0,182


	0,182
	0,191
	0,191
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198
	0,198

	 
	Котельная «ХДСУ»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029
	0,00029

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	0,3383
	0,3383
	0,3383
	0,3383
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597
	0,2597

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831
	0,1831

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701
	0,1701

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,0155
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,145
	0,145
	0,1392
	0,1392


	0,061
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	 
	Котельная «Дружба»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	20,64
	20,64
	20,64
	20,64
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	10,34
	10,34
	10,34
	10,34
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	10,3
	10,3
	10,3
	10,3
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	10,278
	10,278
	10,278
	10,278
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1
	12,1

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	8,87
	8,87
	8,87
	8,87
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731
	9,731

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	7,691
	7,691
	7,691
	7,691
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521
	8,521

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	1,185
	1,185
	1,185
	1,185
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210
	1,210

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,790
	0,790
	0,790
	0,790
	1,065
	1,065
	1,065
	1,065
	1,065
	1,011
	1,011
	1,011

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,612
	0,612
	0,612
	0,612


	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,289
	1,343
	1,343
	1,343

	 
	Котельная «Гагарина»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	17,2
	17,2
	17,2
	17,2
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	8,86
	8,86
	8,86
	8,86
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	8,340
	8,340
	8,340
	8,340
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120
	9,120

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0119
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	8,3274
	8,3274
	8,3274
	8,3274
	9,108
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107
	9,107

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	7,44
	7,44
	7,44
	7,44
	7,441
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893
	7,893

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	6,538
	6,538
	6,538
	6,538
	6,50
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932
	6,932

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,941
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961
	0,961

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,7457
	0,7457
	1,0600
	1,0600


	1,0600
	1,1190
	1,0780
	1,0780
	1,0780
	1,0780
	1,0370
	1,0370

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,141
	0,141
	-0,174
	-0,174


	0,607
	0,095
	0,136
	0,136
	0,136
	0,136
	0,177
	0,177

	 
	Котельная «Нефтебаза»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	0,340
	0,340
	0,340
	0,340
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,00141
	0,00141
	0,00141
	0,00141
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721
	0,00721

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	0,339
	0,339
	0,339
	0,339
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528
	0,2528

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,0177
	0,0177
	0,042
	0,042


	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,138
	0,138
	0,114
	0,114


	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	 
	Котельная «ПМК-16 База»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860
	0,860

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0023
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009
	0,0009

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8577
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591
	0,8591

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	0,57
	0,57
	0,57
	0,57
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575
	0,575

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535
	0,535

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,0463
	0,0463
	0,0970
	0,0915


	0,0915
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888
	0,0888

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,236
	0,236
	0,186
	0,193


	0,193
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	 
	Котельная «ВЭС»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	8,6
	8,6
	8,6
	8,6
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	3,07
	3,07
	3,07
	3,07
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	5,530
	5,530
	5,530
	5,530
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600
	5,600

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065
	0,0065

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	5,5174
	5,5174
	5,5174
	5,5174
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935
	5,5935

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	6,488
	6,488
	6,488
	6,488
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062
	4,062

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	6,01
	6,01
	6,01
	6,01
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813
	3,813

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,478
	0,478
	0,478
	0,478
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249
	0,249

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,6868
	0,6868
	0,9230
	0,9230


	0,9230
	0,7160
	0,7160
	0,5090
	0,5090
	0,5090
	0,5090
	0,5090

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	-1,657
	-1,657
	-1,894
	-1,894


	0,609
	0,816
	0,816
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023
	1,023

	 
	Котельная «ДРСУ»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340
	7,340

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0066
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100
	0,0100

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	2,0934
	2,0934
	2,0934
	2,0934
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330
	7,330

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	1,081
	1,081
	1,081
	1,081
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256
	6,256

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820
	5,820

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,011
	0,011
	0,011
	0,011
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436
	0,436

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,1404
	0,1404
	0,173
	0,173


	0,816
	0,811
	0,811
	0,811
	0,811
	0,805
	0,805
	0,805

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,872
	0,872
	0,839
	0,839


	0,258
	0,263
	0,263
	0,263
	0,263
	0,269
	0,269
	0,269

	 
	Котельная «П. Морозова»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	13,76
	13,76
	13,76
	13,76
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	7,41
	7,41
	7,41
	7,41
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	6,350
	6,350
	6,350
	6,350
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900
	6,900

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0106
	0,0106
	0,0106
	0,0106
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093
	0,0093

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	6,3394
	6,3394
	6,3394
	6,3394
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907
	6,8907

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	6,49
	6,49
	6,49
	6,49
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	6,49
	6,49
	6,49
	6,49
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81
	5,81

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,4049
	0,4049
	0,8940
	0,8940


	0,9190
	0,9050
	0,9050
	0,8910
	0,8910
	0,8910
	0,8910
	0,8910

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	-0,556
	-0,556
	-1,045
	-1,045


	0,157
	0,171
	0,171
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185
	0,185

	
	Котельная «Лесозавод»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	2,02
	2,02
	2,02
	2,02
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100
	2,100

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027
	0,0027

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	2,015
	2,015
	2,015
	2,015
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973
	2,0973

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600
	1,6600

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,1129
	0,1127
	0,2440
	0,2440


	0,2420
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2400
	0,2400

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,242
	0,242
	0,111
	0,111


	0,195
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	 
	Котельная «МПМК»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	6,120
	6,120
	6,120
	6,120
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0073
	0,0073
	0,0073
	0,0073
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	6,113
	6,113
	6,113
	6,113
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	2,27
	2,27
	2,27
	2,27
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	2,055
	2,055
	2,055
	2,055
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,2633
	0,2633
	0,2633
	0,2633
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	3,579
	3,579
	3,579
	3,579
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––

	 
	Котельная «Центральная»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	––
	––
	––
	––
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	––
	––
	––
	––
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	––
	––
	––
	––
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600
	4,600

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	––
	––
	––
	––
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055
	0,0055

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	––
	––
	––
	––
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945
	4,5945

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	––
	––
	––
	––
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464
	3,464

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	––
	––
	––
	––
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210
	3,210

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	––
	––
	––
	––
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254
	0,254

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	––
	––
	––
	––
	0,7040
	0,4850
	0,4850
	0,4850
	0,4850
	0,2660
	0,2660
	0,2660

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	––
	––
	––
	––
	0,426
	0,645
	0,645
	0,645
	0,645
	0,864
	0,864
	0,864

	Котельная «ЦКР»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0109
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006
	0,0006

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	0,3091
	0,3091
	0,3091
	0,3091
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429
	0,429

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	0,366
	0,366
	0,366
	0,366
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070
	0,070

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370


	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660
	0,3660

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30


	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297
	0,297

	Котельная «ДЮСШ №2»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0004
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014
	0,0014

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,0296
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090
	0,0090

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000


	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	Котельная «Причулымская ООШ – филиал МАОУ Гимназия № 2»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140
	0,140

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066


	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660
	0,0660

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066


	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066
	0,066

	Котельная «Хоккейный корт»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200
	1,200

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017
	0,0017

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198
	1,198

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075
	0,075

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091
	1,091

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016
	1,016

	 
	Котельная «Новый мкр.»

	 1
	Установленная тепловая мощность в горячей воде
	Гкал/ч
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	 2
	Ограничения тепловой мощности
	
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0
	0
	0
	0

	 3
	Располагаемая тепловая мощность
	
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6

	 4
	Расход тепловой энергии на собственные нужды
	
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,0126
	0,0126
	0,0126
	0,0126

	 5
	Тепловая мощность нетто
	
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,5874
	0,5874
	0,5874
	0,5874

	 6
	Полезная тепловая нагрузка,  в т.ч.
	
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,362
	0,362
	0,362
	0,362

	 7
	 - на нужды отопления и вентиляции
	
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	 8
	 - на нужды ГВС
	
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012

	 9
	Потери тепловой энергии в ТС
	
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,0231
	0,0231
	0,0231
	0,0231

	 10
	Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности
	
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	––
	0,2023
	0,2023
	0,2023
	0,2023

	Доступность для потребителей

	 1
	Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения
	%
	4,85
	4,87
	4,89
	4,94
	5,00
	5,05
	5,10
	5,16
	5,15
	5,15
	5,14
	5,14

	Показатели качества поставляемых услуг 

	 1
	Соответствие качества услуг теплоснабжения установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 100
	100 

	Охват потребителей приборами учета

	 1
	Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	%
	81
	87
	94
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

	 1
	Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче
	Гкал/ч
	4,17
	6,14
	6,09
	6,04
	6,03
	6,02
	6,01
	6,00
	5,99
	5,90
	5,81
	5,72

	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	шт/ 1 Гкал/час
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032
	0,029
	0,029
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
	кг.у.т/Гкал
	185,56
	184,16
	184,16
	184,16
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5
	155,5

	Система водоснабжения

	Показатели спроса на услуги водоснабжения

	 1
	Поднято воды
	тыс.м3/год
	1420,7
	1481,9
	1544,5
	1549,6
	1556
	1562,4
	1568,8
	1575,2
	1581,7
	1588,1
	1588,1
	1588,1

	 2
	Расход воды на собственные нужды
	 
	115,04
	114,84
	114,64
	114,44
	114,24
	114,04
	113,84
	113,64
	113,44
	113,24
	113,24
	113,24

	 3
	Потери в сети водоснабжения
	тыс.м3/год
	270,1
	267,4
	266
	263,4
	262
	260,7
	259,4
	258,1
	256,8
	255,6
	255,6
	255,6

	 4
	Полезный отпуск
	тыс.м3/год
	1035,6
	1099,7
	1163,9
	1171,8
	1179,7
	1187,6
	1195,5
	1203,5
	1211,4
	1219,3
	1219,3
	1219,3

	 4.1
	Население
	тыс.м3/год
	527,8
	560,5
	593,2
	597,3
	601,3
	605,3
	609,4
	613,4
	617,5
	621,5
	621,5
	621,5

	 4.2
	Бюджетно-финансируемые организации
	тыс.м3/год
	55
	58,4
	61,8
	62,2
	62,6
	63
	63,5
	63,9
	64,3
	64,7
	64,7
	64,7

	 4.3
	Прочие потребители
	тыс.м3/год
	452,8
	480,8
	508,9
	512,3
	515,8
	519,2
	522,7
	526,2
	529,6
	533,1
	533,1
	533,1

	 
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами)

	 1
	Аварийность систем водоснабжения
	ед./км
	0,51
	0,48
	0,45
	0,42
	0,39
	0,36
	0,33
	0,3
	0,27
	0,24
	0,21
	0,18

	 
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	1 
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	100
	100
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Эффективность  деятельности

	1
	Удельный расход электроэнергии,
потребляемой в технологическом процессе для подготовки воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб.м
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	2
	Удельный расход электроэнергии,
потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды на единицу объема транспортируемой воды
	кВт*ч/куб.м
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880
	0,880

	 
	Показатели качества питьевой воды

	1 
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих  установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	54,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2 
	Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	56
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Система водоотведения 

	 
	Показатели спроса на услуги водоотведения

	1
	Объем принятых стоков
	тыс. м.куб./год
	857,3
	910,4
	963,5
	970,1
	976,6
	983,2
	989,7
	996,3
	1002,9
	1009,4
	1009,4
	1009,4

	 2
	Население
	тыс. м.куб./год
	558,7
	593,3
	628
	632,2
	636,5
	640,8
	645
	649,3
	653,6
	657,9
	657,9
	657,9

	 3
	Бюджетные организации
	тыс. м.куб./год
	110,8
	117,6
	124,5
	125,4
	126,2
	127
	127,9
	128,7
	129,6
	130,4
	130,4
	130,4

	 4
	Прочие абоненты
	тыс. м.куб./год
	187,8
	199,4
	211,1
	212,5
	213,9
	215,4
	216,8
	218,2
	219,7
	221,1
	221,1
	221,1

	 
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами

	1
	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км в год
	ед./км´год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	 1
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 2
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
	%
	0,430
	0,436
	0,441
	0,447
	0,454
	0,460
	0,466
	0,477
	0,481
	0,486
	0,487
	0,489

	 
	Показатели энергетической эффективности

	1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	 2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб.м
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Утилизация (захоронение) ТБО

	Доступность для потребителей

	 1
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
	%
	4,827
	4,575
	4,381
	4,336
	4,367
	4,397
	4,428
	4,497
	4,511
	4,525
	4,539
	4,554

	 
	Показатели спроса на услуги

	 1
	ВСЕГО
	т.
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964
	3964

	 2
	Население
	т.
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150
	3150

	 3
	Организации
	т.
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814
	814

	 
	Показатели надежности системы

	 1
	Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг
	час./день
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0
	24,0

	 
	Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

	1 
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Воздействие на окружающую среду 

	 1
	Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО
	%
	80,0
	90,0
	90,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	 
	Газоснабжение

	 
	Показатели спроса на услуги водоотведения

	 1
	Максимально-часовые расходы газа
	м3/час
	17784
	17784
	17784
	17784
	17784
	17784
	17784
	17784
	17784
	17784
	17784
	17784

	 
	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами и услугами

	 1
	Количество перерывов в подаче
	ед./км
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	 
	Доступность товаров и услуг для потребителей

	 1
	Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения
	%
	7,92
	7,37
	7,03
	6,99
	6,95
	6,91
	6,87
	6,89
	6,84
	6,78
	6,72
	6,67

	 
	Показатели энергетической эффективности

	 1
	Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Приложение 2

	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Срок исполнения
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Реконструкция ПС "Асино-110" с установкой дугогасящих реакторов, РЗА ВЛ-110 кВ С-7А и панели центральной сигнализации. Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные, замена ОСИ 110 кВ на полимерные, замена разрядников на ОПН
	2018
	всего
	10830,0
	10830
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	10830,0
	10830
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция ПС 110 кВ "Асино-110" с заменой щита собственных нужд
	2018-2019
	всего
	17950,0
	980
	16970
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	17950,0
	980
	16970
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	

	3
	Реконструкция ПС 110 кВ "Асино-110". Замена кабельных каналов на ОРУ 110, 35 кВ с заменой кабелей связи, шкафов обогрева, соленоидов включения и клеммных шкафов РЗА, замена МВ 110 кВ на вакуумные.
	2020
	всего
	3500,0
	
	
	3500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	3500,0
	
	
	3500
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ от ТП Г-8-8 с заменой провода на СИП, установкой выносного учета.
	2018-2019
	всего
	2290,0
	90
	2200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	2290,0
	90
	2200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция ВЛ-10 кВ А-1 с заменой опор и голого провода на СИП-3, 7,33 км 
	2019
	всего
	9830,0
	
	9830
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	9830,0
	0
	9830
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-3 с заменой опор и голого провода на СИП-3 и заменой опор, 1 км
	2019
	всего
	1400,0
	
	1400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	1400,0
	0
	1400
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-5 с заменой опор и голого провода на СИП-3, 2,67 км
	2019
	всего
	3570,0
	
	3570
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	3570,0
	0
	3570
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП Н-1-18 с заменой опор, голого провода на СИП и установкой новой ТП, для обеспечения качества электроэнергии у потребителей. Асиновский РЭС
	2018
	всего
	4370,0
	4370
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	4370,0
	4370
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП А-25-6 с заменой опор и провода на СИП, монтаж КЛ 10 кВ, установка новой ТП, для обеспечения качества электроэнергии у потребителей. Асиновский РЭС
	2019
	всего
	5030,0
	
	5030
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	5030,0
	0
	5030
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Реконструкция ВЛ-10кВ ф. А-31, ВЭС(установка реклоузера)
	2019-2020
	всего
	310,0
	
	130
	180
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	310,0
	0
	130
	180
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Расширение просек вдоль ВЛ-10 кВ по зоне ВЭС (БД-13,А-29, К-18, Н-2, Н-4, А-22, Н-7, М-11, Е-4, БД-14, НВ-8, А-30, Н-1, Н-3, Н-5, Н-6, БТ-7, Ч-3, Ч-16, К-3, К-6, М-5, М-6, М-10, В-4, В-6, В-10, П-3, П-8, БТ-6, У-4, А-4, НВ-3, БЯ-18, КГ-6, НМ-3, НМ-11)
	2018
	всего
	30920,0
	30920
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	30920,0
	30920
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Расширение просек вдоль ВЛ-10 кВ по зоне ВЭС (Н-8, В-40, К-8, Д-3, Д-13, П-12, НМ-2, НМ-5, КУ-1, КУ-9, СГ-8, Л-16, КР-2, КР-13, А-17, БЯ-2, БЯ-6, ЯГ-13, КУ-11, Т-1, Т-7, Т-12, Т-16, Т-7 отпайка Центр Полигон)
	2019-2020
	всего
	41080,0
	
	1640
	39440
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники 
	41080,0
	0
	1640
	39440
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО по Программе:
	всего
	131080,0
	47190
	40770
	43120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО/бюджет района
	0,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники 
	131080,0
	47190
	40770
	43120
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 3

	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении (оценка) 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Срок исполнения
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Замена теплотрассы от ТК ул. Крупской до опуска теплотрассы около детского сада «Журавушка»
	2018
	всего
	1300
	1300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	1300
	1300
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена т/тр от подвала Ленина 92 до Ленина 92а с уменьшением Ду
	2018
	всего
	500
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	500
	500
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	
	
	

	3
	Ремонт т/трассы от жилого дома по ул.Сельской,31б до ж/домов по ул.Ленина, № 71,73,81
	2018
	всего
	1500
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	1500
	1500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Ремонт т/трассы по территории ГОВД с уменьшением Ду
	2018
	всего
	800
	800,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	800
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	Ремонт т/тр по ул. Сплавная с уменьшением Ду
	2018
	всего
	800
	800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	800
	800
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Строительство газовой котельной «Дружба»
	2020-2022
	всего
	125741,16
	
	
	56052,74
	59417,20
	10271,22
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	74352,63
	
	
	22305,77
	44375,77
	7671,07
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	24950,23
	
	
	7485,07
	14891,01
	2574,15
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	252,02
	
	
	75,61
	150,42
	26,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	26186,28
	
	
	26186,29
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Строительство газовой котельной «Гагарина»
	2020-2022
	всего
	106982,49
	
	
	47690,53
	50553,06
	8738,91
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	63260,35
	
	
	18978,11
	37755,58
	6526,66
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	21228,04
	
	
	6368,41
	12 669,50
	2 190,13
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	214,42
	
	
	64,33
	127,98
	22,12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	22279,68
	
	
	22279,68
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Строительство газовой котельной «Нефтебаза»
	2020-2022
	всего
	8352,56
	
	
	3723,39
	3946,88
	682,28
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	4938,99
	
	
	1481,70
	2947,73
	509,56
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	1657,36
	
	
	497,21
	989,16
	170,99
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	16,74
	
	
	5,02
	9,99
	1,73
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	1739,47
	
	
	1739,46
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «Лесозавод»
	2020-2022
	всего
	43272,58
	
	
	19290,01
	20447,85
	3534,73
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	25587,72
	
	
	7676,32
	15271,49
	2639,92
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	8586,38
	
	
	2575,92
	5124,60
	885,87
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	86,73
	
	
	26,02
	51,76
	8,94
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	9011,75
	
	
	9011,75
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «ХДСУ»
	2021-2022
	всего
	8352,56
	
	
	3723,39
	3946,88
	682,28
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	4938,99
	
	
	1481,70
	2947,73
	509,56
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	1657,36
	
	
	497,21
	989,16
	170,99
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	16,74
	
	
	5,02
	9,99
	1,73
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	1739,47
	
	
	1739,46
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «ВЭС»
	2021-2022
	всего
	79100,53
	
	
	35261,34
	37377,84
	6461,36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	46773,33
	
	
	14032,00
	27915,67
	4825,67
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	15695,55
	
	
	4708,67
	9367,55
	1619,33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	158,54
	
	
	47,56
	94,62
	16,36
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	16473,11
	
	
	16473,11
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «Центральная»
	2021-2022
	всего
	70116,06
	
	
	31256,25
	33132,35
	5727,46
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	41460,68
	
	
	12438,20
	24744,92
	4277,56
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	13912,80
	
	
	4173,84
	8303,56
	1435,40
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	140,53
	
	
	42,16
	83,87
	14,50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	14602,05
	
	
	14602,05
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «ПМК-16 База»
	2021-2022
	всего
	22153,33
	
	
	9875,48
	10468,24
	1 809,60
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	13099,59
	
	
	3929,88
	7818,21
	1351,50
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	4395,78
	
	
	1318,73
	2623,53
	453,52
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	44,40
	
	
	13,32
	26,50
	4,58
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	4613,55
	
	
	4613,55
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «АЦРБ»
	2021-2022
	всего
	43272,58
	
	
	19290,00
	20447,84
	3534,74
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	25587,72
	
	
	7676,32
	15271,48
	2639,92
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	8586,38
	
	
	2575,91
	5124,59
	885,87
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	86,73
	
	
	26,02
	51,77
	8,95
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	9011,75
	
	
	9011,75
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «П. Морозова»
	2021-2022
	всего
	91651,68
	
	
	
	76070,90
	15580,79
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	90735,17
	
	
	
	75310,19
	15424,98
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	916,52
	
	
	
	760,71
	155,81
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «ПУ-24»
	2021-2022
	всего
	90432,52
	
	
	
	6234,60
	84197,92
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	89 528,20
	
	
	
	6172,26
	83355,94
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	904,33
	
	
	
	62,35
	841,98
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «Бассейн»
	2021-2022
	всего
	55631,15
	
	
	
	4150,39
	51480,76
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	55074,84
	
	
	
	4108,89
	50965,95
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	556,31
	
	
	
	41,50
	514,81
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «Белочка»
	2021-2022
	всего
	22153,33
	
	
	
	1772,27
	20381,06
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	21931,79
	
	
	
	1754,54
	20 177,25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	221,53
	
	
	
	17,72
	203,81
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «ДРСУ»
	2022
	всего
	93987,49
	
	
	
	
	93987,49
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	93047,61
	
	
	
	
	93047,61
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	939,87
	
	
	
	
	939,87
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «ДЮСШ №2»
	2022
	всего
	4233,39
	
	
	
	
	4233,39
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	4191,06
	
	
	
	
	4191,06
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	42,33
	
	
	
	
	42,33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «МОУ СОШ №6»
	2022
	всего
	6122,16
	
	
	
	
	6122,16
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	6060,94
	
	
	
	
	6060,94
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	61,22
	
	
	
	
	61,22
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Строительство газовой котельной «ЦКР»
	2022
	всего
	12153,33
	
	
	
	
	12153,33
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	12031,79
	
	
	
	
	12031,79
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	121,53
	
	
	
	
	121,53
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «Дружба»
	2021
	всего
	3385,04
	
	
	
	3385,04
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	3351,19
	
	
	
	3351,19
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	33,85
	
	
	
	33,85
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «ХДСУ»
	2021
	всего
	405,52
	
	
	
	405,52
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	401,46
	
	
	
	401,46
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	4,06
	
	
	
	4,06
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной 

«Лесозавод»
	2021
	всего
	9140,43
	
	
	
	9140,43
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	9049,03
	
	
	
	9049,03
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	91,4
	
	
	
	91,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «Гагарина»
	2021
	всего
	6408,88
	
	
	
	6408,88
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	6344,79
	
	
	
	6344,79
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	64,09
	
	
	
	64,09
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «Нефтебаза»
	2021
	всего
	633,97
	
	
	
	633,97
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	627,63
	
	
	
	627,63
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	6,34
	
	
	
	6,34
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «ВЭС»
	2021
	всего
	10600,56
	
	
	
	10600,56
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	10494,55
	
	
	
	10494,55
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	106,01
	
	
	
	106,01
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция тепловой сети связаная с гидравликой котельной «ВЭС»
	2021
	всего
	6452,07
	
	
	
	6452,07
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	6387,55
	
	
	
	6387,55
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	64,52
	
	
	
	64,52
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «Центральная»
	2021
	всего
	4355,32
	
	
	
	4355,32
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	4311,76
	
	
	
	4311,76
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	43,55
	
	
	
	43,55
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция тепловой сети связаная с гидравликой котельной «Центральная»
	2021
	всего
	5085,8
	
	
	
	5085,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	5034,94
	
	
	
	5034,94
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	50,86
	
	
	
	50,86
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «ПМК-16 База»
	2021
	всего
	2708,82
	
	
	
	2708,82
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	2681,73
	
	
	
	2681,73
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	27,09
	
	
	
	27,09
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «АЦРБ»
	2021
	всего
	4962,14
	
	
	
	4962,14
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	4912,52
	
	
	
	4912,52
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	49,62
	
	
	
	49,62
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «П. Морозова»
	2023
	всего
	2758,88
	
	
	
	
	
	2758,88
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	2731,29
	
	
	
	
	
	2731,29
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	27,59
	
	
	
	
	
	27,59
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «ДРСУ»
	2022
	всего
	75467,12
	
	
	
	
	75467,12
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	74712,45
	
	
	
	
	74712,45
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	754,67
	
	
	
	
	754,67
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Реконструкция тепловой сети связаная с гидравликой котельной «ДРСУ»
	2023
	всего
	21119,54
	
	
	
	
	
	21119,54
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	20908,34
	
	
	
	
	
	20908,34
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	211,20
	
	
	
	
	
	211,20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «ПУ-24»
	2023
	всего
	6979,36
	
	
	
	
	
	6979,36
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	6909,57
	
	
	
	
	
	6909,57
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	69,79
	
	
	
	
	
	69,79
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «Белочка»
	2023
	всего
	154,85
	
	
	
	
	
	154,85
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	153,30
	
	
	
	
	
	153,30
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	1,55
	
	
	
	
	
	1,55
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети АИТ «ДЮСШ №2»
	2023
	всего
	100,62
	
	
	
	
	
	100,62
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	99,61
	
	
	
	
	
	99,61
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	1,01
	
	
	
	
	
	1,01
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети АИТ «МОУ СОШ №6»
	2023
	всего
	209,62
	
	
	
	
	
	209,62
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	207,52
	
	
	
	
	
	207,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	2,10
	
	
	
	
	
	2,10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Новое строительство тепловой сети котельной «Бассейн»
	2023
	всего
	8856,08
	
	
	
	
	
	8856,08
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	8767,52
	
	
	
	
	
	8767,52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	88,56
	
	
	
	
	
	88,56
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Программе:
	всего
	1058394
	4900
	0
	226163
	382105
	405047
	40179
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	300000
	0
	0
	90000
	179049
	30951
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	641358
	0
	0
	30201
	201026
	370354
	39777
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО/бюджет района
	7778
	1300
	0
	305
	2031
	3741
	402
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	внебюджетные источники
	109257
	3600
	0
	105657
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 4

	Программа инвестиционных проектов  в водоснабжении 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Срок исполнения
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области"
	2020
	всего
	198745,8
	0
	0
	72048,4
	126697,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	122229,75
	 
	 
	8944 
	113285,75 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	областной бюджет
	61191,4
	 
	 
	50037,0 
	11154,4 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	15324,65
	0
	 
	13067,4
	2257,25
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по Программе:
	всего
	198745,8
	0
	0
	72048,4
	126697,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	122229,75
	 
	 
	8944 
	113285,75 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	61191,4
	 
	 
	50037,0 
	11154,4 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО/бюджет района
	15324,65
	0
	 
	13067,4
	2257,25
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 5

	Программа инвестиционных проектов в водоотведении 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Срок исполнения
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Асино Томской области.
	2019-2021
	всего
	90000
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	внебюджетные источники 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Строительство второй нитки сети напорной канализации от КНС «Гора» до очистных сооружений г. Асино
	2019-2020
	всего
	15000
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	внебюджетные источники 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Строительство сети напорной канализации от КНС «ПУ-24» до КНС «Гора».
	2021-2022
	всего
	18500
	
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	внебюджетные источники 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Замена и строительство канализационных сетей
	2018-2027
	всего
	35651
	1569,8
	2813,3
	2813,3
	4691,8
	4691,8
	3814,2
	3814,2
	3814,2
	3814,2
	3814,2
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	35651
	1569,8
	2813,3
	2813,3
	4691,8
	4691,8
	3814,2
	3814,2
	3814,2
	3814,2
	3814,2
	0
	0

	
	
	
	внебюджетные источники 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Программе:
	всего
	159151
	1 570
	39 813
	40 813
	44 692
	13 192
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	3 814
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО/бюджет района
	35651
	1569,8
	2813,3
	2813,3
	4691,8
	4691,8
	3814,2
	3814,2
	3814,2
	3814,2
	3814,2
	0
	0

	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 6

	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Срок исполнения
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию сетей газоснабжения
	2019-2023
	всего
	120341
	 
	24

068
	24

068
	24068
	24068
	24 068
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	областной бюджет
	6017
	 
	1203
	1203
	1203
	1203
	1203
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	114324
	 
	22
865
	22
865
	22865
	22865
	22865
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство газопроводов, общей протяженностью 330,89 км
	2021-2027
	всего
	822900
	 
	 
	 
	117

557
	117

557
	117 557
	117 557
	117 557
	117 557
	117

557
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	областной бюджет
	781755
	 
	 
	 
	111

679
	111 
679
	111 679
	111 679
	111 679
	111 679
	111 
679
	 
	 

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	41145
	 
	 
	 
	5 878
	5 878
	5 
878
	5 
878
	5 
878
	5 
878
	5 
878
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по Программе:
	всего
	943241
	0
	24 
068
	24 
068
	141 
625
	141 
625
	141 625
	117 557
	117 557
	117 557
	117 
557
	0
	0

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	787772
	0
	1 
203
	1 
203
	112 
883
	112 
883
	112 883
	111 679
	111 679
	111 679
	111 
679
	0
	0

	
	бюджет МО/бюджет района
	155469
	0
	22 
865
	22 
865
	28 
743
	28 
743
	28 743
	5 
878
	5 
878
	5 
878
	5 878
	0
	0

	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 7

	Программа инвестиционных проектов в сфере захоронении (утилизации) ТБО, КГО и других отходов 

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Срок исполнения
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Сумма и источники финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	
	Всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Мероприятия по усовершенствованию системы сбора и вывоза ТКО
	2022-2029
	всего
	4000
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	
	
	
	федеральный бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	областной бюджет
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	бюджет МО/бюджет района
	4000
	 
	0
	 
	0
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	
	
	
	внебюджетные источники 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по Программе:
	всего
	4000
	0
	0
	0
	0
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	бюджет МО/бюджет района
	4000
	 
	0
	 
	0
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500
	500

	
	внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


� Распоряжение ДЗТО от 07.07.2011 № 276 «Об организации на территории Томской области межмуниципальных медицинских центров».


� СанПиН 42-128-4690-88.  Санитарные правила содержания территории населенных мест.
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